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HRVOJE POZAR

Energetski institut Hrvoje Pozar
Savska cesta 163, Zagreb
OIB: 43980170614

Investitor:

Energetski institut Hrvoje Pozar,
Savska cesta 163, 10000 Zagreb
OIB 43980170614

Razina projekta:

GLAVNI PROJEKT

Radovi prema €l. 5 Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20, 74/22)

Strukovna odrednica:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Redni broj mape:

1/7

Zajednicka oznaka projekta:

nZEB EIHP

Broj tehni¢kog dnevnika:

1/2022

Gradevina | POSLOVNA ZGRADA EIHP-a

Lokacija: | k.€.br. 4814/3, k.o. Trnje, Grad Zagreb
Savska cesta 163, Zagreb

Projektantica i glavna projektantica:

MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh., ovlastena arhitektica A 3079

Mijesto i datum izrade projekta:

Odgovorna osoba u tvrtci:

Zagreb, sijeéanj 2023

DRAZEN JAKSIC, dipl.ing.el.




ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a

Zagreb, sije€anj 2023

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA GLAVNOG PROJEKTA

Vrsta projekta

Projektant

Suradnik

Arhitektonski projekt

MARGARETA ZIDAR, d.i.a.,
ovlastena arhitektica A 3079

Projekt racionalne uporabe energije

i toplinske zastite

MARGARETA ZIDAR, d.i.a.,
ovlastena arhitektica A 3079

Provjera mehanicke otpornosti i

stabilnosti konstrukcije

Dr.sc. MISLAV STEPINAC, d.i.g.,
ovlasteni inzenjer gradevinarstva
G 7224

dr.sc. Dominik Skokandic,

mag.ing.aedif.

Strojarski projekt — projekt grijanja,
hladenja, ventilacije, klimatizacije i

pripreme potroSne tople vode

GORAN TOMEK, dipl.ing.stroj.,
ovlasteni inzenjer strojarstva S
1483

Drazen Bockaj,
dipl.ing.stroj.

Elektrotehnicki projekt — jaka struja

dr.sc. PETRA MESARIC,
mag.ing.el., ovladeni inZzenjer
elektrotehnike E 3347

Robert Brezovacki, ing.el.

Elektrotehnicki projekt —

automatizacija i upravljanje

dr.sc. PETRA MESARIC,
mag.ing.el., ovlaseni inzenjer
elektrotehnike E 3347

Robert Brezovacki, ing.el.

Elektrotehnicki projekt — Suncana

elektrana

MARIJAN MARCIUS, dipl.ing.el.,
ovlasteni inzenjer elektrotehnike E
238

MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh., ovlastena arhitektica A 3079




ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
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Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a Zagreb, ozujak 2023

POPIS MAPA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: nZEB EIHP

GLAVNA PROJEKTANTICA: MARGARETA ZIDAR, d.i.a. Ovlastena arhitektica A 3079

MAPA 1/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

MAPA 2/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

MAPA 3/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

MAPA 4/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

MAPA 5/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

MAPA 6/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

MAPA 7/7:

PROJEKTANT:

TVRTKA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

MARGARETA ZIDAR, d.i.a., ovladtena arhitektica A 3079

Energetski institut Hrvoje PozZar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
T.D. 1/2022

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
MARGARETA ZIDAR, d.i.a., ovlastena arhitektica A 3079

Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
T.D. 1/2022

PROVJERA MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI KONSTRUKCIJE
Dr.sc. MISLAV STEPINAC, d.i.g., ovlasteni inZzenjer gradevinarstva G 7224
Sveuciliste u Zagrebu, Gradevinski fakultet, OIB 62924153420

T.D.1/2023

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA,
VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE
GORAN TOMEK, d.i.s., ovlasteni inzenjer strojarstva S 1483

TT inZenjering d.o.0., K.S.Gjalskog 4, 49210 Zabok, OIB: 46823703043
T.D. 043/22

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — JAKA STRUJA

dr.sc. PETRA MESARIC, mag.ing.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike E 3347
SmartWay d.o.0., Glavna 23, 40313 Sv. Martin na Muri, OIB: 94221886720
TD-SW-3/M7/11

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — AUTOMATIZACIJA | UPRAVLJANJE
dr.sc. PETRA MESARIC, mag.ing.el., ovlasteni inZzenjer elektrotehnike E 3347
SmartWay d.o.0., Glavna 23, 40313 Sv. Martin na Muri, OIB: 94221886720
TD-SW-3/M7/11

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — SUNCANA ELEKTRANA

MARIJAN MARCIUS, dipl.ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike E 238
MBT inzenjering d.o.0., Trnavska 19, 40306 Macinec, OIB: 62464602018
T.D. 121/2022




Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: }
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

SADRZAJ
1. OPCIDIO

Izvod iz sudskog registra

RjeSenje o upisu u imenik ovladtenih arhitekata

Izjava projektanta o uskladenosti projekta oznake nZEB EIHP s prostornim planovima, zakonima i
propisima

Izjava o uskladenosti glavnih projekta

Izjava projektanta o primjeni mjera zastite od pozara

Popis primjenjenih propisa

Izvod iz katastarskog plana

Dokaz legalnosti gradevine

Posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja

2. TEHNICKI DIO

Zajednicki tekstualni opis

Opis planiranih radova

Iskaz povrsina i obracunskih veli¢ina za komunalni i vodni doprinos
Zastita od pozara

Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu

Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje

3. GRAFICKI DIO
POSTOJECE STANJE

- Geodetska situaciji stvarnog stanja List br. 3.1 1:250
- Situacija postojeceg stanja List br. 3.2 1:200
- Tlocrt podruma List br. 3.3 1:100
- Tlocrt prizemlja List br. 3.4 1:100
- Tlocrt 1. kata List br. 3.5 1:100
- Tlocrt 2. kata List br. 3.6 1:100
- Tlocrt 3. kata List br. 3.7 1:100
- Tlocrt 4. kata List br. 3.8 1:100
- Tlocrt potkrovlja List br. 3.9 1:100
- Tlocrt krova List br. 3.10 1:100
- Presjek a-a List br. 3.11  1:100
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ZOP: nZEB EIHP

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
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TD: 1/2022
- Presjek b-b List br. 3.12 1:100
- Presjek c-c List br. 3.13 1:100

- Procelje zapad

- Procelje istok

- Procelja — jug i sjever
NOVO STANJE

List br. 3.14 1:100
List br. 3.15 1:100
List br. 3.16 1:100

- Geodetska situacija stvarnog stanja i prikaz gradevina na Cestici Listbr. 3377 11380

- Prikaz obuhvata zahvata na geodetskoj situaciji stvarnog stanja List br. 3.18 1:200

- Novoprojektirana situacija

- Tlocrt podruma

- Tlocrt prizemlja

- Tlocrt 1. kata

- Tlocrt 2. kata

- Tlocrt 3. kata

- Tlocrt 4. kata

- Tlocrt potkrovlja

- Tlocrt krova

- Presjek a-a

- Presjek b-b

- Presjek c-c

- Procelje zapad

- Procelje istok

- ProCelja — jug i sjever
SHEME BRAVARIJE | STOLARIJE

-Ss1

- SS2

- SS3

- 4.1

- 4.2

Zagreb, sijeCanj 2023.

List br. 3.19 1:200
List br. 3.20 1:100
List br. 3.21 1:100
List br. 3.22 1:100
List br. 3.23 1:100
List br. 3.24 1:100
List br. 3.25 1:100
List br. 3.26 1:100
List br. 3.27 1:100
List br. 3.28 1:100
List br. 3.29 1:100
List br. 3.30 1:100
List br. 3.31 1:100
List br. 3.32 1:100
List br. 3.33 1:100

List br. 4.1 1:50
List br. 4.2 1:50
List br. 4.3 1:50
List br. 4.4 1:50
List br. 4.5 1:50
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ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR

Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a Zagreb, ozujak 2023

IZVOD 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

-3
=
=

REFUBLIFAR HEVATSER Elektronicki zapis
TREOVACKI SUD U ZRGREBU Datum: 23.06.2022

IAVADAR IZ SUD3SFOG REGISTRA

SUBJERT UPI34

MBS:

0801c2843
OIB:

43980170614
NZZIV:

& Energetski institut Hrvoje Pozar

SJEDISTE/ADRESL:

3 Zagreb (Grad Zagreb)
Javska cesta 163

ADRESL ELERTRONICKE POSTE:
11 =ihp@eihp.hr

PRAVNI OEBELIE:

& ustanova

DJELATNOSTI :
E *

djelatnosti u podrudju energetike, chavljanje poslova

provedbe 1 promocije energetske politike, oscbito

koristenja cbnovljivih izvora ensrgije i udinkovitog

koristenja energije, lzdavanja publikacija,

odrZavanja savijetovanja, seminara,

6 * - struénih radionica i drugih oblika edukacije u
podrudiju senergetike

7 0% - cbavljanje znanstvenih i stru€nih poslova u podruéju
energetiks: za potrebe tijela Republike Hrvatsks,
tijela jedinica lokalne 1 podrucne (regicnalne)
samouprave; za pravne csobe koje cbavljaju poslove u
podrudiju senergetike

7 0% - pripremanje prijedloga akata kojs donosi regulatorno
tijelo za energetske djelatnosti i1 chavljanje drugih
struénih poslova za regulatorno tijelc za snergetske
djelatnosti

7 0* - gbavljanje strufnih poslova zastite ckoliZa odnosno
poslova i1z podruéja za3tite prirode, stru&nih poslova
prostornog uredenja, projektiranja i/ili strudnog
nadzora gradenja 1 tehnickog savjetovanja, u svezl s
energstikom

7 0* - pradenje stanja u snergetskom sektoru 1 vodenje
ofevidnika i baza podataka o tom stanju, cbrada
prikuplijenih podataka, izrada nacionalnih energetskih
izvjesca 1 drugih dokumenata o stanju u ensrgetskom
sektoru za potrebe tijela Republike Hrvatske, pravnih
oscba s javnim ovlastima u podrudju energetike 1
drugih prawvnih oscba koje cbavljaju energestske
djelatnosti

7 0* - sudjelovanje u izradi stratesko planskih 1

Izradeno: Z2022-06-23 07:06:45 DoOo4
Podaci od: 2022-06-23 Stranica: 1 od 4




Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Investitor:

Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

-

REPUBLIFR HRVATSEL Elektronidki zapis
TRGOVACRI SUD U ZAGREBU Datum: 23.06.2022

IZVADAR IZ2 SUDSECOG EEGISTEL

SUBJEET UPISR

DJELATNCOSTI:

operativnih dokumenata u ensrgetskom sektoru ts u
izradi strucnih podloga za dokumente prostornog
uredenja Republike Hrvatske i prostorno planskih
dokumsnata niZeg reda u dijslu u kojem se udovoljava
zahtjevima ensrgetskog razvitka (potrebe 1 nadin
opskrke energijom, proizvodnja ensrgijs, postizanje
energstsks ufinkovitosti, zastita ockoliZa)
Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrads
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNTVEST/ELANOVI DRUSTVL:

&
3

REPUBLIFA HEVATSKR, OIB: 52634238587

- osnivad

OSOBE OVLAATENE ZZ ZASTUPANJIE:

o
oo

PELVNI
Pravni
51

Osnivad

1

DRELZEN JRESI®, OIB: 16437826358
Zapresid, Ulica Jure Petrekovidca 222
- ravnateslj
- zastupa samostalno 1 pojedinadno, od 18.02.2020. godine

ODNO3I:
oblik:

Uredbom Vliade Republike Hrvatske od 27. ocZujka 2003. godine, (NN
br. 52/03 od 01. trawvnja 2003.) drustvo s ogranicenom cdgovornoséu
precklikovanc u ustanovu.

ki akt:
Ugovor o osnivanju od 23.05.19%4. godine uskladen sa odredbama ZTD
27.12.15%5. godine i sastavlijen u novom cbliku kac Druftveni
ugovor.
odlukom skupstine drustva od 26.lipnja 2000.god. izmijenjen
Drustwveni ugovor u <l.3. o sjedistu drustva, ¢l.5. o tems=ljnom
kapitalu, &l.6. o temeljnim ulozima, &1. 1l. o upravi drudtva 1
&l. 13. o nadzornom odboru. Procisdeni tekst Drustvenog ugovora od
26.lipnja 2000.god. dostavljesn sudu i ulcZen u zbirku isprava.

P

odlukom skupstine drustva od 04. srpmja 2002. godine izmjenjen Je
Drustwveni ugovor u clanku 1. o opéim odredbama, <lanku 6. 1 7. o
vlasnicima tems=linih uloga i poslovnih udjela, &lanku 13. o
nadzornom odboru, &lanku 15. o raspolaganju poslovnim udjelima,
&lanku 1€. o dobiti, &lanku 17. o pokrivanju gubitka i1 &lanku 18.
o prijelaznim 1 zavrsnim odredbama. Istom odlukom Drustveni ugovor
promijenic je coblik u Izjavu, a tekst Drudtvencg ugovora u
cijelosti je zamijenjen tekstom Izjave. Procisceni tekst Izjave od
04. srpnja 2002. godine dostawvljen je sudu 1 ulozen u zbirku
isprava.

Upravno vijeds ustanove usvojileo Statut ustanove dana 15. prosinca

Izradeno:
Podaci od:

2-06-23 07:06:45 Doo4
2-06-23 Stranica: 2 od 4

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614




Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

. Investitor:
Gradevina:

Poslovna zgrada EIHP-a

TD: 1/2022
e
=B
REPUBLIFL HRVATSEL Elektronidki zapis
TREOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 23.06.2022

IZVADAR 14 SUDSROG REGISTER

SUBJERT UPISA

PRAVNI CODNOSI:

Osnivacki akt:

3tatut:
7

Promjens
3

2003.

godine.

na koji je Vliada RH dala suglasnost dana 18. prosinca 2003.

Statut ustancve izmijenjen Jje odlukom upravnog wvijséa od 2€. rujna
2011. godine u odredbama &1. 9., 10., 1Z., 28., 31., 36.,
dodan je nowi £€1. 3l.a, 2 u nazivu i preambuli, te &lancima
1.,2.,3.,7.,8.,20.,30.,36. i 42, ispred 1 iza rijedi "Hrvoje
PoZar™ brifu se naveodnici. Potpuni tekst 3tatuta od 2Z€. rujna

e
zU.,

2011. godine dostavljen je sudu i ulocZen u zbirku isprava.
Statut ustancve izmijenjen Jje odlukom upravnog wvijeéa od
30.prosinca 2014.godine u odredbama £1. %.a.
Pro&iidéeni tekst Statuta od 30.prosinca 2014.godine, dostavlijsn js

sudu 1 ulcZen u zbhirku isprava.

temeljnog kapitala:

Odlukom o povecan]u temsljnog kapitala od Z&6.lipnja Z2000.god.
temelini kapital povedan povedanjem postojséih uloga iz vlastitih
sredstava drustva s l1znosa od 445.000,00 En za iznos od
4.200.500,00 En na iznos od 4.€45.500,00 En. Uprava izjavljujs da
od dana na koji se cdnose financijska izvj=:3&a na temeslju kojih j=
izvrisno povedanie temelinog kapitala iz wlastitih sredstawva
drustva do dana podnofenja prijave nije bilo izmjena u imovini
dru3tva koji bi smetale donofenju odluke o povedanju temsljnog
kapitala ako bi s= cna donijsla na dan podnodsnja prijave.

O3TALI FPODACI:

1 Subjskt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod reg.
brojsm 1-545€8.
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 T£-95/23042-2 2€.09.1%5%7 Trgovacki sud u Zagrsbu
0002 TE-95/1671-4 05.01.2001 Trgowvacki sud u Fagrsbu
0003 TE-00/3587-2 19.03.2001 Trgovacki sud u Zagrsbu
0004 TE-02/62308-4 10.09.2002 Trgovacki sud u Zagrsbu
0005 TE-03/516-4 17.02.2002 Trgovacki sud u Zagrsbu
000& TE-03/11506-2 30.12.20032 Trgovadki sud u Zagrsbu
0007 Tt-11/21806-2 18.11.2011 Trgowvadki sud u Zagrsbu
0008 Tt-15/€051-2 18.03.2015 Trgovadki sud u Zagrsbu
0009 TE-20/2143-2 24.01.2020 Trgovaéki sud u Fagrsbu
0010 TE-20/5164-2 19.02.2020 Trgovacki sud u Zagrsbu
0011 T&-21/2125-2 2€.01.2021 Trgowvacki sud u Zagrsbu

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614




Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna z'grada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022
=8
REPUBLIFE HRVATSEL Elektronidki zapis
TREOVACRI SUD U ZAGREBU Datum: 23.06.2022

IZVADAF IZ SUD3SFOG REGI3STER

SUBJERT UFPIS&

Sudska pristojba po T
pristojbi (NN br. 53/]
registra u iznosu od

8. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
021 )}, =za izvadak iz sudskog
.00 En napladsena je elektronickim putem.

Ova 1lsprava je u digitalnom obliku elektroni&ki

potpisana certifikatom:
CN=sudreqg, L=ZAGREE,

C=MINISTARSTVO PRAVOSUBA I UPRAVE HRT72910430276&, C=HR
Broj zapisa: 00UxB-wvPyN-PgE8BV-7j D27
Kontrolni broj: gs0A3-ihZjd-ROSK

-~

WILW—

D

[ )

7
0

-
[

http://sudreg.pra
zapisa i kontro
T oba slucaja ti izwornik ovog dokumenta. Ul 2 je ova] dokument
suda i uprave

niku u digitalnom cblik

Provjera tofnosti podataka mofe se izvr3iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.
Izradeno: Z022-06-23 07:06:45 Doo4
Podaci od: 2022-06-23 Stranica: 4 od 4
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Projektni ured: }
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina: Investitor: .
Pral evina. da EIHP ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
oslovna zgrada @ | Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

oo
n
=%

-~ . L
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/12-02/ 3079
Urbroj: 505-12-1
Zagreb, 18. svibnja 2012.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata koji zastupa TOMISLAV

CURKOVIC, ovl.arh. predsjednik Hrvatske komore arhitekata, na temelju ¢lanka
96.st4. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (“"Narodne novine", br. 152/08) i élanka 18.st.4, Statuta
Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), udovoljavajuéi zahtjevu
koji je podnijela MARGARETA ZIDAR, dipling.arh., VARAZDIN, UL.HRVATSKIH
BRANITELJA 5, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata
razvidno je da je MARGARETA ZIDAR, dipling.arh., VARAZDIN,
upisana u Imenik ovladtenih arhitekata, s danom upisa 14.06.2005.
godine, pod rednim brojem 3079, te je stekla pravo na uporabu
strukovnog naziva "“ovladtena arhitektica", zaposlena u:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR, ZAGREB.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovana ¢&lanica Hrvatske komore arhitekata.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata:
TOMISLAV CURKOVIC, ovl.arh.

A

11



Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM

PRIMJENJENIM PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake zajednitke oznake nZEB EIHP izraden od Energetskog

instituta Hrvoje Pozar, Zagreb, sije¢anj 2023. godine za gradevinu:

Investitor: Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB
43980170614

Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a, Savska cesta 163, Zagreb

Lokacija zahvata u prostoru: k.C.br. 4814/3, k.0.Trnje, Grad Zagreb

Zajednitka oznaka projekta; nZEB EIHP

Broj tehni¢kog dnevnika: 1/2022

izraden je u skladu s dokumentima prostornoga uredenja:

* Odluka o dono$enju Prostornog plana Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba, broj

3/18 — prociséeni tekst)

* Odluka o donoSenju Generalnog urbanistickog plana Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada

Zagreba, broj 2/16 — prociséeni tekst)

izraden u skladu s €l. 128, tocka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu s ¢€l.
5. to€kama 2, 3, 9 i 10 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,

36/19, 98/19. 31/20, 74/22) kojima je definirano da za izvodenje radova u skladu s Glavnim projektom

nije potreban akt kojim se odobrava gradenje.

Glavna projektantica:
MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh.
Ovlastena arhitektica A 3079

Zagreb, sijeCanj 2023.
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ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a Zagreb, ozujak 2023

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNIH PROJEKTA

Temeljem €l. 51, st. 4i &l. 52. Zakona o gradnji (NN 153/1320/17, 39/19, 129/19) potvrdujem cjelovitost

i medusobnu uskladenost glavnih projekata za gradevinu:

Investitor: Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB
43980170614

Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a, Savska cesta 163, Zagreb

Lokacija zahvata u prostoru: k.C.br. 4814/3, k.0.Trnje, Grad Zagreb

Zajednicka oznaka projekta; nZEB EIHP

Broj tehni¢kog dnevnika: 1/2022

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: nZEB EIHP

GLAVNA PROJEKTANTICA: MARGARETA ZIDAR, d.i.a. Ovlastena arhitektica A 3079

MAPA 1/7:
PROJEKTANT:
TVRTKA:

MAPA 2/7:
PROJEKTANT:
TVRTKA:

MAPA 3/7:
PROJEKTANT:
TVRTKA:

MAPA 4/7:

PROJEKTANT:
TVRTKA:

MAPA 5/7:
PROJEKTANT:
TVRTKA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

MARGARETA ZIDAR, d.i.a., ovlastena arhitektica A 3079

Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
T.D. 1/2022

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
MARGARETA ZIDAR, d.i.a., ovlastena arhitektica A 3079

Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
T.D. 1/2022

PROVJERA MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI KONSTRUKCIJE
Dr.sc. MISLAV STEPINAC, d.i.g., ovladteni inZenjer gradevinarstva G 7224
SveuciliSte u Zagrebu, Gradevinski fakultet, OIB 62924153420

T.D.1/2023

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA,
VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE
GORAN TOMEK, d.i.s., ovlasteni inzenjer strojarstva S 1483

TT inzenjering d.o.0., K.S.Gjalskog 4, 49210 Zabok, OIB: 46823703043
T.D. 043/22

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — JAKA STRUJA

dr.sc. PETRA MESARIC, mag.ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike E 3347
SmartWay d.o.0., Glavna 23, 40313 Sv. Martin na Muri, OIB: 94221886720
TD-SW-3/M7/11
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Investitor:

Gradevina: 5
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Poslovna zgrada BIHP-a | o, 12 cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022
MAPA 6/7: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — AUTOMATIZACIJA | UPRAVLJANJE
PROJEKTANT: dr.sc. PETRA MESARIC, mag.ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike E 3347
TVRTKA: SmartWay d.o.o., Glavna 23, 40313 Sv. Martin na Muri, OIB: 94221886720

TD-SW-3/M7/11

MAPA 7/7: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — SUNCANA ELEKTRANA
PROJEKTANT: MARIJAN MARCIUS, dipl.ing.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike E 238
TVRTKA: MBT inZenjering d.o.o0., Trnavska 19, 40306 Macinec, OIB: 62464602018

T.D. 121/2022

Glavna projektantica:
MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh.
Ovlastena arhitektica A 3079

Zagreb, sijeCanj 2023.
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

IZJAVA PROJEKTANTA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o zastiti pozara (NN 92/10) potvrdujem da su mjere zastite od pozara u projektu:

Investitor: Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, Zagreb, OIB
43980170614

Gradevina: Poslovna zgrada EIHP-a, Savska cesta 163, Zagreb

Lokacija zahvata u prostoru: k.C.br. 4814/3, k.0.Trnje, Grad Zagreb

Zajednitka oznaka projekta; nZEB EIHP

Broj tehni¢kog dnevnika: 1/2022

Primijenjene sukladno Zakonu, vazecim pravilnicima i normama.

Glavna projektantica:
MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh.
Ovlastena arhitektica A 3079

Zagreb, sijeCanj 2023.
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: }
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Propisi iz podruéja prostornog uredenja

Zakoni

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)
Pravilnici

Pravilnik o nacinu izraGuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20)

Propisi iz podruéja gradnje

Zakoni

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)
Pravilnici

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20,
74/22)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Tehnicki propisi

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju
(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za &eli¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Propisi iz podrucja zastite na radu

Zakon

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 — Uredba Vlade RH, 94/18, 96/18 - ispravak)
Pravilnici

Pravilnik o za&titi na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o za&titi radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o za&titi na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: }
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

Propisi iz podruéja zastite od buke

Zakon

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnici

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka ( NN 143/21)

Priznata tehni¢ka pravila

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije
HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada
Propisi iz podrucja zastite od pozara

Zakon

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnici

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti o pozara
(NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
(NN 29/13, 87/15)

Ostali vazedéi standardi i preporuke za pojedine vrste radova.

Glavna projektantica:
MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh.
Ovlastena arhitektica A 3079

Zagreb, sijeCanj 2023.
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Investitor:

Gradevina: 5
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Poslovna zgrada BIHP-a | o, 12 cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

ZOP: nZEB EIHP
TD: 1/2022

IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA

n
B

REFUBLIEA HEVATSHA

GRAD ZAGREE Ea. TENIE i
GRADSKI URED Z4 KATASTART kb 48143 , 48152, 56471
GEODETSKE POSLOVE

ELASA: 9330672011842
TEEROJ: 151-11-03-11-1
ZACGEEE, 06.052022.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Irvomo myenle 1:1, 1:1000

AT

Sukladne Takom: o uprmvnim pristojbama (pMarodne novinss, br. 115716) te Uredhd o tarifi upmvnih pristojhi («MNarodne novineo, br. 3721,

9321 1 521, upravra prisiojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Chuzbena osoba: Fsemiza Dipslic
Strucna referentica za digitatmi obradu podataka

- Tajuciuilia ¥ Fina AOCTOU 2015 Fnancisia agencil, HA
dokumenta Intormacisid sustey  ceqtifilata
.Ilrll izd 2 06053032 0834 Jﬂ] 1 SO MTSETIE F60 51 BOS4B 5T 141 469730
dokumenta

Algoritam potpisa REA

Kontrodni broj T1 36403651 43addem
Ewpriranjerm O koda navedenosg na ovom sekimonidkom zaplsu mobets prosjerttl todnost podataka. ko maodete wdink | na
ImiesTet acdne sl hpS. oos. uwed mlja. heypubilic) IDokurment Lnosom konroinog broja. U oba sludaja sustaw ée

prikazat ipvormik ovog dobumenta. U shetaju da je ova] dokument kSenSan priazancm iTscenils u dighalnom oblls, Driama
peodeiska uprnva potemdsje Tolnost dokumenta | stanje podataka U Tenutios brade lsprave.

Hapomene




Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Investitor:

Gradevina: 5
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Poslovna zgrada EIHP-a Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

ZOP: nZEB EIHP
TD: 1/2022

DOKAZ ZAKONITOSTI GRADEVINE
Uporabna dozvola, klasa UP/I-361-05/2000-01/233, Ur. broj: 251-05-03/2/908-2001-7, od 18.1.2001.g.

OV IEREMJE JE POSTAI 1
PRAVOMOCHND, _

vana - X Zdod
Zageh,_ A; . L. Foof

% e st Sl pr

Republika Hrvatska
Cirad Fagreb
GRADSEI URED ZA PROSTORNO
UREDENIE,GRADITELISTVO,STAMBENE
| KOMUNALNE POSLOVE 1 PROMET
Oedjel za prostorno wedenje, graditeljstve o
zaliiu okolifa

KLASA:  UR-301-05/2000-01/233
URBRO): 2571-05-03/3908-2001-7
Zagreb, 18012001,

Gradsky ured za prostome uredenje, graditeljstvo, stambens 1 komuna e
poslove | promet , na lemelju &, 69, 5.1, Zakona o gradnii (NN br, 52/55 5 75/99)
rjefavajudi po zalijevu Bnergetskog instituta "Hrvoje Pofar™” u Zagrebu, Savska cesta 163,
za izdavanje uporabne dozvole, izduje

UPORARNU DOZYVOLU

1. Dozvoljava se uporaba nadogradenog krovista iznad postojedeg ravnog
krova | rekonstruirancg prodelja poslovne zgrade Energetskog instituta “Hrvoje Polar™ u
Zagrebu, Savska cesta 163, na k.2 br, 4814/3 k.o Troje, za koji je izdana gradevna dogvola,
Gradskog ureda za prostorno uredenje, graditeljstvo, stambene 1 komunalne poslove i
promet, Klasa: UPA-361-03/2000-01/289 Urbrog: 251-05-03/2/908-2000-9 od 15.09. 2000,

2, Zapismier Povjerenstava za lehnicki pregled Klasa: UR/-361-05/20010-
01233 Urbroj: 251-05-3%908-2000-3 od 05.12.2000. 1 Klasa: UP1-361-05/2000-01/233
Urbroj: 251-05-39/908-2001-6 od 18.01.2001., sastavmi su dio ovog gelenja.

Ohrazlofenje

Energefski institut “Hrvoje Pokar” iz Zagreba, Savska cesta 163, podrio je
dana (8.11.2000,, zahtjev za izdavanje uparabne doevole gradevine iz wike 1 oveg
Rjefenja.

Zakljuckom, Kilasa UPRT-361-052000-01/233 Urbrey 251-05-30008-7000-2
ad 17.11.2000, ovo fijelo graditeljstva osnovalo j¢ Povierenstvo za tehnidki pregled.

Tehnifki pregled navedens gradevine, kao 1 pregled svih isprava koje je
investitor lemeljem &lanka 71 Zakoma o gradnjy, duffan Poviersnstvu za tehméks pregled
dati na uvid, izvrien je dana 05.12.2000., o demu je sastavljen zapisnik, Klasa: UP-351-
Q5/2000-01/233 Urbroj: 251-05-39908-2000-3 od 05, 12,2000,

et je ubvrdeno da je gradevina mgradena u skladu sa gradevnom
dozvolom, ali | nedoslaci koje je potrebno otkloniti da bi se izdala uporabna dozvola
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor: ;
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

A

2

o Ponovni tehnicki pregled izviden je dana 18.01.2001. o femu e sastavljen
gapusmk, Klasa UMI-361-0572000-01/233 Urbroj: 251-05-39/908-2001-0 od 18017 31..
1z kojeg je vidhive da je investifor otklonio sve nedostatke utvrdene na tehniékom prezledu

od 05 122000

Sljedom iznesenog u smislu Zlanka 70, Zakona o gradnji rijedenc je kao u

dispritiv.

Uputa o pravoom lijeku:

Protv ovog refenja dozvoljena je Zalba Ministarstvu zaftite okolisa |
prostornog uredenja, Zagreb, Ul Republike Austre 20, u roku od 15 dana od dana

primitka rjefenja.

_ o ﬁ'.all:nalu 5¢ predaje neposredne ili Salje poftom ovom Uredu, a mofe se FJaviti
1 na zapisnik, uz pristojbu od 50,00 kn prema Thr. 3. Zakona o upravaim prisio/bama

{(Narodne novine 8/96 1 77/96)

o Prismjl_—:a na ovi upomabny dozvolu prema Thr. 63 Zakona o upravnim
pristojhama, pladena je u upravnun biljszima, nalijepljenim na zalitjevu u iznosu od
1.814,76 kn. u prorsdun grada Zagreba,

DOSTAVITL

P.O. PROCELNIK A
OPRAVNI SAVIETNIK ZA GRADITELISTVO
Marica-Savid, dipl. ing. ark

I Energetski institut “Hrvipe Pofar”
Fapreb, Saveka cesta 163

2, Gradevna inspekeya, ovdje
2 Dokumentacija, ovdje
4, Sesti pedruéni odsjek

Zagreb, Park Stara Trednjevka 2

3. Evidencija, ovdje
@ Pismohrana, ovdje

W\

por
L,/
[ e %
O 32(,,\; .

r\:\}“\‘:.lk - 15?3.?’;.'

W&
'@
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNIJU,
PROSTORNO UREBENJE, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Odjel za prostomno uredenje
Sredisng odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1

KILASA: 350-05/22-028/1322
URBROI: 251-10-21-1/025-22-15
Zagreb, 21.06.2022.

PREDMET: Obavijest o utvridenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja u svrhu izrade

glavnog projekta
- dostavlja se

Temeljem odredbe ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17,
39/19. 125/19) obawvjeitavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebmih uvjeta 1 uvjeta
priklju¢enja zatrazenih u svrhu i1zrade glavnog projekta po zahtjevu koj je podnyjela MARGARETA
ZIDAR., ZAGREB, (OIB: 14358781613) =za rekonstrukciyu gradevine poslovne namjene u svrhu
energetske obnove, na kébr 4814/3, kébr 481572, kébr 5647/1, sve ko TRNJE, ZAGREB,

Savska cesta 163.

L Sukladno odredb: ¢lanka 82 stavka 1. Zakona o gradnji, pozvana su slyedeca javnopravna

tijela na propisan nacim elektromickim putem:

- Grad Zagreb, Gradski ured za obnowvu, 1zgradnju, prostorno uredemje, graditeljstvo,
komunalne poslove 1 promet, Sektor za promet, HR-10000 Zagreb, Trg Stjepana Radica 1,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Zagreb. Sluzba za mspekcyske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenya Veceslava Holjevca 20,

- Drzavni inspektorat, Podrué¢mi ured Zagreb, Sanitarna imnspekcyja, HR-10000 Zagreb,

Subiéeva 29,

- Hrvatske vode. VGO za gomju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukowvara 271,

- HEP-Operator distribucyskog sustava

Gunduliceva 32,

Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb,

- VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb, (vodoopskrba). HR-10000 Zagreb.

Folnegoviéeva 1,

- VODOOPSKRBA I ODVODNIA doo.,

Folnegoviceva 1,

Zagreb (odvodma). HR-10000 Zagreb.

- GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.. HR-10000 Zagreb, Radnicka cesta 1,

- ZAGREBACKI ELEKTRICNI TRAMVAIJ d.o.0.. HR-10000 Zagreb. Ozaljska 103,
- Grad Zagreb, Gradski zavod za zastitu spomenika kulture 1 prirode, HR-10000 Zagreb,

Kusewviceva 2/11

Digitally signed by: _
MARIJA STIPANICE]
125

Date:
21-lip-2022
15:51:43

DN:

HR

FLAD TACREE

254.57=2130048523563938
L=ZAGREE
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

U postupku urvrdivanja posebmih uwjeta 1 uvjeta prikljuéenja javnopravoum tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka 81. stavka 3.
Zakona o gradnj1, te im je omogucen uvid u navedene podatke v zakonom propisanom roku u trajanju
od 15 dana. Po isteku roka od strane navedenih javnopravnih tiela na predmetnu dokumentaciju
1zdani su:

- posebm vvjeti, KLASA 340-02/22-04/629, URBE. 251-10-42-1/006-22-2 od 24.05.2022,
koje je 1zdao Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove 1 promet, Sektor za promet,

- posebm uvjeti, KLASA 245-02/22-03/4760, URBE. 511-01-361/1-22-02 od 01.06.2022,
koje je 1zdalo Mimstarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured
civilne zastite Zagreb, Sluzba za inspekcijske poslove, |

- sanitarno-tehniéki uvjets, uvjeti zastite od buke 1 uvjeti zadtite od neionizirajuéeg zraenja.
KLASA 540-02/22-03/6944, URBR. 443-02-05-19-22-2 od 14.06.2022, koje je 1zdao
Drzavni inspektorat, Podméni ured Zagreb, Sanitarna inspekcija,

- vodopravm uvjets, KLASA 325-09/22-03/0005223, URBE. 374-25-2-22-2 0d 23.05.2022,
koje su 1zdale Hrvatske vode, VGO za gornju Savu,

- elektroenergetska suglasnost, broj: 4001-70102573-100006411 od 22.04.2022, koju je
1zdao HEP-Operator distribucijskog sustava d o .o, Elektra Zagreb,

- posebm uwvjetr, KLASA VIO-06-04-22-3581. URBR. 03-01-03-22-002, znak:
5130-ing. MS-br.350-22-3581/2022. od 23.05.2022. koje je izdala VODOOPSKRBA I
ODVODNIA d.o.o. Zagreb, (vodoopskrha),

- posebm uvjet;, KLASA 404-01/22-01/1154, URBE. 00-22-001-PU-815. broj: 429039 od
18.05.2022, koje je 1zdala GRADSKA PLINARA ZAGREB do.o.,

- posebni uvjeti, znak: ZET-25-22-61 od 25.05.2022. koje je izdao ZAGREBACKI

ELEKTRICNI TRAMVAT d.o.o..
- posebm uvjet1 zadtite kulturnog dobra, KLASA 612-03/22-026/161. TURBR
251-14-02/009-22-2 od 18.05.2022., koje je 1zdao Grad Zagreb, Gradski zavod za zadtitm

spomenika kulture 1 prirode.

II. Utvrdeni posebni uvjeti 1 uviets prikljuéenja ne znaée da je zahvat u prostoru za koji su
utvrdem u skladu s prostornim planom sukladno ¢1. 85, Zakona o gradnji.

III. Posebmi uvjett 1 uvyett prnkljufenja utviden: u svrhu izrade glavnog projekta za gradenje
gradevine za koju se ne izdaje lokaciyska dozvola mogu se koristiti za izradu idejnog projekta za
izdavanje lokacijske dozvole temeljem &1 84, st. 2. Zakona o gradnji.

IV. Posebmi uvjeti 1 uvieti prikljuéenja. u skladu s kojima je 1zraden glavii projekt koji je sastavii
dio gradevinske dozvole, prestaju vaZiti s danom prestanka vazenja gradevinske dozvole sukladno &L
84 st 1. Zakona o gradmi.

Opca pristojba po Tarbr 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21.
93/21, 95/21) temeljem Zakona o upravoim pristojbama (Narodne novine, br. 115/16). se ne placa za
zahtjeve koje stranke upuéuju elektroniékim putem v sustavu e-Gradani.

UPRAVNI SAVIETNIK ZA PROSTORNO
UREBENIE
Marija Stipaniéev, dipl. ing. arh.

Algoritam potpisa: SHA 236, Broj zapisa: Klasa: 350-05/22-028/1322, URBROJ: 251-10-21-1/025-22-15, Kontrolni broj:
[Ty TEvUILGELpS1Zseb3 A
Informacije za provjeru dokumenta: Elektromcki zapis éuva se sukladno rekovima éuvama gradva. Proviera elektromckog zapisa
uvidem u elektronicki zapis moguca je: putem klase 1 umndzbenog broja (Broj zapisa), putem kontrolnog broja otismutog u kontrolnom dyjelu
elektronickog zapisa 1 upisom podataka sa prikazane slike na adresi. https://e-pisamica zagreb hr/episamica.
stramica 2 / 3
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

M HEP s
USTA% doo.

ELEKTRA ZAGREB ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
GUNDULICEVA 32 SAVSKA CESTA 163

10000 ZAGREB ZAGREB

Telefon: 0800 300 401 10000 ZAGREB

Telefaks: 00385 (0)1 4856 329

NAS BROJ | ZNAK: 400100103/5946/22SB VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elekiroenergetska suglasnost DATUM: 22.04.2022.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ZAGREB, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti | utvrdivanju uvjeta i rokova priklju&enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na distribucijsku
mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikafinvestitora gradevine ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR, SAVSKA
CESTA 163, 10000 ZAGREE, OIB: 43980170614 (u daljnjem tekstu: Podnositel] zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4001-70102573-100006411

Prihvata se uredno podnesen Zahljev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
20.04.2022. g. pod urudZbenim brojem 400100103/11047/22DH, za Sunéana elektrana Hrvoje PoZar (u dalinjem tekstu:
Gradevina), na lokaciji:

SAVSKA CESTA 163, 10000 ZAGREB, k.¢.br. 4814/3; k.0. Trnje.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sliedeci
uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: promjene na prikljucku, promjena kategorije korisnika mreze, a na
temelju idejnog rjedenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABDEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Poslovna

Vrsta elekirane: sunéana elektrana

Ukupna instalirana snaga elektrane: 50,00 kVA

Predvidiva godi$nja proizvodnja elektriéne energije: 133.000,00 kWh
Predvidiva godi&nja potro&nja elekiri¢ne energije: 50.000,00 kWh

1i. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Na &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mreZa.

HI, UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuenja na mreZu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 133,50 kW
Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 133,50 kW na OMM broj 0171160304
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mreu: 50,00 kW
Nazivni napen na mjestu prikljuéenja na mreZu: 0.4 kV
Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN sabimice u TS
Napajanje mjesta prikljuéenja iz: 1TS712 Veslacka 6 / izvod: 6
Mijesto razgraniéenja vlasniétva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energiie) je:
ELAN HEP GRUPE
- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
« TRGOVACKI sﬁg UZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd, »

1643381 - OIB 48830800751 - UPLACEN TEMELJMI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
- www.hep.r -
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Projektni ured: } _
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovnaz' rada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP 9 Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMQ,
3.2. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: SPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obraéunska mjema mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUEENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZecim zakonima, tehnitkim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreZe | opskrbu elektritnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniékim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljuéuje.

Dimenzioniranje posirojenja i elektricne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW

U niskonaponskoj elekiriénoj instalaciji Gradevine zastita od elekiriénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-C-5 sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja ebvezno je zasebno fzvodenje neutralnog
vadica (N-vodi¢a) i zastitnog vodita (PE-vodiéa) do mjesta razgraniGenja viasniétva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobligenja (THD) napona uzrokovanog prikliuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moZe iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositel] zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektrignoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijsko] mrezi ili kod drugih korisnika mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuduje iskljuivo u sluéaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elekiriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriznom instalacijom gradevine drugog
kerisnika mreZe (prikljuéenih preke drugog obratunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nagin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden

Otog&ni pogon: nije dopusten

Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivaé

Sinkrenizacija mora biti automatska uz sljedeée uvjete:
A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivagem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od £ 0.5 Hz (+ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
B) elektrane s asinkronim generatorom:

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC .

+ TROOVAGKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
- MB 1643831 - OIB 46830800751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689 436.000,00 HRK »
= www.hephr -
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- Prije ukljuéenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postici brzinu vrinje u granicama + 5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zadtite elekirane i distribucijske mreze. U sluéaju odstupanja od
propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvajiti elekiranu iz paralelnog pogona. Za paraleini pogon elektrana s mrezom,
elektrana mora biti opremljena:
- Zattitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zattitom od smetniji i kvarova u mreZi | elektrani: nadstrujnom, kratkespajnom, zemljospojnom, ograniéenje istosmjerne
komponente siruje;
- Zastitom od otoénog pogona.

Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinacne zaétite | memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite,
Instalacija sun&ane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 80364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidadem, koji moze biti | samostalni uredaj ili integriran
u izmjenjivaé. U slugaju vise proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog pogona elektrana
mora biti opremljena i glavnim prekidaem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreZe moraju biti usuglasena s HEP
ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podeSenja zastite u mreZi radi specifiénosti kanfiguracije lokalne mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Vi. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuenju, Cime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika placanja, te odnosi {prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovere za reguliranje imovinsko-pravnih ednesa na svojim nekretninama
za izgradnju  elektroenergetskih objekata  nuznih  za prikljutenje  njegove gradevine  na mrezu.

VII, UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUGENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreZe,
- dostaviti zahtjev za pogetak koridtenja mreZe.

Prije podnosenja Zahtjeva za sklapanje ugovora o koristenju mreZe Podnositel] zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi suglasnost
HEPQODS-a na:
- operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projekina dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZe¢im propisima i normama i ovom EES. U projekinj
dokumentaciji, sukladno ¢. 143. Zakena o gradnji | uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima iz ove EES.

Operativni plan | program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30
dana prije podnoSenja zahtjeva za sklapanje ugovora o koritenju mreze.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koristenju mreZe.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon Sto su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljucenju.

Za podetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pogetak koritenja mreZe.
Prije pocetka koridtenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

Tijekom pokusnog rada provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u pokusnom radu, kojima se
potvrduje spremnost Gradevine za paralelni pogon s mrezom.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mreZzom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elekirane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeSce o ispitivanjima s navedenim uogenim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.
GLAN HEP GRUPE

: UPRAVADRUATVA « DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TREOVACGK SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. »
« MB 1643991 » OB 46830600781 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr «

25



Projektni ured: } | "
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR o nvestitor: )
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Sra?:Vr:gaz' rada ElHp-a | ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP oslovna zg Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

TD: 1/2022

U Konaénom izvjeStu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoBenih nedostataka i nakon uspjedno
provedenih svih ispitivanja, voditel] ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elekirane za frajni pogon.

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavijenim Konaénhim izvjeséem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALI UVJETI

U trasi postojecih kabela 2x NAYY-O 4x150SM+1,5RE 0,6/1 (1,2) kV interpolirati SPMO-E. SPMO opremiti s dvije tropoine
osigurat-rastavne sklopke (In=400 A) u dolazu s mrege, Getveropolnom  osigura&-rastavnom sklopkom, opremljenom
kratkospojnicima u svim polovima u odlazu prema gradevini i strujnim mjernim transformatorima (SMT) 200/5 A k.1.0,55.

Osiguraci u SPMO-u po kabelu 160 A.

Vodove iza mjesta predaje elekiriéne energije
dimenzionirati prema odobrenom vrinom optereéenju.

Postojece brojilo potrebno je parametrirati i
premjestiti u novi SPMO-E.

Podnositelj zahljeva snosi sve froskove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP ODS-a ili trecih
strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljuéak je dvije godine od dana izdavanija.

lznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva mo2e u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica cbragunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

. dipl. ing. el.
e :.I' B 'I‘-'-'. :T."_r‘-?

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA ZAGREEB
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACK| SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « IBAN HRE323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d. -
- MB 1643981 - OB 46830600751 - UPLACEN TEMELJMI KARITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hephr -
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

TD: 1/2022
opte |
.-.- ENERGETSKI INSTITU
HRVOJE POZAR
MP[{}WJS&JSM 73 -05- 2022

GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU

SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE L sczbeni oroj;

KLASA: 612-03/22-026/161
UR. BROIJ: 251-14-02/009-22-2
Zagreb, 18.05.2022.

GRAD ZAGREB
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove
i promet
Odjel za prostorno uredenje
Sredidnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

Predmet: rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u svrhu energetske obnove
Savska 163, Zagreb, k.¢. 4814/3, 4815/2 1 5647/1, sve k.o. Trnje
- posebni uvjeti zaStite kulturnog dobra

Grad Zagreb, Gradski zavod za za$titu spomenika kulture i prirode, na temelju élanka
6. stavka 1. tocke 9. 1 élanka 61.b Zakona o zadtiti i o¢uvanju kulturnih dobara (Narodne
novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17,
90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), povodom zahtjeva Grada Zagreba, Gradski ured za obnovu,
izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno
uredenje, Sredidnji odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb, za
utvrdivanje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju gradevine
poslovne namjene u svrhu energetske obnove, Savska 163, Zagreb, k.¢. 4814/3, 4815/2 i
5647/1, sve k.o. Trnje, utvrduje

posebne uvjete zaStite kulturnog dobra

Predmetna poslovna zgrada Savska 163, Zagreb, k.¢. 4814/3, 4815/2 1 5647/1, sve k.o.
Trnje, nalazi se unutar prostornog koridora Savske ceste koji pripada Povijesno urbanoj
cjelini Grad Zagreb, za koju je rjeSenjem Ministarstva kulture, Klasa: 612-08/02-01/135, od
18. ozujka 2010., utvrdeno svojstvo kulturnog dobra i upisano u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske, broj Registra: Z — 1525 (Narodne novine 92/11) i na podrucju
evidentiranog arheolo3kog podrugja Savska cesta te se na istu primjenjuje Zakon o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

Za rekonstrukeiju poslovne zgrade Savska 163, a prema priloZenom Idejnom rjeSenju
rekonstrukeije poslovne zgrade EIHP-a, zajednicke oznake projekta: nZEB EIHP, od oZujka
2022. godine, koje je izradila ovladtena arhitektica Margareta Zidar, dipl.ing.arh., Energetski
institut Hrvoje PoZar, Savska cesta 163, Zagreb, utvrduje se da nema promjene visinskih
gabarita postojee uli¢ne zgrade odnosno nema utjecaja na prostorni koridor Savske ceste. S
obzirom na to da se predmetna lokacija nalazi nma podru¢ju evidentiranog arheoloskog
podru¢ja Savska cesta te je predmetnim projektom rekonstrukcije predvidena izvedba
instalacija daju se sljedeci uvjeti zastite kulturnih dobara:

- s obzirom na to da je arheoloiko podruéje prostor na kojem se mogu ocekivati
arheolodki nalazi glavnim projektom potrebno je predvidjeti sljedece: pri izvodenju
gradevinskih radova koji zadiru u slojeve pod zemljom, a izvode se na prostoru koji je
na kartama oznacen kao evidentirano arheolosko podruéje, obavezan je arheolo3ki
nadzor; u slu¢aju arheolo3kog nalaza pri izvodenju radova oni se moraju prekinuti i o
nalazu izvijestiti tijelo nadleZzno za zastitu kulturnih dobara; u sluaju arheolo3kog
nalaza obavezno je provesti daljnja arheolo8ka istraZivanja uz posebne uvijete i
prethodno odobrenje nadleZnog tijela za za&titu kulturnih dobara;

- glavni projekt treba biti izraden od fizicke osobe koja ima dopustenje Ministarstva
kulture i medija za obavljanje poslova na zaititi i o¢uvanju kulturnih dobara, sve
sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na
zastiti i oéuvanju kulturnih dobara (NN 98/18).

- glavni projekt treba dostaviti Zavodu na ishodenje zakonom propisanih dozvola.

Dostaviti;

1. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Odjel za prostorno uredenje,
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje,
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radi¢a 1,
) Veza: 350-05/22-028/1322;
@ Margareta Zidar, dipl.ing.arh.,
Energetski institut Hrvoje PoZar
10000 Zagreb, Savska 163;
3. Pismohrana, ovdje
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

TD: 1/2022

N
Z'.'.

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNIIH POSLOVA
RAVNATELISTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE ZAGREB
SLUZBA ZA INSPEKCISKE POSLOVE
Zagreb, Av. V. Holjevea 20

KLASA: 245-02/22-03/4760
URBROIJ: 511-01-361/1-22-02
Zagreb, 1. lipnja 2022,

Podrucni ured civilne zastite Zagreb. Sluzba za inspekeijske poslove, rjeSavajuci po zahtjevn Grada Zagreba.
Sredisnji odsjek za prostomo uredenje. za utvidivanje posebnih uvjeta za rekonstrukeiju gradevine poslovne namjene w
Zagrebu. Savska cesta 163, na temelju €L82. Zakona o gradhiji (NN br. 153/13 - 125/19) daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA
iz podnucja zadtite od pozara za rekonstrukeiju eradevine poslovne namjence u Zagrebu. Savska cesta 163:

1) Fotonaponsku elektranu projektirati prema slovenskim smjernicama SZPV 512 (2016)
ili njemac¢kim smjernicama VdS 3145 (2017).

I1)  Ostale mjere zasdtite od poZara projektirati u skladu s vazecim hrvatskim propisima i normama
Koje reguliraju ovu problematiku,

1) lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara sukladno odredbama
Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19).

ObrazloZenje

Girad Zagreb, Sredisnji odsjek za prostomo uredenje. podnio je putem elektronickog sustava eKonlerencija
zahtjev (Klasa: 350-05/22-028/1322. Urbraj: 251-10-21-1/025-22-02 od 16.05.2022.) za utvrdivanje posebnih uvjeta
za rekonstrukeiju gradevine poslovne namjene u Zagrebu, Savska cesta 163.

Provedenim postupkom i uvidom u prilozenu dokumentaciju (idejno rjesenje oznake nZ1:B EIPH
Koje je izradila Margareta Zidar iz Zagreba u ozujku 2022. god.) utvrdeno je sljedece:
- kod projektiranja fotonaponskih elehtrana treba primijeniti slovenske smjernice SZPV 512 (2016)
il njemacke smjemice VdS 3145 (2017):
- ostale mjere zastite od pozara odredene su vazecim hrvatskim propisima i normama
Koji ureduju ovu problematiku. te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara treba izraditi sukladno ¢L.28. i ¢LS1. Pravitnika o
obveznom sadrzajit i oprenanju projekata gradevina (NN br. 118/19) s tim da tekstualni dio Prikaza sadizi sve
podatke propisane Pravilnikom o sadriaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12) dok graficki dio Prikaza. u
odgovarajucem mjerilu. treba sadrzavati sva predvidena tehnicka rjesenja navedena u tekstualnom dijelu Prikaza.
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor:

Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Pral evina. da EIHP ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
$8Pi /%EZB EIHP oslovna zgrada EIRF-a | gayska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

G@P GRADSKA PLINARA ZAGREB d.0.0.
RADNICKA CESTA 1, ZAGREB OIB 20985255037
www.plinara-zagreb. hr, e-posta:info-gpz@plinara-zagreb.hr,
Tel.: +385 01 6437-598, +385 01 6437-570

waiih
GRAD ZAGREB Gradski urefi za obnovu, izgradnju, U Zagrebu, 18.05.2022.
prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine
poslove i promet Va$ znak: Klasa: 350-05/22-028/1322
TRG STJEPANA RADICA 1 Urbroj: 251-10-21-1/025-22-2
10000 ZAGREB Nas znak: Kiasa: 404-01/22-01/1154

Urbroj: 00-22-001-PU-815

Sukladno zahtjevu zaprimljenom putem suéelja eKonferencija od 17.05.2022. godine, a na osnovi MreZnih pravila plinskog distribucijskog

sustava, Gradska Plinara Zagreb d.o.0. kao operator disfribucijskog sustava izdaje:

POSEBNE UVJETE
BROJ 429039
za priklju¢enje na plinski distribucijski sustav

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR

Investitor [ viasnik gradevine

SAVSKA CESTA 163, 10000 ZAGREB

adresa investitora / viasnika

43980170614

OIE Investitora / viasnika

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRADEVINE

gradevina

SAVSKA CESTA 163 , 10000 ZAGREB

4814/3 k.0. TRNJE,4815/2 k.o. TRNJE,5647/1 k.0. TRNJE

ké.br. /ko,

OPC1 UVJETI KORISTENJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Prava i obaveze GPZ-a i krajnjeg kupca distribucijskog sustava (dalje: kupac) propisani su Zakonom o energiji, Zakonom o trZiStu
plina, Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, Opéim uvjetima opskrbe plinom, MreZnim pravilima plinskog
distribucijskog sustava i odgovarajuéim metodologijama utvrdivanja iznosa tarifnih stavki, naknada i ciiena, Zakonom o zapaljivim
tekucinama i plinovima, Zakonom o zastiti od poZara, Zakonom o obveznim odnosima, Odlukom o donoSenju Plana intervencile o
mjerama zastite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske te intemim propisima GPZ-a.

PODACI O DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU

Na predmetnom podrugju izgraden je PDS u Savskoj cesti, NT plinovod d 225 PE i d 160 PE od kojeg je za postojecu gradevinu k.br.
163, izveden prikljuak d 63 PE (prema situaciji u prilogu).
U sklopu postojece gradevine registrirano je 1 OMM (009006) s 1 plinomjerom G-25 s modulom za daljinsko o¢itanje potrosnje plina.

POSEBNI UVJETI

S obzirom na navedeno postojece stanje, a buduéi da je predvidena rekonstrukcija postojece gradevine te uklanjanje unutamje plinske
instalacije, investitor odnosno izvodaé, duzan je:

- O svom trosku, najmanje 15 dana prije poetka izvodenja radova, narugiti u Gradskoj plinari Zagreb, rezanje i otpajanje postojeceg
prikljucka gradevine d 63 PE kod plinovoda i izmjeStanje istog iz parcele.

- U sluéaju da se investitor ne pridrzava datih uputa snosit ¢e sve troskove i odgovornost za posliedice koje mogu nastati nestankom il
ostecenjem postojeteg plinskog distribucijskog sustava, a time i nekontroliranog izlaza plina.

Svi uvjeti za prikljutenje zgrade na plinski distribucijski sustav bit ¢e definirani Uvjetima prikljuéenja, koje je potrebno
zatraziti prije izrade glavnog projekta od Gradske plinare Zagreb d.o.0. - Odjela prodaje, temeliem MreZnih pravila plinskog

distribucijskog sustava, uz dostavu potrebnih podataka sukladno obrascu "ZAHTJEVI1", dostupno na www.plinara-zagreb.hr
OSTALI UVJETI

Gradska plinara Zagreb d.0.0. Radni¢ka cesta 1, 10001 Zagreb, p.p. 132
Upisano kod: Trgovatki sud u Zagrebu - MBS: 080083983 - OIB; 20885255037 -
ZABA IBAN: HR0823600001101273818, SWIFT(BIC): ZABAHR2X; PBZ IBAN: HR8223400081110109932, SWIFT(BIC) PBZGHR2X
ERSTE IBAN: HR912402006110100387 1, SWIFT(BIC).ESBCHR22X;
Upisani temeljni kapital: 269.724.500,00 kn - Direktor Drustva: Miroslav Zivko, dipling. +
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

Posebni uvjeti se izdaju u svrhu izrade Idejnog/Glavnog projekta i u druge svrhe se ne smiju koristiti. Posebni uvjeti
prestaju vaZiti zajedno s prestankom vaZenja gradevinske dozvole ako investitor ne pristupi gradenju u roku od 3 godine
od dana pravomoénosti dozvole. VaZenje Posebnih uvjeta kao i gradevinske dozvole produzuje se na zahtjev investitora
jednom za 3 godine ako se nisu promjenili uvjeti za provednu zahvata u prostoru odredeni prostornim planom, odnosno
lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je gradevinska dozvola izdana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Podnositelj zahfjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljusenja ima pravo prigovora protiv utvrdenih uvjeta. Prigovor se podnosi
operatoru distribucijskog sustava, u roku 15 dana od dana zaprimanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja. Operator distribucijskog
sustava duzan je o prigovoru odlugiti u roku od 15 dana od dana podnoSenja prigovora. Protiv odluke operatora distribucijskog sustava
o prigovoru, podnositelj zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljudenja ima pravo podnijeti prigovor Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji u skladu sa zakonom kojim se ureduje trziste plina.

IZRADIO

Damir Protulipac, dipl. ing

M.P.

p.o. Direktora Drustva
Voditeljica Odjela prodaje

Mira/,\luruna

M)

POTPIS

A ;

Dostaviti:

- Naslow
- ArhivaGPZ d.o.0.

POTPIS /
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor: ;
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

REPUBLIKA HRVATSKA
R PROSTORNO
URED ZA DBNOYU, IZGRADNJU.
UREE):%?E‘.“(‘?RAU'ELJSTVO KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Primijenc: 08.06.2022.. 1313 h

Kias/fikacijska oznaka: Ustrojstvena jedinica:
350-05/22-028/1322 251-10-21-1

Urudzbeni broj: Prllozi' Vrijednost:
251-13.40-22-11 lmlm

o,
Republika Hrvatska 7vG3kilcQ
bl TkypmLY7AU KM6 y
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNIU,
PROSTORNO UREDENIE, GRADITELISTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za promet
Trg Stjepana Radica 1

Klasa: 340-02/22-04/629
Ur.broj: 251-10-42-1/006-22-2 od 24.05.2022

Odjel za prostorno uredenje
Srediénji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1

Zagreb

Predmet: ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR, rekonstrukcija
u svrhu energetske obnove,
Savska cesta 163,
k.C.4814/3 k.0.Trnje,

Vasa Klasa: 350-05/22-028/1322
Ur.broj: 251-10-21-1/025-22-2 od 16.05.2022

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije ovaj Ured na temelju £lanka 82. Zakona o gradnji (Naredne novine
153/13, 26/17, 39/19, 125/19) ) na claborat rckonstrukcije poslovne gradevine u svrhu energetske obnove,
Savska cesta 163, k.€.4814/3 k.o.Trnje, ovladtenoj arhitekticc MARGARETA ZIDAR, oznake projekta Nzeb eiph,
ofujku 2022. godine i temeljem poscbnih propisa iz podruéja organizacije | sigurnosti prometa, nema dodatnih
posebnih uvjeta,

POMOCNIK PROG
Mario Mili¢evic, dipl._ipq ,

Dostaviti:

@asmvu

2.Pismohrana
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Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: ;
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED ZAGREB
Ispostava u Sisku

KLASA: 540-02/22-03/6944
URBROVJ: 443-02-05-19-22-2
Sisak, 14. lipnja 2022.

Vida sanitarna inspektorica, Drzavnog inspektorata, OIB: 33706439962 , Podruéni ured
Zagreb, Ispostava u Sisku, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta putem elektronickog
sustava eKonferencija po pozivu Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredisnji
odsjek za prostorno uredenje , na temelju &¢lanka 6. Zakona o Drzavnom inspektoratu
(..Narodne novine™, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE , UVJETE ZASTITE OD BUKE
I UVJETE ZASTITE OD NEIONIZIRAJUCEG ZRACENJA

Za rekonstrukeiju gradevine poslovne namjene u svrhu energetske obnove, na k .&. br.
4814/3; 4815/21 5647/1 , sve k.o. TRNJE, ZAGREB, Savska cesta 163, investitor:
Energetski institut Hrvoje PoZar, Zagreb, Savska cesta 163.

1.Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom rjedenju 7Z.0.P: nZEB EIHP, ozujak 2022. godine , koji je izradio
Energetski institut Hrvoje PoZar, Zagreb, Savska cesta 163.
2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrodnju,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, prema
mjesnim prilikama i od ovlastene pravne osobe ishoditi  dokaz o protoénosti i nepropusnosti
sustava odvodnje, _

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konac¢ne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

e Zakona o zaftiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine® br. 79/07,
113/08, 43/09,22/14 ,130/17, 114/18 , 47/2(, 134/20, 143/21 ),

e Zakona o vodi za ljudsku potroinju (“Narodne novine” br. 56/13 ,64/15,
104/17 ,115/18 116/20),

e Zakona o higijeni hrane i mikrobiolodkim kriterijima za hranu (“Narodne
novine” br. 81/13,115/18)

s Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Narodne
novine™ br, 125/17),
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevi Investitor:

Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170 ina: - 7
Savska cesta 162 g 614 Poslovna zgrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
o Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

Pravilnika o zatiti na radu za mjesta rada (,,Narodne novine” br.105/20),

L ]

Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvietima ugostiteljskih objekata iz
skupina "Restorani”, "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih
usluga (,.Narodne novine™ br. 82/07,82/09,75/12,69/13,150/14),

Zakona o zadtiti od neionizirajuéih zradenja (“Narodne novine™ br. 91/10,
114/18), |

e Pravilnika o zadtiti od elektromagnetskih polja (“Narodne novine™ br. 146/14,
31/19),

4.Glavni projekt mora sadrzavati prora¢un o¢ekivanih razina elektromagnetskih polja . te
migljenje o udovoljavanju uvijetima ,a na tehnickom pregledu gradevine potrebno je
predo¢iti odgovarajuéi dokaz o mjerenju elektromagnetskih polja iuraden od ovlastene
pravne osobe.

5.Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potro$nju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez
obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe: Zakona o
materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne novine”
25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta 1 Vijeca od 27.
listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL
L 338, 13. 11. 2004.) i ishoditi dokaze o zdravstvenoj ispravnosti istih od ovlastene
ustanove,

6.1zvriti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju putem ovlastenog
laboratorija, a sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (Narodne novine, br.
56/13 . 64/15, 104/17 i 115/18) i odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nafinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne
novine, br. 125/17), te o istom predotiti dokaz

7. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okolig, ali isto tako i iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore. primjenjujuci
odredbe: .

_ 7akona o zadtiti od buke (,.Narodne novine* br. 30/09, 55/13 ,153/13,41/16 , 114/18
i 14/21) Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora
buke, vrijeme i mjesto nastanka (,Narodne novine® br.143/21), Pravilnika o
djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mijera za zadtitu od buke
(..Narodne novine ,, br. 91/07),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine™ br. 53/91 i 55/96

U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su
zadovoljene vazece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvutne izolacije (Rw) i
maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (Lw) , za tehnicki pregled gradevine 1 za
izdavanje uporabne dozvole investitor je duZan ishoditi od ovlastene pravne osobe
nalaz i misljenje da buka koja nastaje od rada objekta ne prekoracuje zakonom

dozvoljene razine buke u susjednim boravisnim prostorima za razdoblje dana i no¢i.

8. Projektirati 1 izvesti ucinkovito provjetravanje svih prostorija 1 prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnickim propisom ©
sustavima ventilacije. Djelomiéne klimatizacije zgrada (..Narodne novine™ broj 03/07), te
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA GORNJU SAVU Telefon: 01 / 23 69 888

10000 Zagreb, Ulica grada Vukavara 271/Vill Telefax: 01/ 23 69 889

KLASA: 325-09/22-03/0005223
URBRO): 374-25-2-22-2
Datum: 23.5.2022.

Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove
i promet, Odjet za prostorno uredenje, Sredisnji odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radica |,
10 000 Zagreb, OIB: 61817894937, objavio je poziv javnopravnim tijelima KLASA: 350-05/22-
028/1322, URBROJ: 251-10-21-1/025-22-2 za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja za
predmetni zahvat u prostoru putem elektronikog sustava eKonferencija od 16.5.2022. godine temeljem
clanka 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Uz poziv je priloZeno idejno rjeSenje: Rekonstrukeifa poslovne zgrade EfHP-a izraden od strane drustva
Energetskog instituta Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, 10110 Zagreb, OIB: 43980170614; ZOP: nZEB
EIHP; broj tehni¢kog dnevnika: 1/2022; glavni projektant: Margareta Zidar, dipl. ing. arh.; od oZujka
2022. godine.

[nvestitor je Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163, 10110 Zagreb, OIB; 43980170614

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjee na ciljeve iz Elanka 5. stavka
2. i ¢lanka 46. Zakona o vadama (NN 66/19 i 84/21). Sukladno ¢lanku 82, stavku 3. Zakona o gradnji,
te na temelju ¢lanka 158. Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21) i Pravilnika o izdavanju vodopravnih
akata (NN 9/20 i 39/22), Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara
271 izdaju:

VODOPRAVNI UVJETI

1. Opéi dio
1.1. Lokacija: Grad Zagreb; GC Trnje; k. &. br. 4814/3, 4815/2 i 5647/1, k. o. Trnje.

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Rekonstrukcija posiovne zgrade EIHP-a; energetska i
konstrukcijska obnova; namjena ostaje poslovna; etaze su Po+Prt+4-+tavan; ostaje prikljucak
na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje; djelomi&no se reorganizira unutarnji prostor; ukida
se restoran s centralnom kuhinjom na 4. katu; planiraju se novi sustav grijanja, hladenja i
PTV, zatim ukidanje plinske instalacije, dizalica topline voda-voda (zdenci na k. ¢. br. 4815/2
i 5647/1, k. o, Tmje), fotonaponski sustav na krovu s pripremom za baterijski sustav,
skupljanje kisnice za ispiranje we-a u spremniku na tavanu, 2 ajne kuhinje

1.3. Opskrba vodom

1.3.1. Glavni projekt mora sadrzavati preglednu situaciju lokacije s ucrtanom predmetnom
gradevinom na lokaciji i prikazom rjeSenja vodoopskrbe predmetne gradevine.

1.3.2. Glavni projekt mora sadrzavati definiran i razraden sustav opskrbe vodom s utvrdenim
koli¢inama vode za sanitarne, protupoZarne i druge potrebe, kao 1 prikaz ukupno
patrebnih koli¢ina vode.

1.3.3. Glavnim projektom potrebno je predvidjeti rjeSenje opskrbe vodom za sanitarne,
protupozarne i druge potrebe putem postojeceg sustava javne vodoopskrbe, a u skladu s
poschnim uvjetima nadleinog isporuéitelja vodnih usluga.

Kvaliteta vode: voda za ljudsku potrosnju.
1.4. Odvodnja otpadnih voda
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14.1.

14.2.

14.3.

1.4.4,

Glavnim projektom potrebno je predvidjeti i investitor je duzan izgraditi
vodonepropusne gradevine za odvodnju i prodis¢avanje otpadnih voda, a pri njihovom
projektiranju treba predvidjeti odgovarajuée mjere zastite vodnogospodarskih interesa,
odnosno pedzemnih voda od onegiséenja. Prije stavljanja u funkciju i u toku koriStenja
gradevina za odvodnju i proéiséavanje otpadnih voda, iste je potrebno podvrgnuti
kontroli ispravmosti na svojstvo strukturalne stabilnosti, funkeionalnosti i
vodonepropusnosti u skladu s Pravilnikom o tehnifkim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i progiscavanja otpadnih voda (NN 3/11). U projektnoj dokumentaciji treba
razraditi nadin provjere spomenute ispravnosti u skladu s Pravilnikom.

Glavni projekt mora sadrzavati preglednu situaciju lokacije s uertanom predmetnom
gradevinom na lokaciji s prikazanim rjesenjem odvodnje sanitarnih otpadnih, oborinskih
otpadnih voda te uvjetno Zistih oborinskih voda.

Glavni projekt mora sadrzavati definiran i razraden sustav interne odvodnje s utvrdenim
koli¢inama i sastavom sanitarnih otpadnih, one¢iséenih oborinskih voda te uvjetno &istih
oborinskih wvoda, s provedenim hidraulickim proradunom 1 dimenzioniranjem
vodonepropusnog sustava interne odvodnje s pripadajuéim gradevinama, uredajima i
opremom.

Glavnim projektom potrebno je predvidjeti rjedenje odvodnje pojedinih vrsta voda
putem sustava interne odvodnje na sljedeci nacin:

—  Glavnim projektom potrebno je predvidjeti rjedenje odvodnje pojedinih vrsta voda
internim sustavom odvodnje u sustav javne odvodnje, a u skladu s posebnim
uvjetima nadleZnog isporuéitelja vodnih usluga.

—  Glavnim projektom potrebno je predvidjeti rjefenje odvodnje sanitarnih otpadnih
voda putem sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje, bez prethodnog
proéiséavanja.

—  Projektnim rje3enjem potrebno je predvidjeti prikljuéenje sustava interne odvodnje
za otpadne vode putem kontrolnog okna na sustav javne odvodnje. Kontrolno okno
potrebno je predvidjeti unutar lokacije, iza objekata za obradu otpadnih voda
{separatora, mastolova i dr.), a prije ispusta sustava interne odvodnje, na mjestu do
kojeg e biti nesmetan pristup.

—  Projektant treba dati garanciju da je kakvoéa otpadnih voda u kontrelnom oknu u
skladu s odredbama Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda
(NN 26/20) za ispustanje u sustav javne odvodnje.

Ispustanje uvjetno &istih oborinskih voda s krovnih povriina moZe se predvidjeti na
povrSinu vlastitog terena u okviru gradevinske Cestice, na nacin da se ne ugroze
interesi drugih pravnih Vili fizickih osoba na susjednim &esticama i bez 3tetnog
utjecaja na okolni teren (pojave kliziita, erozija, plavljenja nizvodnog podruja,
onetidfenje tla)

—  Ukolike je na lokaciji predmetnog zahvata predviden ili izgraden razdjelni sustav
javne odvodnje, projektnim rjesenjem je potrebno predvidjeti odvodnju uvjetno
¢istih oborinskih voda (ako nije drugadije rijesena} i onelicenih oborinskih voda
nakon predtretmana na separatoru putem kontrolnog okna u sustav javne oborinske
odvodnje.

Obveza projektanta je da u projekinoj dokumentaciji definira odvodnju oborinskih
voda prema stvarnom stanju na terenu, a nadin ispustanja treba se definirati vz
suglasnost vlasnika katastarskih ¢estica na koje se ispustaju oborinske vode.

—  Cjelokupni sustav odvodnje projektirati i izvesti/rekonstruirati vodonepropusno, §to
¢e se na tehni¢kom pregledu dokazati atestima.
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1.5

1.6.

1.8

1.10.

— Nije dozvoljena izgradnja upejnih zdenaca za prihvat uvjetno &istih oborinskih
ifili otpadnih veda.

Zadtita od 3tetnog djelovanja voda

Prema karti opasnosti od poplava 2019 {(Geoportal Hrvatskih voda), predmetni zahvat se
nalazi na podrugju scenarija male vjerojatnosti pojavljivanja poplava, koji ukljuéuje poplave
uslijed mogu¢ih ruenja nasipa na ve¢im vodotocima te rudenja visokih brana - umjetne
poplave, s dubinom poplavne vode do 2,5 m.

Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoli§ i1 prirodu
provodi se prema propisima o zastiti okolisa i prirode.

. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema

odredbama Zakona o gradnji (NN 153713, 20/17, 39/19 i 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.

Projektna dokumentacija uz konstruktivne i ostale projekte s vodnogospodarskog stajalidta
mora sadrzavati i makrosituaciju s lokacijom svih postojecih i buduéih objekata na lokaciji,
kao i vodnogospodarskih objekata na koje bi predmetni objekt mogao imati utjecaja te
preglednu situaciju objekata za koje se utvrduju vodopravni uvjeti. U situaciji treba biti
ucrtano postojeée i buduée rjeSenje vodoopskrbne i odvodne mreZe sa svim uredajima za
procis¢avanje otpadnih voda.

. Ovi ¢e se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika,

na zahtjev stranke ili nadleZnog tijela; radi produljenja vaZenja vodopravnih uvjeta ako se
nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama
sukladno ¢lanku 50. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20 i 39/22).

Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZi odgovarajuéi akt prema propisima o prostornom uredenju i
gradnji sukladno ¢lanku 137, stavak 1. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i &lankom 84, stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19i
125/19).

2. Posebni dio

2.1.

22

23.

2.4,

Investitor je duZan za predmetnu gradevinu izraditi tehni¢ku dokumentaciju putem za to
ovladtene osobe ili poduzeda, uskladenu sa Zakonom o vodama (NN 66/19 i 84/21), Zakonom
o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonom o gradnji (NN
153713, 20/17, 39/19, 125/19),

Lokacija predvidena za izgradnju predmetnog objekta nalazi se u I11. zeni — zona ogranitenja
i nadzora izvoriita Stara Loza, Sasnjak, Zitnjak, Petrusevec, Zaprude i Mala Mlaka, te je
projektnu dokumentaciju i izvodenje radova potrebno izraditi sukladno odredbama Odluke o
zadtiti izvorista Stara Loza, Sasnjak, Zitnjak, Petrusevec, Zaprude i Mala Mlaka (Sluzbeni
glasnik Grada Zagreba 21/14 i 12/16).

Ukoliko e se kao izvor energije koristiti podzemna voda putem dizalica topline investitor je
duZan prije pofetka bufenja zdenaca ishoditi od Hrvatskih voda zasebne vodopravne
uvjete za vodoistraine radove sukladno élanku 158. stavak 4. tocka 4. Zakona o vodama
(NN 66/19 i 84/21). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta obavezno priloZiti i program
istraznih radova s opisanim na¢inom provodenja istraZivanja koji je izradila ovlastena pravna
osoba registrirana za poslove hidrogeolodkih istraZivanja ili budenja istraZnih busotina i
zdenaca. Ukoliko Investitor nije vlasnik katastarskih ¢estica na kojima se planiraju buditi
zdenci, potrebno je rijeSiti imovinsko-pravne odnose s vlasnikom spomenutih katastarskih
destica prije podno$enja zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta.

U prostorijama strojarnice, baterijskog sustava 1 drugdje gdje postoji mogucnost izlijevanja
opasnih tvari i opasnih otpadnih tvari potrebno je izvesti nepropusne podove otporne na
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habanje i agresivne tvari kojima moZe biti izloZzen bez podne odvodnje, a &iséenje predvidjeti
suhim postupkom odnosno podove izvesti i Cistiti na nafin da ne postoji moguénost
onediséenja povriinskih i/ili podzemnih voda. Opasne i opasne otpadne tvari skladistiti po
vrstama u odgovarajuéoj ambalaZi, na nepropusnej i obrubljenoj/deniveliranoj podlozi,
otpornoj na agresivne tvari i habanje.

2.5. Izvodenje radova se kontrolira putem nadzornog inZenjera na nadin da se na gradilistu ne vrdi
mehaniéki servis strojeva, skladistenje goriva i maziva, spaljivanje ili odlaganje gradiliSnog
otpada. Parkitanje i izvodenje radova pomoéu gradevinskih strojeva vriiti na kontroliranim
nepropusnim povriinama. Opskrba gorivom mora biti pod nadzorom, uz osiguranje sredstava
za neutralizaciju eventualno prolivenog goriva. Odlaganje otpada bilo kaje vrste predvidjeti
u nepropusne kontejnere smjestene na nepropusne povriine.

2.6. Investitor je duzan na tehnickom pregledu na uvid dati i sljedeée:

—  Geodetsku snimku kompletnog izvedenog sustava interne odvodnje s pratedim
ohjektima odvodnje i uredajima za predtretman otpadnih voda

—  Potvrdu o sukladnosti gradevine s tehnickim zahtjevima za gradevinu: provjeru
vodonepropusnosti,  strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, a kontrolu
vodonepropusnosti sustava interne odvodnje s prate¢im uredajima za obradu otpadnih
voda putem kojeg ¢e se odvoditi sanitarne otpadne vode, onegidéene oborinske vede i
uvjetno &iste oborinske vode (ukoliko se neée ispuitati na povriinu vlastitog terena) s
predmetne lokacije, mora obaviti ovladtena pravna osoba

- Dokaz o prikljuenju na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

2.7. Glavnim projektom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere, da predmetnim
zahvatom u prostoru za koji se izdaju ovi vedopravni uvjeti, ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese i interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba na koje bi
predmetni zahvat u prostoru mogao imati utjecaja.

2.8. Investitor odnosno korisnik predmetnog objekta, odgovoran je za sve Stete koje bi mogle nastati
tijekom izvodenja radova ili nakon zavrietka gradenja odnosno eksploatacijom predmetnog
objekta, te ukoliko do njih dode, duzan je o svom trodku odstraniti uzroke Steta, a nastale Stete

nadoknaditi.
A\ SluZbena osoba:
L1 1Y I L" )
Wt Wl o
Luki¢, mag. geol.
vii:

1. NadleZnom tijelu i projektantu putem eKenferencije {(hitps:/dozvola.mgipu.hr)
2. Sluzba koristenja voda - ovdje
3. Pismohrana - ovdje

Q77593822
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% VODOOPSKRBA |
ODVODNJA d.o.o0.
5000 TEHNICKI SEKTOR
5100 SLUZBA RAZVOJA
5130 ODJEL SUGLASNOSTI - VODOOPSKRBA
Folnegoviceva 1, Zagreb, 23.05.2022.
Oznaka: KLASA: VIO-06-04-22-3581
Urudibeni broj: 05-01-03-22-002
Nas znak: 5130 — ing. M3 — br. 350-22-3581/2022.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREDENJE, GRADITELISTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredi$nji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1
10 000 Zagreb
Predmet:

t

“<

Rekonstrukcija poslovne gradevine EIHP-a na k.£. 4814/3 k.o. Trnje, Savska cesta 163, Zagreb
Investitor: Energetski institut Hrvoje pozar, Savska cesta 163, Zagreb

Posebni uvjeti i uvjeti priklju€enja u svrhu izrade glavnog projekta

- Vada veza znak: KLASA: 350-05/22-028/1322, URBROJ: 251-10-21-1/025-22-2

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno
uredenje, KLASA: 350-05/22-028/1322, URBROJ: 251-10-21-1/025-22-2, zahtjevom zaprimljenim 17.05.2022. g. putem
elektronickog sustava eKonferencija te prilozenom projektnom dokumentacijom, zatrazio je od drustva Vodoopskrba i
odvodnja d.o.o., Tehnicki Sektor, Sluzba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba, utvrdivanje posebnih uvjeta, odn. uvjeta
priklju¢enja u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju poslovne gradevine EIHP-a na k.¢. 4814/3 k.o. Trnje, Savska cesta
163, Zagreb.

Projektna dokumentacija — Idejno rjeSenje, T.D.: 1/2022, Z.0.P.: nZEB EIHP, od oZujka 2022. g., izradena je u drustvu
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR, Savska cesta 163, Zagreb.

Predmet zahvata u prostoru je rekonstrukcija ugradene poslovne gradevine EIHP-a. Predmetna gradevina je katnosti: Po +
P + 4. Trazi se sanitarna voda i voda za potrebe unutarnje hidrantske mreze.

Prema postojecem stanju vodoopskrbe utvrdeno je:

. U Savskoj cesti izgradena su dva javna vodoopskrbna cjevovoda: LZ @ 80 mm i LZ @ 80 mm. Predmetna
gradevina moci ce se prikljuciti na javni vodoopskrbni cjevovod LZ @ 80 mm koji prolazi uz predmetnu parcelu.

. Na predmetnoj gradevinskoj Cestici postoji izveden vodoopskrbni prikljuéak na javni vodoopskrbni cjevovod LZ
2 80 mm (koji prolazi uz predmetnu parcelu). Postoje¢i spojni vod je dvostruki promjera & 80 mm (mjerno
mjesto: 0817280, redni br. priklju¢ka: 26069).

*  Projektant vodovodnih instalacija duzan je na licu mjesta provjeriti velitinu i polozaj postojeceg spojnog voda i
u glavnom projektu instalacija predvidjeti eventualnu rekonstrukciju ili izvedbu novog prikljuéka, a sve o troéku
investitora.

Nakon pregleda dostavljene projektne dokumentacije utvrdujemo posebne uvjete u okviru nase djelatnosti i nadleznosti
kojih se trebate pridrzavati prilikom projektiranja i izgradnje predmetne gradevine:

- Prema Zakonu o vodama ¢l. 174. st. 1. (NN 66/2019, 84/2021), u obvezi investitora je dostaviti Glavni projekt
predmetne gradevine, koji je izraden prema Posebnim uvjetima prikljuéenja, na izdavanje Potvrde o sukladnosti s posebnim
uvjetima prikljucenja, kako bi se predmetna gradevina mogla prikljuciti na komunalne vodne gradevine. U slucaju neispunjenja

F
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Projektni ured: 5 Investitor: .
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
sg\llaskazcs;tg I}_‘GPS, Zagreb, OIB 43980170614 | 5~ zgrada EIHP-a Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: n

TD: 1/2022

gore navedenog uvjeta prema Zakonu o vodama &. 174. st.1, predmetni objekt nece biti moguce prikljuciti na komunalne
vodne gradevine.

- lzdavanje potvrde glavnog projekta i suglasnosti za prikljuenje na javnu vodoopskrbnu mrezu potrebno je, pozivom
na ove uvjete, zatratiti prije podnoenja zahtjeva za prikljucak gradevine, da bi se mogao propisati spojni vod i vodomjeri.

- Investitor je duZan u Glavnom projektu priloZiti slijedece:

* projekt vodovodnih instalacija i instalacija odvodnje

* projekt unutarnje hidrantske mreze

* izvjestaj o mjerenju QH linije na hidrantu 1613 - ZG1 na javnom vodoopskrbnom cjevovodu LZ & 80 mm u
Savskoj cesti

¢ fotokopiju ovih posebnih uvjeta

- Ukoliko se trazena koli¢ina vode za protupoZarnu zastitu i trazeni tlak vode u uliénom cjevovodu ne¢e modi osigurati
izravnim spojem na javni uliéni cjevovod, potrebno je u internoj instalaciji predvidjeti izgradnju spremnika koji ¢e preuzeti
potrebnu koli¢inu vode, te hidroforsko postrojenje s frekventnom regulacijom, za protupozarnu vodu, a prema potrebi i za
sanitarnu potro3nju.

- Vodomjerno okno mora biti vodonepropusno, izvedeno u skladu s Opcim i tehni¢kim uvjetima za opskrbu vodom i
uslugama odvodnje otpadnih voda (€l. 27), smjesteno izvan gradevine i kolnih povriina. Ukoliko je vodomjerno okno izvan
gradevine, a nalazi se u prometnoj povrsini ili parkiralistu, tada je potrebno ulazno okno smijestiti u zelenoj povrsini ili plo¢niku.

- To¢an polozaj i veli¢inu vodomjernog okna odredit ¢e predstavnik ovog drustva uvidajem na licu mjesta.

- Zasvaku samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda u projektiranoj gradevini (stan, poslovni prostor, garaza i
sl.) treba predvidjeti zasebne vodomjere opremljene radio modulom za daljinsko o€itanje, sukladno Opéim i tehnickim uvjetima
isporuke vodnih usluga. Naéin montaje vodomijera u glavnom projektu treba predvidjeti u skladu sa odredbama ¢&lanka 42. ili
43. Op¢ih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga.

- U vodomjernom oknu na svim linijama iza glavnih vodomjera obavezna je ugradba zaétitnika od povratnog toka (ZOPT)
u skladu sa odredbama ¢lanaka 44. do S1. Opcih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga. Ugradbu ZOPT-a osigurava
investitor, a isporucitelj opreme mora zadovoljiti odredbe navedenih &lanaka Opcih i tehnigkih uvjeta isporuke vodnih usluga.

- U sluéaju zajednickog vodomijera za vide tipova potrodnje (sanitarna, hidrantska) izvrgiti razdvajanje potrodnje iza
vodomjera s obaveznom ugradnjom ZOPT-a, na svakoj formiranoj liniji priklju¢nog voda interne instalacije.

- Prilikom izvodenja radova na predmetnoj gradevini, nije dozvoljeno navozenje i odlaganje bilo kakvog materijala i
alata te parkiranje vozila i strojeva na vodoopskrbne cjevovode i armature te ulazna okna zasunskih komora, a sve u svrhu
odrZavanja i koristenja istih.

- Ukoliko bi tijekom ili nakon zavrietka radova doslo do oiteéenja na vodovodnoj mrefi ili njenim elementima (uslijed
dinamickog opterecenja gradevinskim strojevima i sl.), kvarove e otkloniti drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o0., Sektor
vodoopskrbe, o trosku investitora predmetnog zahvata.

- Ako radovi ne zapo¢nu odmah, a u meduvremenu dode do promjene zakonske regulative, polozaja vodovodne mreze
ili izgradnje nove vodovodne mree, investitor se obvezuje to provjeriti i zatrajiti nadopunu izdanih uvjeta.

Utvrdivanjem ovih uvjeta prikljucenja i posebnih uvjeta drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o0., Tehnicki sektor, Sluzba
razvoja, Odjel suglasnosti — vodoopskrba, ne preuzima odgovornost za tehnicku ispravnost priloene dokumentacije, jer za
tehnicku ispravnost projekta odgovara iskljucivo projektant.

S postovanjem |

lZRAPIO: - RUKOVODITEU SLUZBE,
Matija 3olji¢, bacc. ing. stroj. Zeljka Lemezina, mag”i

Wit §osc
VODITELJ ODJELA SUGLA'SNOSTI - VODOOPSKRBA: DIREKTOR TEHNIEKOG K EKTORA: '
Gordana Vlahov, ing. grad. mr. sc. Josip-Majer dipl. ing. grad.
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
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5000 TEHNICKI SEKTOR
5100 SLUZBA RAZVOJA

5130 ODJEL SUGLASNOSTI - ODVODNJA

Zagreb, 7.7.2022
Oznaka: ViO-06-04-22-3582 VG
UrudZbeni broj: 05-01-03-22-002

REPUBLIKA HRVATIKA
GRAD ZACREHR
GRADSKI URED Z4 OBNOVU, IZGRADNJY, PROSTORNG

UREDENJE, GRADITELJSTYO, KOMUNALMNE POSLOVE | PROMET
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IZGRADNJU, PROSTORNO UREDENIJE,
GRADITELJSTV 0, KOMUNALNE
POSLOVE I PROMET
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radica 1
10 000 Zagreb

PREDMET:
P.U. broj: 22/777-a

- Savska cesta 163, k.&.br. 4814/3, 4815/2, 5647/1 k.o. Trnje
- poslovna gradevina

- eKonferencija

Vagim dopisom KLASA: 350-05/22-028/1322, Ur.broj: 251-10-21-1/025-22-2 zaprimljenim putem
elektronickog sustava eKonferencija 17.05.2022. godine, zatraZili ste posebne uvjete prikljuéenja u
svrhu izrade glavnog projekta, odnosno mogucnost i nadin odvodnje otpadnih voda sa parcele
k.&.br. 4814/3. 4815/2, 5647/1 k.o. Trnje, Savska cesta 163, na kojoj se predvida rekonstrukeija
poslovne gradevine.

Idejni projekt za izgradnju predmetnog objekta izraden je u oZujku 2022. godine u poduzecu
ETHP* d.0.0., Zagreb, Savska 163 (Z.0.P.: nZEB ETHP).

Prema gore zatrazenom izdaju se temeljem Zakona o gradnji (NN br. 125/19), posebni uvjeti s
aspekta odvodnje i javne kanalizacije, koje nadleZni ured treba propisati kod izdavanja gradevinske
dozvole.

Interna kanalizacija mora biti predvidena i izvedena sukladno koncepeiji javne odvodnje predmetnog
podrugja, mjefovitim sustavom, te se mora izvoditi, koristiti i odrzavati u skladu s odredbama Zakona
o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluci o odvodnji otpadnih voda, Odluci o
prikljudenju na komunalnu infrastrukturu te Opéim i tehnickim uvjetima za opskrbu vodom i
uslugama odvodnje otpadnih voda.

U javnu kanalizaciju ne smiju se upustati vode koje sadrze koncentracije agresivnih i Stetnih tvari
vete od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda"
(N.N.br. 26/20).

Sastav agresivnih otpadnih voda koje se smiju upustati u javnu kanalizaciju treba biti v skladu sa
“Pravilnikom o agresivnosti otpadnih voda koje se smiju upuitati u javnu kanalizaciju na podrucju
grada Zagreba”, te je u svrhu zadtite javnog kanala na odgovarajuéi nacin potrebno organizirati
izgradnju i koriStenje objekata, a ovisno o namjeni koriStenja predmetnog prostora potrebno je
predvidjeti uredaj za predtretma otpadnih voda.

e
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ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

Odvodnja otpadnih voda sa predmetne parcele, moze se vriiti postojecom ili novoprojektiranom
internom mrefom kanalizacije te prikljuéiti na javnu kanalizaciju putem novog ili postojeceg
legalnog prikljucka, koji je registriran u Odjelu prikljuéaka - Odvodnja (predmet br. 9108).

Koridtenje novog prikljutka zahtjeva stavljanje van upotrebe postojeéeg prikljuéka, zatvaranjem na
sanitarno ispravan naéin,

Ukoliko dode do oitecenja ili zadepljenja javnog kanala, troskove svih radova potrebnih za
osiguravanje ponovne funkcionalnosti javnoga kanala snositi ¢e podnostitelj zahtjeva.

Ukoliko ée se odvodnja vriti postoje¢om internom kanalizacijom i prikljutkom na javnu
kanalizaciju, potrebno je izvr3iti provjeru funkcionalnosti i hidrauli¢ku provjeru temeljem geodetske
snimke i CCTV inspekeije, te ako ista ne zadovoljava ili je nedovoljnog kapaciteta, mora se izvesti
rekonstrukcija na dijelovima koji ne zadovoljavaju.

Rezultate izvriene provjere vodonepropusnosti, funkcionalnosti i hidraulitki prorafun s prikazom
prikljuéka na javnu kanalizaciju, moraju biti dio tehnicke dokumentacije koja obraduje odvodnju
voda, a koja ée biti dostavljena ovom poduzeéu na suglasnost.

U slutaju novog priklju¢enja odvodnju otpadnih voda s predmetne parcele moguée je vrsiti
prikljuéenjem na javni kanal @ 60/90 cm izgraden u Ulici Savska cesta, a &iji su podaci iskazani u
priloZenim poloZajnim nacrtima.

Prikljudenje odvodnije u javnu kanalizaciju treba biti izvedeno u reviziono okno najniZe na 2/3 visine
popreénog presjeka kanala, tj. na apsolutnoj koti koja je ovisna o mjestu prikljudenja, prema kotama
dna kanala prikazanim u priloZenom poloZajnom nacrtu.

Kota vjerojatne usporene vode u javnoj uli¢noj kanalizaciji nadvisuje tjeme kanala za 1,50 m.

Odvodnja svih prostora smjeitenih ispod navedene kote usporene vode (prostorije podruma,
suterena, kanaliziranih dvoridta), neée se moéi prikljugiti na javnu kanalizaciju direktno gravitacijom,
veé e se otpadne i oborinske vode sa tih prostora morati prepumpavati u kontrolno okno interne
kanalizacije na kotu visu od kote usporene vode.

Sve onedidéene ili potencijalno onetiséene otpadne vode, smiju se prikljuéiti na internu kanalizaciju
preko odgovarajuéeg uredaja za predtretman otpadnih voda.

Svi uredaji moraju biti predvideni na mjestima do kojih je mogu¢ pristup posebnim vozilima u svrhu
udestalog odrzavanja, na mjestu na kojem neée imati Stetni utjecaj na ljude i okolis i gdje ée se
sprijegiti prodor oborinske vode u pojedine dijelove uredaja.

Oborinske vode s internih kolnih, parkiralinih i pjesagkih povr§ina potrebno je prihvatiti preko
slivnika sa taloZnicom prije prikljugenja na javnu kanalizaciju.

Stjenke slivnika koji ¢e se raditi od gotovih cijevi moraju biti sa oblogom betona C 20/25 oko cijevi.
Debljina podloge mora biti 15 em. Prikljugak slivnika na kanalizaciju, mora biti izveden cjevovodom
vodonepropusne izvedbe. Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni.

Na prikljuénom kanalu, prije spoja sa kanalom javne kanalizacije, smjeSteno na slobodnoj povrsini,
tik uz regulacionu liniju objekta (ogradu), mora biti izvedeno kontrolno okno.

Interna kanalizacija treba biti predvidena i izgradena kao vodonepropusna kanalizacija, Sto ¢e s¢ na
tehniékom pregledu dokazati vjerodostojnim dokumentom (atestom).
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Ujedno je na tehni¢kom pregledu potrebno predogiti geodetski snimak (izraden od ovlastenog i
registriranog poduzeéa za obavljanje takve vrste posla) izvedenog stanja sustava vanjske interne

odvodnje.

Prema Zakonu o vodama &L. 174. st. 1. (NN 66/2019), u obvezi investitora je drutvu ,,Vodoopskrba
i odvodnja” d.0.0., - Sluba razvoja, Odjel suglasnosti - Odvodnja, Zagreb, Folnegoviéeva 1,
dostaviti Glavni projekt predmetne gradevine, koji je izraden prema Posebnim uvjetima pri kljucenja,
na izdavanje Potvrde o sukladnosti s posebnim uvjetima prikljudenja, kako bi se predmetna gradevina
mogla prikljuiti na komunalne vodne gradevine.

U sludaju neispunjenja gore navedenog uvjeta prema Zakonu o vodama &L 174. st.1, predmetni
objekt neée biti moguée prikljugiti na komunalne vodne gradevine.

Prikljugenje odvodnje sa predmetne parcele na javnu uliénu kanalizaciju treba izraditi putem drustva
Vodoopskrba i odvednja d.o.o., Zagreb, Folnegoviceva 1.

Izradio: V
Vedran Gas u: ing.mech.

./

AY

Prilog: - polozajni nacrt

Rukovaditelj Sluzbe razvoja:

Zeljka Lemezina, mag| ing. aedif.

Direktor Tchnic‘(@ sektora:

{1/
mr.sc. Josip Majer, dipl. ing. grad.

[
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Br. protokola: 22/778-a
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Odgovorna osoba: =
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Izradio: Vedran Gaspi¢, ing.mech
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Projektni ured:

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina Investitor:

Savska cesta 163, Zagreb, OIB 439801 : 7
Savska cesta 10° g 70614 Poslovna zgrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
o e Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

ZAGREBACKI
ELEKTRICNI TRAMVAJ d.o.o0.

Poslovno podrucje investicije i razvoj
GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU,
PROSTORNO UREDENJE, GRADITELISTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Odjel za prostorno uredenje

Trg Stjepana Radi¢a 1

10 000 Zagreb
Va3 znak: 350-05/22-028/1322
Nas$ znak: ZET-25-22-61
Zagreb, 25.05.2022.
Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja u svrhu izrade glavnog

projekta za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u svrhu energetske
obnove, Savska cesta 163
- Posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja (5356)

Postovani,

Temeljem vadeg zahtjeva od 16.05.2022., va$ znak: 350-05/22-028/1322, za utvrdivanje
posebnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u svrhu energetske obnove,
Savska cesta 163, koji je izradila tvrtka ,EIHP, u Zagrebu u oZujku 2022. godine, oCitujemo se
kako slijedi:

Obzirom da se u zoni obuhvata radova u Savska cesti odvija redoviti tramvajski promet,
potrebno je osigurati uvjete za nesmetano odvijanje javnog gradskog prometa.

Na dijelovima gdje trasa prelazi preko kolosijeka, potrebno je radove izvesti tuneliranjem
kako bi se postiglo da kolosijeci ostanu u funkciji i neosteceni. Potrebno je u slu€aju kolizije
sa tramvajskim kolosijekom i energetskim kablovima ZET-a pridrzavati se svih aktualnih i
vaiecih zakona, pravilnika i normi te Pravilnika o tehnickim uvjetima i elementima za
projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju Zeljeznicke pruge gradske Zeljeznice (NN 55/1982,
11/1983, 27/1983, 42/1990) i Propisnika o odrzavanju pruga i pruznih postrojenja.

Zbog pozicija i blizine stupova kontaktne mreZe molimo obratiti pozornost na voznu Zicu
gornjeg voda koja je pod naponom.

Projektom treba predvidjeti i osigurati da se u svim fazama projekta tijekom izvodenja
radova u zoni tramvajskog kolosijeka postiva prostor slobodnog profila radi neometanog
prometovanja tramvajskih vozila.

Radovi se moraju izvoditi tako da ne ometaju redovni tramvajski promet.

U prilogu dostavljamo nacrt NN kabela poloZenog u Savskoj (sjeverni nogostup).

Strl ot 2

4 Trgovadki sud u Zagrebu
ZAGREBACKI MBS: 081141540

ELEKTRICNI TRAMVAJ d.0.0 0I8: 82031999604

Zagreb, Ozaljska 105 Zagrebatka banka d.d., Zagreb
Tel: + 385 1 3651 555, Fax: 3640 520 Broj transakcijskog racuna
www.zet hr IBAN: HR4523600001102657245
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s Pri izvodenju radova koji su u koliziji s tramvajskim kolosijekom i elektroenergetskim
kabelima ZET-a potrebno je osigurati nadzor ZET-a. Kontaktom na: helena.herceg@zet.hr

Odjel: Odrfavanje tramvajske infrastrukture.

S poitovanjem,

Prilog:

1. Nacrt NN kabela poloZenog u Savskoj

0 tome obavijest:

1. Arhiva, ovdje

2. PP Promet

3. PP Infrastruktura i okolis

Direktor Drudtva " —
Marko Bogdanovic
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2. TEHNICKI DIO
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2.1. Zajedni€ki tehnicki opis
Uvod

Predmet zahvata je energetska obnova poslovne zgrade EIHP-a s ciliem ostvarivanja
standarda gotovo nulte energije. Postoje¢a zgrada je smjestena na k.C.br. 4814/3 k.o. Trnje.

Zgrada je poslovne - uredske namjene i ovim zahvatom zadrZava se ista namjena zgrade.

Smijestaj gradevine u prostoru je prikazan u GrafiCkom prilogu na Izvodu iz katastarskog plana

list br. 3.1 i na Geodetskoj situaciji postoje¢eg stanja list br. 3.2

Oblik i veli¢ina katastarske ¢estice

Gradevina je smjeStena na k.¢.br. 4814/3, k.o. Trnje. Ukupna povrsina katastarske Cestice je
428 m?. Katastarska Cestica je nepravilnog lomljenog oblika, ukupne duZine na zapadnom rubu
30,33 metara, na isto€nom rubu 30,37 metara, na sjevernom rubu 20,26 metara i na juznom

rubu 20,34 metara.

Katastarska Cestica je smjeStena na dijelu izgradenog podru¢ja Grada Zagreba, unutar
obuhvata Generalnog urbanistickog plana Grada Zagreba, na povrsini koja ima mjestovitu

namjenu — pretezito poslovnu (M2).

Smijestaj gradevine na katastarskoj Cestici je prikazan u Grafickom prilogu na listovima br.
3.17,3.18i 3.19.

Smjestaj gradevine na katastarskoj €estici

PostojeCa zgrada je smjeStena za cijeloj k.C.br. 4814/3, k.o. Trnje, izgradena je kao
samostoje¢a i ugradena je izmedu zgrada na susjednim gradevnim Cesticama. Sa svojim
istoénim i zapadnim proCeljem zgrada je na samom rubu gradevne Cestice. Sa sjevernim i
juznim proceljem zgrada je dijelom naslonjena na susjedne zgrade, koje su takoder izgradene
na rubu svojih gradevnih Cestica, a dijelom je proCelje u slobodnom prostoru. Susjedne zgrade

su iste visine, ali s izmaknutim gradevnim pravcem i linijjom sljemena.

Smijestaj gradevine na katastarskoj Cestici je prikazan u Grafickom prilogu na Geodetskoj

situaciji postojecéeg stanja list br. 3.17, 3.18 i 3.19.

Uredenje katastarske €estice
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Gradevna Cestica 4814/3, k.o. Trnje je u potpunosti izgradena i zauzeta postoje¢om

poslovnom zgradom. Planiranim zahvatom se ne povecéava veli€ina postojeCe zgrade.
Komunalna infrastruktura i instalacije

Postoje¢a poslovna gradevina prikljuéena je na javne mreze vodoopskrbe, kanalizacije,plina,
toplinskog sustava i elektricne energije. Planiraniranim radovima je predvideno ukidanje

priklju€ka i inslatacije plina.

Odvoz komunalnog otpada

Komunalni otpad se zbrinjava u za to predvidenim posudama koje su smjeStene na javnoj

povrsini u skladu s komunalnim redom.
Postojece stanje i namjena

Zgrada je izgradena 1975. godine kao poslovni objekt prema Odobrenju za gradenje broj: UP/I-
05/12-3090/4-1974., od 5.3.1974.9. i RjeSenju 0 izmjeni odobrenja za gradenje broj: UP/I-05/1-
3416/5-1975,0d 11.7.1975.9.). Smjestena je na katastarskoj estici k.C.br. 4814/3 u k.0. Trnje
u Zagrebu. Povrs$ina katastarske cestice k.C.br. 4814/3 u k.o. Trnje je 428 m?, $to je i povrSina
pod zgradom. Kolni i pjeSacki pristup zgradi sa zapadne strane je preko javne prometne
povrSine Savska cesta k.C.br. 6725/1 k.o. TreSnjevka i preko k.¢.br. 4815/2, k.o. Trnje. Kolni i
pjeSacki pristup zgradi je i s istoCne strane preko nerazvrstane ceste Veslacke ulice k.¢.br.
5647/1 k.o.Trnje.

Prva rekonstrukcija zgrade je provedena 2000. godine, i obuhvacala je rekonstrukciju proc¢elja
i nadogradniju krovista iznad postojeceg ravnog krova, prema Gradevinskoj dozvoli klasa: UP/I-
361-03/2000-01/289, Ur. Broj: 251-05-03/2/908-2000-9, od 15.9.2000.g. Izdana je Uporabna
dozvola Klasa: UP/I-361-05/2000-01/233, Ur. broj: 251-05-03/2/908-2001-7, od 18.1.2001.g.

Zgrada je visine podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje, ima ukupnu brutto povrSinu 2.480,67
m? i korisnu grijanu povrsinu 2.471,29 m2. Pod prizemlja (kota +/- 0.00) je u razini nogostupa
na Savskoj cesti. Pristup iz VeslaCke ceste je na koti -1.80, dok je ulaz u zgradu na razini
podruma (kota -2.88).

Zgrada je uredske namjene. Ras¢lanjena u tri gradevinske i funkcionalne cjeline, na sjevernu
i juznu dilataciju i na sredisSnji komunikacijski dio sa stubiStem koje ih povezuje. U srediSnjem

dijelu je glavni ulaz u zgradu iz Savske ceste (na razini prizemlja) te stubiSte koje povezuje
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prostore po visini te sjevernu i juznu dilataciju zgrade medusobno. U prizemlju su smjesteni

dvorana za edukaciju u sjevernoj dilataciji i poslovnica banke s odvojenim ulazom u juznoj

dilataciji. Prostorije od prvog do Cetvrtog kata koriste se kao uredski prostor s odvojenim

sobama, a na Cetvrtom katu su osim ureda smjeStene server soba, kuhinja i restoran za

zaposlenike. U potkrovlju je slobodan prostor, osim dijela na kojem je smjeStena klimakomora

za kuhinju i restoran i strojarnica lifta. U podrumu su u juznoj dilataciji biblioteka, spremiste,

dvorana za sastanke i dvorana za printere, a u sjevernoj dilataciji su klima komore, postrojenje

kogeneracije i glavni razvodni ormar, dok je u srediSnjem dijelu je toplinska podstanica.

U zgradi je 79 stalno zaposlenih osoba. Prostor za edukacije je prilagoden za boravak 30

polaznika dok je maksimalni kapacitet prostora do 70 polaznika.

Popis prostorija i povrsina po katovima
Podrum:

- Dizel agregat, stabilizator i aku baterije
- Strojarnica

- Telefonska centrala s akubaterijama

- Toplinska podstanica

- Sustav za prepumpavanje vode

- Spremiste

- Dvorana s bibliotekom i arhivom

- Stubiste i dizalo

- Natkrivena terasa
Ukupna neto korisna povrsina podruma NKP = 347,11 m?
Prizemlje:

- Vjetrobran, portir

- Dvorana za edukacije
- Poslovnica banke

- Sanitarije

- Stubiste i dizalo
Ukupna neto korisna povrsina prizemlja NKP = 353,88 m?

1. Kat
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- Uredi
- Sanitarije

- Stubiste, hodnik, ¢ajna kuhinja i dizalo
Ukupna neto korisna povrsina 1. kata NKP = 348,67 m?
2. kat

- Uredi
- Dvorana za sastanke
- Sanitarije

- Stubiste, hodnik, ¢ajna kuhinja i dizalo
Ukupna neto korisna povrsina 2. kata NKP = 348,06 m?
3. kat

- Uredi
- Sanitarije

- Stubiste, hodnik, ¢ajna kuhinja i dizalo
Ukupna neto korisna povrsina 3. kata NKP = 348,67 m?
4, kat

- Uredi
- Restoran s kuhinjom
- Sanitarije

- Stubiste, hodnik, ¢ajna kuhinja i dizalo
Ukupna neto korisna povrsina 4. kata NKP = 344,35 m?
Potkrovlje
Ukupna neto korisna povrsina potkrovlja NKP = 380,55 m?
Sveukupna korisna povrsina zgradi NKP = 2.480,67 m?

Konstrukcija, materijali i finalne obrade zidovai podova
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Nosivu konstrukciju postojeée zgrade Cine betonski temelji, armiranobetonski zidovi, okviri i
stropne ploCe. Konstrukcija se sastoji od tri dilatacije, sjeverne i juzne, koje su povezane preko
srediSnje dilatacije. Okvirne konstrukcije su postavljene u uzduznom smjeru zgrade (sjever-
jug) sa stupovima na osnom razmaku od 430 cm. U popreénom smjeru zgrade (istok-zapad)
armiranobetonske plo€e leZe na armiranobetonskim okvirima s tri raspona (445 + 210 + 445
cm) u sjevernoj dilataciji, a u juznoj dilataciji i s ¢etvrtim rasponom - konzolom od 155 cm.

Konstruktivna visina prizemlja je 373 cm, dok je visina podruma i katova 288 cm.

Armiranobetonski zidovi parapeta su debljine 15 cm. Poprec¢ni armiranobetonski zidovi
postavljeni su na kraju svake dilatacije i debljine su 20 cm. Unutarnji pregradni zidovi su od

gips kartonskih plo¢a debljine 15 cm i pune opeke debljine 12 cm.
OVJESENO VENTILIRANO PROCELJE

Postoje¢a nosiva konstrukcija ovjeSenog ventiliranog procelja se zadrzava. Sastoji se od
Celi€nih kutijastih nosaca koiji €ine raster od vertikalnih i horizontalnih €eli¢nih cijevi. Vertikalne
Celiéne cijevi su postavljene na armiranobetonske stupove na razmaku od 430 cm po cijelgj
visini zgrade i sidre se pomocu CeliCnih konzola na stupove, na svakoj etazi na dva mjesta u
zoni prozora. Ilzmedu vertikalnih nosaa ugradeni su okviri od &eli¢nih cijevi koji sluze za
ugradnju prozora. Na sredini rastera u zoni parapeta je jo$ jedan vertikalni kutijasti profil koji
se veze na CeliCne okvire prozora i sidren je pomoéu €eli€nih plo¢a i sidrenih vijaka na nosivi
dio betonskog parapeta. Zadrzavaju se postojeéi prozori. Postojeci prozori su od aluminijskih
profila s prekinutim toplinskim mostom Uw= 1,4 W/m?K i dvostrukim izolacijskim ostakljenjem,
s plinovitim punjenjem i niskoemisivnim premazom Ug= 1,1 W/m?K, gokem= 0,6. Za zastitu od

sunca koriste se postojece vanjske aluminijske Zaluzine.

Zadrzavaju se postoje¢e zavrdne obloge procelja, i to kamene plo¢e u nivou prizemlja i
podruma, plo€e od kaljenog stakla na isto€nom i zapadnom procelju na ostalim katovima, te
obloga ravnim plastificiranim aluminijskim limom na sjevernom i juznom procelju srediSnje

dilatacije i na zabatnim zidovima sjeverne i juzne dilatacije.

Unutar postojecCe konstrukcije ovjeSenog ventiliranog procelja, postavljena je toplinska izolacija
od mineralne vune debljine 10 cm, sa zranom Supljinom od 6 ili 10 cm, ovisno o zavrSnoj

oblozi procelja i poziciji na kojoj je postavljena.

Toplinska izolacija poda prema negrijanom potkrovlju s novom toplinskom izolacijom je od
tvrde mineralne vune ukupne debljine 20 cm. ZavrSna hodna obloga je plastificirani aluminijski

lim.
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KROVISTE

Zadrzava se postojeCe dvostredno kroviste od CceliCnhe konstrukcije, s pokrovom od

jednostrukog plastificiranog €eli€¢nog trapeznog profiliranog lima u nagib od 12,30°.

ZadrZavaju se postojeée nadstreSnice nad glavnim ulazom u zgradu i ulazom u prostor za
edukaciju na zapadnom procelju. Nadstrednice su od &eli¢nih profila i privr§¢ene su za

armiranobetonsku konstrukciju zgrade, s oblogom od ravnog plastificiranog aluminijskog lima.
OBLOGE | MATERIJALI

Unutarnji pregradni zidovi izmedu ureda su od pune opeke debljine 12 cm, obostrano zbukani.
Zidovi ureda prema hodniku i pregradni zidovi u sanitarnim ¢vorovima su od gips kartonskih

plo¢a, debljine 15 cm. Zadrzavaju se postojeci unutarnji pregradni zidovi.

U svim prostorima je postavljen spusteni strop od gipskartonskih plo¢a, osim u tehni¢kim
prostorijama u podrumu zgrade.

Podne obloge su kamene ploce u stubistu i hodnicima. Podne obloge u juznom krilu podruma
i u uredima su parketi. U sanitarnim prostorima su keramicke plo€ice na podu i na zidovima do
visine 2 metra.

Svi zidovi od opeke i betona su zbukani, a u prostoru stubista su dodatno oblozeni
gipskartonskim plo¢ama.

U svim uredima postavljene su parapetne kutija Sirine 50 cm, izradene od iverala s metalnim
istrujnim reSetkama na gornjoj povrsini i vertikalnoj povrsini. Gornja povrSina parapetne kutije
je u visini donje kote prozora. U parapetnim kutijama su smjesteni ventilokonvektori. Na
vertikalnoj povrSini parapetne kutije postavljene su prikljuénice za elektriCnu energiju i IT

mrezu.

Postojec¢i sustavi grijanja, pripreme potrosne tople vode, hladenja, ventilacije i
klimatizacije
PostojeCa zgrada koristi daljinski sustav grijanja kao izvor toplinske energije za potrebe
centralnog sustava grijanja prostora i centralnog sustava pripreme potro$ne tople vode. U
podrumu zgrade smjestena je indirektna toplinska podstanica nazivne toplinske snage 250 kW
proizvedena 2000. godine.
PotrosSna topla voda se priprema centralno u spremniku potrodne tople vode volumena 120
litara iz 2005. godine. PotroSna topla voda se zagrijava indirektno pomocu tople vode iz
daljinskog sustava grijanja. U spremnik je takoder ugradeni dodatni elektri¢ni grijaC nazivne

elektricne snage 2 kW.
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Planiranim zahvatom se zadrzava daljinski sustav grijanja kao izvor toplinske energije za
potrebe centralnog grijanja prostora i centralnog sustava pripreme potrosne tople vode.
Hladenje postojeCe zgrade izvedeno je centralno pomoéu kompresijskog rashladnika nazivne
rashladne snage 99,6 kW i nazivne elektricne snage 36,1 kW (EER = 2,76) iz 2000. godine s
radnom tvari R417A. Decentralni sustav hladenja se sastoji od &etiri pojedinana split sustava,
shage od 4,5 do 5,6 kW. Planiranim zahvatom se zadrzava postojeci kompresijski rashladnik
za pripremu potrebne toplinske energije za hladenje.

U svrhu kondicioniranja prostora dijela zgrade ugradene su 4 tlatno/odsisne klima komore
ukupnog protoka zraka u tlacnim kanalima 7.200 m%h i ukupnog protoka zraka u odsisnim
kanalima 7.200 m®/h. Kilmakomore su smjestene u strojarnici u podrumu.

Postoje¢a zgrada ima odsis zraka za sanitarne prostore.

Planiranim zahvatom se uklanjaju postojece klimakomore.

Instalacije vodoopskrbe i odvodnje

Zgrada je priklju¢ena na javni vodoopskrbni sustav lijevano Zeljeznim cjevovodom promjera
80 mm izvedenim 2000.g. U vodomjernom oknu se cjevovod razdvaja za potrebe protupozarne
zastite (promjer 65 mm) i sanitarnu vodu (promjer 40 mm), sa zasebnim vodomjernim brojilom.
Unutarnji razvod instalacija je izveden od &eli¢nih pocin€anih vodovodnih cijevi i od PVC
kanalizacijskih cijevi. Temeljni razvod je smjeSten ispod stropa podruma. Predvidena je
potpuna zamjena unutarnjeg razvoda instalacije vode i kanalizacije. Projektna dokumentacija
glavnog projekta ¢e se izraditi na temelju sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta te Posebnih

uvjeta gradenja i uvjeta prikljucenja.

Instalacije vodovoda i kanalizacije smjeStene su u sanitarnim prostorima, €ajnoj kuhinji u
prizemlju i na drugom katu. Odvodnja podrumskog prostora je izvedena stanicom za

prepumpavanje.

Na postojeéi sustav vodovoda i odvodnje dodaje se instalacija sanitarno-potrosne hladne i
tople vode te odvodnje za nove tuSeve (Cetiri izljevna mjesta) u podrumu na poziciji postojecih
wc-a te u novoj €ajnoj kuhinji u prizemlju (jedno izlievno mjesto). Rekonstruiraju se svi sanitarni
¢vorovi. Ukida se instalacija za €ajne kuhinje po katovima (dva izljevna mjesta) kao i za

centralnu kuhinju na Cetvrtom katu (dva izljevna mjesta).

Smijestaj prizemlja uvjetovao je definiranje relevantnih visinskih kota sustava odvodnje, sa

rieSenjem odvodnje najnizih toCaka odvodnje gravitacijom.
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PostojeCa zgrada ima zajedniCki sustav sanitarne odvodnje, te sustav vanjske odvodnje,
odvodnju oborinske vode s krova i odvodnju oborinske vode s asfaltirane plohe ispred zgrade.
Oborinske vode sa uredenih kolnih povrSina nisu predmet projekta, koncept se ne mijenja i

ostaje isti.

Sanitarne fekalne otpadne vode nadzemnih etaZa upus$taju se gravitacijom u postojece
prikljuéno okno, dok se sanitarne fekalne otpadne vode podruma prepumpavaju u postojece

prikljuéno okno.

Otpadne masne vode iz ¢ajne kuhinje se upustaju preko novog mastolova (q=1,6 I/s, mastolov

tipa Tehnix, 800 litara) u prikljuéno okno.

U pristupnoj ulici izgradena je mjeSovita ulicna kanalizacija na koju je gradevina prikljucena

profilom 250 mm.

U pristupnoj ulici izgraden je vodoopskrbni cjevovod (profil LJ.Z. 80 mm) na koji je spojena

postojeca gradevina.

Zgrada se S§titi postojeCom unutarnjom hidrantskom mreZzom, za potrebe rekonstrukcije
izmjesta se hidrant koji se nalazi u prizemlju na susjedni zid. Ostali hidranti zadrzavaju svoje

pozicije.

Unutarnja protupozarna zastita je mokrom hidrantskom mrezom, dimenzionirana za
istovremeni rad dva hidranta kapaciteta 2 x 2,5 I/sek, ukupno Q= 5,0 I/sek, DN 50. ProtupoZzarni
ormariéi su opremljeni s 20 m trevira crijeva i priklju¢kom s ventilom promjera 50 mm. Temeljni

razvod protupozarne zastite izveden je pod stropom do pojedinih vertikala.
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2.2. Opis planiranih radova

Prilagodavnje prostora novim potrebama

U skladu s ¢lankom 5, to€kom 2 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) na postoje¢oj zgradi prilagodavaju se prostori
u prizemlju, podrumu, na drugom katu i na etvrtom katu novim potrebama. Postoje¢a dvorana
za edukacije u sjevernoj dilataciji se prenamjenjuje u prostor za dnevni boravak zaposlenika s
¢ajnom kuhinjom. Postojeci prostor poslovnice banke u juznoj dilataciji se prenamjenjuje u
prostor za edukacije s dvije dvorane. Postojeéi sanitarni &vor se prilagodava potrebama za
osobe smanjene pokretljivosti. Postojeéi prostor blagovaonice i kuhinje na &etvrtom katu se
prenamjenjuje u prostoriju za grupni rad za 12 osoba. U postojeéem uredskom prostoru na
drugom katu se uklanjaju nenosive pregrade i prilagodava se postojeci sanitarni ¢vor. Ukidaju
se postojeée €ajne kuhinje na hodnicima prvog, drugog i tre¢eg kata. U svim prostorijama se
mijenjaju instalacije grijanja, hladenja, mehaniCke ventilacije i rasvjete. U prostorima u
prizemlju se uvodi podno grijanje i hladenje prostora i sustav mehanicke ventilacije. Mijenja se
spusteni strop, obloge parapetnih zidova i obloge poda u dvoranama. Nema promjena kojima
se utjeCe na ispunjavanje mehani¢ke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara i

uskladenosti gradevine s lokacijskim uvjetima.
Popis prostorija i povrSina po katovima
Podrum:

- Strojarnica — energetski sustavi

- Glavni razvodni ormar

- Inverter i baterije

- Sustav za prepumpavanje kanalizacije
- Spremiste (malo)

- TuSevi (muski i Zenski)

- Printer soba

- Spremiste

- Server soba

- IT servis i oprema

- Dvorana za prezentacije, sastanke i grupni rad
- Ured i spremiSte mjerne opreme

- Hodnik, spremiste i prostorija za boravak Cistacica
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- Stubiste i dizalo

- Natkrivena terasa

Ukupna neto korisna povrsina podruma NKP = 347,11 m?

Prizemlje:

- Vjetrobran

- Ulazni prostor sa stubiStem i dizalom

- Dnevni boravak, ¢ajna kuhinja i blagovaonica

- Dvorane za edukaciju

- Pretprostor

- Sanitarni ¢vor (muski i zenski -pristupaan za osobe smanjene pokretljivosti)

Ukupna neto korisna povrsina prizemlja NKP = 353,88 m?

1. Kat:

- Stubiste i dizalo

- Sanitarni ¢vor (muski i zenski)

- Hodnik sjever

- Uredi sjever

- Radunalna oprema

- Hodnik jug

- Uredijug

- Soba za telekonferenciju

Ukupna neto korisna povrsina 1. kata NKP = 348,67 m?

2. kat:

- Stubiste i dizalo

- Sanitarni ¢vor (muski i zenski)

- Hodnik sjever

- Cajna kuhinja

- Uredi sjever

- Woc i kupaonica
- Hodnik jug

- Uredi jug
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- Dvorana za sastanke

- Racdunalna oprema
Ukupna neto korisna povrsina 2. kata NKP = 348,06 m?
3. kat:

- Stubiste i dizalo

- Sanitarni ¢vor (muski i zenski)
- Hodnik sjever

- Uredi sjever

- Racunalna oprema

- Hodnik jug

- Uredi jug

- Soba za telekonferenciju
Ukupna neto korisna povrsina 3. kata NKP = 348,67 m?
4. kat:

- Stubiste i dizalo

- Sanitarni ¢vor (muski i Zenski)
- Hodnik sjever

- Uredi sjever

- Radunalna oprema

- Hodnik jug

- Uredijug

- Prostor za zajednicki rad

- Soba za telekonferenciju
Ukupna neto korisna povrsina 4. kata NKP = 344,35 m?
Potkrovlje:

- Slobodni prostor potkrovlja
- Strojarnica dizala

- Strojarnica sustava grijanja i hladenja stubista

Ukupna neto korisna povrsina potkrovlja NKP = 380,55 m?
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Nacrti zgrade s nazivima pojedinih prostorija su prikazani u Grafickom prilogu na listovima br.
3.20 do 3.34.

Obnova i zamjena dijelova zgrade u svrhu povecanja toplinske zastite i zamjena

opreme u svrhu poveéanja energetske ucinkovitosti

U skladu s ¢lankom 5, tockom 10 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) na postojecoj zgradi zamjenjuju se vanjski
prozori na isto€nom procelju u prizemlju te oba ulazna vrata na zapadnom procelju u prizemlju.
Novi vanjski prozori i vrata imat ¢e bolja svojstva toplinske zastite. Zadrzavaju se isti gabariti
otvora ulaznih vrata. Vanjski prozori na isto€nom procelju u prizemlju se ugraduju u istu Sirinu
otvora, ali se smanjuje visina parapeta kako bi se poboljSala prirodna osvjetlijenost za prostore
dnevnog boravka i edukaciju i omogucili se bolji higijenski uvjeti u prostorima u kojima boravi
veci broj ljudi. Glavni ulaz u zgradu i ulaz u prostor za edukaciju je kroz dvokrilna vrata svijetlog

otvora 2 x 90 cm/210 cm s automatskim kliznim otvaranjem putem senzora i bez praga.

Planirani zahvat poboljSanja toplinske zastite vanjske ovojnice zgrade ukljucuje:

- Zamijenu staklenih stijena u prizemlju na isto€nom (dvoriSnom) proc¢elju i zamjenu dijela

vanjskih prozora i ulaznih vrata na zapadnom (glavnom) procelju i toplinska izolacija
zidova parapeta. Nove staklene stijene od aluminijskih profila i trostrukog ostakljenja
ugradit ¢e se unutar postojeceg ventiliraog procelja. Nove staklene stijene ukupno za
stijenu Uw= 0, 9 W/m?K i za trostruko ostakljenje s plinovitim punjenjem Ug= 0,7 W/m?K
te niskoemisivnim premazom stupanj propustanja sunevog zracenja gokom= 0,3.
Djelomi¢no staklene stijene imaju fiksni panel od plastificiranog aluminijskog lima s
ispunom od mineralne vune minimalne debljine 10 cm.
Nova ulazna vrata ostvarit ¢e ukupno za stijenu U,= 1,4 W/m?K i za dvostruko
ostakljenje s plinovitim punjenjem Ug= 1,1 W/m?K te niskoemisivnim premazom stupanj
propustanja sunevog zra€enja goom= 0,5. Iznad ostakljenog dijela vrata, nalazi se
fiksni panel od plastificiranog aluminijskog lima s ispunom od mineralne vune
minimalne debljine 6 cm. Zidovi parapeta u prizemlju koji su vec troplinski izolirani s
vanjske strane s 10 cm mineralne vune se dodatno toplinski izoliraju s unutarnje strane
mineralnom vunom debljine 6 cm i oblazu se gipskartonskim plo¢ama. Ostvarit ¢e se
Uzig= 0,22 W/m?K.

- Toplinsku izolaciju stropa prema potkrovlju. Strop prema pokrovlju ¢e se toplinski
izolirati s 20 cm mineralne vune Cime Ce se ostvariti poboljSanje svojstava toplinske

zastite ovojnice zgrade. Ostvarit ¢e se Usiop= 0,18 W/m?K.
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U skladu s ¢lankom 5, tockom 9 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) na postojecoj zgradi zamjenjuje se oprema za
grijanje, hladenje, ventilaciju, klimatizaciju, automatizaciju i upravljanje energetskim tehni¢kim
sustavima. Zamjenjuje se sustav vodovoda i odvodnje unutar zgrade. Zamjenjuje se sustav
unutarnje rasvjete. Ukida se sustav plinske instalacije. 1zvodenjem radova nema promjena
kojima se utje€e na ispunjavanje mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara

i uskladenosti gradevine s lokacijskim uvjetima.

U strojarskim sustavima izvodi se:

- ukidanje postojece plinske instalacije i umrtvljenje prikljucka

- zamjena opreme u postojec¢im toplinskim sustavima:
Sustav grijanja i hladenja ventilokonvektorima
U pojedinacnim uredskim prostorima, prostoru za grupni rad na 4. katu, hodnicima i prostorima
za sastanke predvideni su novi ventilatorski konvektori, ugradeni u parapetne kutijaste
elemente s tipskom maskom. Uredaiji su predvideni za rad s recirkulacijskim zrakom i za rad u
dvocjevnom sustavu grijanja. Regulacija rada ventilatorskog konvektora vrSi se putem
regulacijskog panela s termostatom za svaku prostoriju u kojoj se isti nalazi. Predviden je
regulacijski panel zidne izvedbe koji je povezan s centralnim sustavom upravljanja.
Sustav podnog grijanja i hladenja
U novim prostorima za edukaciju i zajednicki boravak u prizemlju predviden je sustav podnog
grijanja i hladenja, rezim grijanja 45°C/40°C, rezim hladenja 7°C/12°C.
Grijanje novih kupaonica u podrumu rijedit ée se ugradnjom podnog grijanja u sustavu
niskotemperaturnog grijanja, rezim 40°C/30°C. U postoje¢im sanitarnim prostorima zadrzava
se radijatorsko grijanje.
Sustav visokotlaénog grijanja i hladenja
Predviden je sustav visokotlaénog grijanja i hladenja u prostoru centralnog stubista. Rezim
grijanja je 45°C/40°C, rezim hladenja je 7°C/12°C.
Hladenje server sobe
Radi cjelogodisnjih potreba za hladenjem prostora nove server sobe u podumu predviden je
odvojeni sustav hladenja.
Djelomiéna klimatizacija
Za djelomicnu klimatizaciju prostora predvidene su dvije tlacno - odsisne klima komore s
povratom osjetne topline, gdje minimalni stupanj djelovanja iznosi 85%. Klima komore moraju
opsluzivati: prostor za zajedni¢ki boravak, predavaonicu u prizemlju u kojima se koristi sustav

podnog grijanja i hladenja. Klimakomore sadrZze vodene grijaCe (rezim 45°C/40°C) za
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zagrijavanje vanjskog zraka te vodene hladnjake (rezim 7°C/12°C) za hladenje i odvlazivanje
vanjskog zraka.

Decentralna mehanié¢ka ventilacija prostora

Pojedinaéni uredaji za mehanicku ventilaciju s rekuperacijom otpadne topline predvideni su za
dvoranu za sastanke na 2. katu i prostor za grupni rad na 4. katu. Primjenjuju se isti parametri
rada kao i za centralizirane sustave.

Prirodna ventilacija prostora

Prostorije ureda, hodnika i stubista imaju osiguranu ventilaciju prostora, dobavu svjezeg zraka
i ostale parametre prema vazeéim propisima te prema specificnostima pojedinih prostora.

Napajanje zgrade elektricnom energijom:
U elektroinstalacijama jake struje izvode se:

- Prema izdanim Posebnim uvjetima HEP ODS — Elektra Zagreb, napajanje ovog objekta
¢e biti izvedeno iz novog samostojeceg priklju¢no mjernog razdjelnika SPMO-E koji se
postavlja na trasi postojec¢ih kabela 2x NAYY-O 4x150SM +1,5RE 0,6/1 (1,2) kV, polozenih
ispred zgrade. Postojece brojilo koje je smjesteno u postoje¢em GR razdjelniku se parametrira
i premjesta u novi SPMO-E. Prikljuéno mjerni razdjelnik SPMO-E se postavlja na poziciju uz
juznu fasadu objekta, na trasi postojeCeg ulaska prikljuénih kabela u zgradu. 1z prikljuéno
mjernog razdjelnika SPMO-E ¢e se poloziti novi kabeli tipa 2x NAYY-O 4x150SM +1,5RE 0,6/1
(1,2) kV do novog glavnog razdjelnika oznake GRO koji je smjeSten u podrumskoj prostoriji
br. 003 - Glavni razvodni ormar. |1z razdjelnika GRO ¢&e se napajati ostali podrazdijelnici po
katovima te razdjelnik strojarske opreme oznake RO-AUTOMATIKA.

Planirana pozicija novog samostojeceg prikljuéno mjernog razdjelnika SPMO-E prikazana je u
GrafiCkom prilogu na Geodetskoj situaciji postojeceg stanja list br. 3.2

Razdjelnik GRO se takoder napaja iz razdjelnika sun€ane elektrane oznake RO-SE. Od
razdjelnika RO-SE do razdjelnika GRO se polaze kabel tipa FG160R16 5x25 mm2.

Vr8na snaga razdjelnika GRO je Pv=120 kW $to odgovara postojecoj priklju¢noj snazi objekta,
prikljuéna snaga objekta (u smjeru potroSnje) ¢e iznositi 133,5 kW, a priklju€na snaga objekta

(u smjeru proizvodnje) ¢e iznositi 50 kW.

- novi sustav rasvjete koji ukljuCuje zamjenu rasvjetnih tijela pretezito na istim pozicijama
s novim svjetiljkama, novi sustav rasvjete u prostorijama u prizemlju, podrumu, na 4.katu te na
stubiStu. Svjetilike ¢e biti upravljive lokalno preko prekidaa, pomocu detektora te kroz
centralni nadzorni sustav. Svjetlo tehnicki proracun izradit ¢e se prema HRN EN 12464. Koristit
Ce se integrirane LED svijetiljke te predspojna naprava s protokolom za regulaciju svjetlosnog

toka.

64



Projektni ured:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR Gradevina: Investitor: }
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614 Poslovna igrada EIHP-a ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
ZOP: nZEB EIHP Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614
TD: 1/2022

- nove elektroinstalacije snage, napajanja, upravljanja i regulacije sustava za grijanje,
ventilaciju i klimatizaciju prema zahtjevima tehnologije strojarskog projekta, s naglaskom na
racionalizaciju potrodnje energenata, daljinski nadzor, zastitu okoliSa i tihi rad. Projektom ¢e
se rijeSiti napajanje razvodnih ormara, napajanje svih potrosaa elektricnom energijom,

upravljanje radom potrosaca i signalizacija rada.

- nova instalacija zastite od munje — izjednacit ¢e se potencijal na svim vec¢im metalnim
masama, te na instalacijama izvedenim metalnim cijevima. Klimatizacijski metalni kanali
dodatno se uzemljuju u nekoliko to¢aka, a kompenzatori i prirubnice se premoscuju i prikljucuju
na najblizu sabirnicu izjednacenja potencijala metalnih masa. Metalni prozori i vrata i ostali
metalni elementi na procCelju se dodatno uzemljuju povezivanjem na najblizu sabirnicu

izjednacenja.

- integrirani fotonaponski sustav snage 50 kW se postavlja na postoje¢u konstrukciju
dvostreSnog krovista. Predvidena je minimalna godiSnja proizvodnja elektriche energije od
60.000 kWh na AC strani izmjenjivaca. PotroSnja proizvedene elektriéne energije predvidena
je isklju€ivo za vlastite potrebe. Elektrana je predvidena za paralelan rad s elektroenergetskom
mrezom u statusu kupca s vlastitom proizvodnjom prema Zakonu o obnovljivim izvorima
energije i visokoucinkovitoj kogeneraciji i odgovarajuéim podzakonskim aktima. Viskove
proizvedene elektricne energije ¢e se analizirati obzirom na dnevni dijagram potrodnje, te
predvidjeti njihovu pretvorbu u energiju za grijanje ili hladenje, skladiStenje ili razmjenu s
mrezom. Smjestaj integriranog fotonaponskog sustava je prikazan u Grafickom prilogu na listu
br. 3.27.

- priprema za baterijski sustav ukljuuje odgovarajuci razvod, te opremanje i zastitu
prostora za buduéi smjestaj baterijskog sustava. Prostorija predvidena za smjestaj baterijskog
sustava je u podrumu zgrade br. 002 — Inverter i baterije, prikazana u GrafiCkom prilogu na
listu br. 3.20.

- novi razvod elektri€ne energije za prostor centralnog stubista

U sustavima slabe struje — automatizacija i upravljanje planiraju se:

- sustav za udaljeni nadzor i upravljanje provodit ¢e pracenje, analizu, upravljanje i
optimizaciju rada tehniCkih sustava, potroSnje energije i energenata te parametre
ugodnosti u prostoru (CO., VOC, temperatura, vlaga). Obuhvatit ¢e sustave rasvjete,

termotehniCke sustave, fotonaponsku elektranu i pripremu za baterijski sustav.

U sustavu vodoopskrbe i odvodnje planira se:
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- Na postojeéi sustav vodovoda i odvodnje dodaje se instalacija sanitarno-potrodne
hladne i tople vode te odvodnje za nove tusSeve (Cetiri izljevna mjesta) u podrumu na
poziciji postojeCih wc-a te u novoj €ajnoj kuhinji u prizemlju (jedno izljevno mjesto).
Rekonstruiraju se svi sanitarni ¢vorovi. Ukida se instalacija za ¢€ajne kuhinje po
katovima (dva izljevna mjesta) kao i za centralnu kuhinju na ¢etvrtom katu (dva izljevna

mjesta).

Postava fotonaponskih modula

U skladu s ¢lankom 5, tockom 10 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) na postojecoj zgradi prikljuCenoj na
elektroenergetsku mrezu postavlja se sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje
elektricne energije za samoopskrbu, s pripadajuéim razdjelnim ormarom i sustavom
prikljuenja na javnu mrezu za predaju energije u mrezu. Fotonapnski moduli se postavljaju
na postojeci kosi krov zgrade i pokrivaju gotovo cijelu povrSinu krova. Predviden je novi
samostojeéi priklju¢ni mjerni razdjelnik SPMO-E za napajanje zgrade elektricnom energijom.
Izvodenjem radova nema promjena kojima se utjeCe na ispunjavanje mehanicke otpornosti i

stabilnosti, sigurnosti u slu€aju pozara i uskladenosti gradevine s lokacijskim uvjetima.

Novo stanje zgrade je prikazano u GrafiCkom prilogu na listovima br. 3.17 do 3.34.
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2.3. Iskaz povrsina i obracunskih veliéina za komunalni i

vodni doprinos

¢ veli¢ina gradevinske Cestice 428 m?

e Broj etaza — jedna podzemna, pet nadzemnih i potkrovlje Po+P+4+ Pk

e Gradevinska bruto povrsina 2.780,75 m?

e lIzgradenost gradevne Cestice = 428 m? / 428 m?= 1,0 ili 100%
o Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice k= 2.780,75 m? / 428 m? = 6,47 ili 647%

o Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice nadzemno kin=2.359,52 / 428 = 5,51 ili 551%

UKUPNA PLOSTINA (BRUTO) PODNE POVRSINE ZGRADE (prema tocki 5.1.3. norme
HRN 1SO 9836):

Zatvoreni prostor | Otvoreni prostori | SVEUKUPNO
m? m? m?
Podrum 410,23 11,11
Prizemlje 414,08
1. kat | 416,51
2. kat | 416,51
3. kat | 416,51
4. kat | 416,51
Potkrovlje | 269,82
UKUPNO | 2.769,64 11,11 2.780,75

PLOSTINA NETO PODNE POVRSINE ZGRADE (prema tocki 5.1.5 norme HRN 1SO 9836):

Plostina neto | Plostina neto | Plodtina neto podne | Ukupno
podne povrSine | podne povrSine | povrSine zgrade —
zgrade — | zgrade — otvorenii | otvoreni i nenatkriveni
zatvoreni prostori | natkriveni prostori | prostori
Podrum 347,11 9,38 0 256,49
Prizemlje | 353,88 0 0 353,88
1. kat | 348,67 0 0 348,67
2. kat | 348,06 0 0 348,06
3. kat | 348,67 0 0 348,67
4. kat | 344,35 0 0 344,35
Potkrovlje | 380,55 380,55
UKUPNO | 2.471,29 9,38 0 2.480,67
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Podaci za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa

Obujam je obraCunat prema Pravilniku o naCinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun

komunalnog doprinosa (,Narodne novine“ broj 15/19) i iznosi 8.552,61 m2,

Obujam je obraCunat prema Pravilniku o naCinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun

komunalnog doprinosa (,Narodne novine“ broj 15/19) i iznosi 8.552,61 m®,
2.4. Zastita od pozara

Lokacija

Katastarske Cestice na kojoj je smjesten planirani zahvat sa zapadne strane graniCe sa
Savskom cestom, a s istoCne strane s Veslackom ulicom. Sa sjeverne i juzne strane zahvat
grani€i sa susjednim Cesticama i postoje¢im gradevinama. Postojeca poslovna zgrada EIHP-

a je ugradena izmedu postojeéih zgrada na juznoj i sjevernoj granici katastarske Cestice.
Kolni i pjeSacki pristupi Cestici su postojeci, a nalaze se na zapadnoj strani i istoCnoj strani.

Vatrogasni pristup ¢e biti osigurani najmanje s dvije duZe strane zgrade, zapadne i istoéne.

Pristupne prometnice su Sirine veée od minimalnih 4 metra i osovinske nosivosti 100 kN.

Vatrogasni pristupi su prikazani u Grafickom prilogu na Geodetskoj situaciji postojeceg stanja
list br. 3.2.

Definicija skupine i kategorije

Postoje¢a zgrada je prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti

mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12), razvrstana u skupinu 2 — zahtjevne gradevine.

Namjena i pozarno optereéenje

Postojece pozarno optereéenje zgrade iznosi od 400-800 MJ/m? §to spada u kategoriju niskog

pozarnog optereéenja. Planiranim radovima se ne povec¢ava pozarno opterecenje zgrade.
Pozarno odvajanje

Prostori postojeCe zgrade pozarno su podijeljeni u vise pozarnih odjelijka sukladno nacinu

koriStenja i u zgradi je jedno sigurnosno evakuaciono stubiste.
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Evakuacija

Sa svake etaze osigurane su minimalno dvije mogucnosti izlaza i to na izlaznoj etazi vratima
direktno na vanijski slobodni prostor, a sa ostalih etaza putem pozarnog stubista na izlaznu etazu
i direktno na vanjski slobodni prostor, dok drugi evakuacijski put moze biti preko prozora za
spasavanje. Takvi prozori su minimalnih dimenzija 0,80 x 1,20 m, s tim da visina parapeta ili
zastitne ograde nije niza od 0,90 m i nije viSa od 1,20 m, prozori su postavljeni na odgovaraju¢em
mjestu dohvatljivom vatrogasnoj tehnici.

Svijetla &irina vrata na evakuacijskom putu je min. 0,90 m s ugradenim zatvaraem i
dimonepropusna.

Ugradena je sigurnosna rasvjeta koja se sastoji od pomocéne rasvjete koja osvjetljava evakuacijski

put te panik rasvjete sa oznaka za usmjerenje kretanja i oznake izlaza.

Hidrantska mreza
U skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZzara (NN RH 8/06), zgrada se Stiti

hidrantskom mrezom.

Vatrogasni aparati
Obzirom na veli¢inu i namjenu zgrade, a zbog protupoZarne zastite gradevine od moguceg
pozara, osiguran je odgovarajuci broj vatrogasnih aparata, sve prema Pravilniku o vatrogasnim
aparatima (NN 101/11, 74/13).

2.5. Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva

Mehanicka otpornost i stabilnost

Planirani zahvat ne utjeCe na mehanicku otpornost i stabilnost zgrade.

Sigurnost u slu¢aju pozara
Planiranim zahvatom ostvarena je sigurnost u slu¢aju pozara. Opis primjenjenih mjera je u

poglavlju 2.4.

Higijena, zdravlje i okolis

Planirani zahvat tijekom izvodenja i vijeka trajanja nece predstavljati prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, nema znacajni utjecaj na kvalitetu okolia i
klimu, te ne dolazi do sljedeéih pojava:

e |Istjecanje otrovnog plina

e Emisije opasnih tvati, hlapljivih organiskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili

opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor
o Emisije opasnog zracenja

o Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, povrSinske vode ili tlo
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o Ispustanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi na€in negativno utjeu na
pitku vodu

o Pograsno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili neporpisno odlaganje
krutog ili tekuéeg otpada

e Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

Planirani zahvat ne utje€e na sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe.

Zastita od buke

Planiranim zahvatom se ne predvidaju aktivnosti kojima ¢e se povecati razina buke u i oko
zgrade. Buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne
predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u

zadovoljavajuéim uvjetima.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Planirani zahvat predvida djelomo¢nu zamjenu vanjskih prozora i vrata u prizemlju zgrade i
dodatnu toplinsku zastitu stropa prema negrijanom tavanu. Brtvljenjem spojeva prozora i zida
Ce se ostvariti smanjena razina zrakopropusnosti za novougradene prozore i vrata.
Ocekivano smanjenje potrebne toplinske energije za grijanje iznosi 15%.

Uvodi se sustav za udaljeni nadzor i upravljanje energijom kojim ¢e se provoditi pracenje,
analiza, upravljanje i optimizacija rada tehnickih sustava, potrodnje energije i energenata te
parametara ugodnosti u prostoru (CO2, VOC, temperatura, vlaga). Sustav ¢e obuhvatiti
sustave rasvjete, termotehniCke sustave, fotonaponsku elektranu i pripremu za baterijski
sustav. Omogucit ¢e optimalni rad sustava u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima i
potrebama korisnika za unutarnjom toplinskom i svjetlosnom ugodnosti na nacin da se ostvari

racionalno gospodarenje energijom i smanjenje potrosnje i troSkova za energiju.

Odrziva uporaba prirodnih izvora
Planirani zahvat predvida koriStenje suneve energije za proizvodnju elektriCne energije u
fotonaponskim modulima smjestenim na krovu zgrade.
Planiranim zahvatom je planirana odrziva uporaba prirodnih izvora na nacina da je osigurano
sljedece:
e Ponovna uporaba i recikliranje dijelova gradevine i opreme nakon demontaze i ruSenja
e Trajnost gradevina, ugradenih materijalai opreme

e Uporaba okoliSu prihvatljivih sirovima i sekundarnih materijala u gradenju.
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2.6. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

gradevine

Projektirani vijek uporabe projektirane gradevine je 50 godina. Gradevne proizvode i opremu
mora se u gradenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinaditi i odrzavati tako da zbog
kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne moze doéi do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih

ostecéenja tijekom uporabe gradevine.

Uvjeti za odrzavanje gradevine su bazirani na kvalitetno izvedenim radovima i ugradenim
materijalima, redovitom investicijskom odrzavanju, popravcima odmah nakon uodenih

neispravnosti i normalnom namjenskom koriStenju gradevine.

Gradevina se smije koristiti samo na nacin sukladan njenoj namjeni. Vlasnik gradevine duzan
je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za

gradevinu te je odrzavati tako da se ne naru$e svojstva gradevine.

U slu€aju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti
hithne mjere za otklanjanje opasnosti i na prikladan nacin oznaciti gradevinu opasnom do

otklanjanja o&tec¢enja.

Praéenje stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda za
odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, utvrdivanje potrebe za
obavljanje popravaka gradevine i druge stru¢ne poslove vlasnik gradevine treba povjeriti
stru¢nim osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti propisane zakonskom
regulativom. Odrzavanjem treba za vrijeme trajanja gradevine oCuvati temeljne zahtjeve za
gradevinu, a u slu€aju ostecCenja gradevine zbog kojeg postoji opasnosti za zivot i zdravlje ljudi
i /ili okoli§, vlasnik je duzan poduzeti hithe mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu

opasnom do otklanjanja takvog oStecenja.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrZzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja
oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te
je odrzavati tako da se ne naruSe svojstva gradevine. U sluCaju oSteCenja gradevine zbog
kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu, druge gradevine i stvari ili
stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hithe mjere za

otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostec¢enja.
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Praéenje stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova

za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje potrebe

za obavljanje popravaka gradevine i druge sli¢ne struéne poslove, kao i samo odrzavanje

vlasnik gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom, mora povijeriti

osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradniji.

Odrzavanje gradevine u smislu planiranih zahvata na odrzavanju iste dijeli se na:

Redovito odrzavanje i unapredenje:

licenja i drugi radovi zavrsnih obloga zidova i stropova

lakiranje unutarnje stolarije

antikorozivna zastita bravarije

radovi na zavrsnim oblogama podova i zamjena podnih obloga

popravak procelja

zamjena pokrova

zamjena i popravak stolarije uklju€ujuéi i elemente zastite od vanjskih utjecaja (kapci,
Zaluzine, grilje i sl.)

popravak pokrova

odrzavanje rasvjete i drugih elektriénih uredaja (zamjena Zarulja, prekidaca, utiCnica,
zvonca, svjetiljki, internog govornog uredaja i sl.) kao i odrzavanje vanjske rasvjete
zamjena i popravak brava i drugih elemenata

odrzavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zeml;jistu

redoviti servisi na uredajima za grijanje i pripremu tople vode

redoviti servisi protupozarne instalacije i protupozarnih aparata

redoviti servisi na antenskim uredajima, uredajima za prijam televizijskog programa
uklju€ujuci i uredaje za kabelsku i satelitsku TV

redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr.

redoviti servisi ostalih aparata i uredaja u gradevini prema naputku proizvodaca
CiS¢enje dimnjaka i dimovodnih kanala, dezinsekcija i deratizacija

CiS¢enje septickih jama

CiScenje odvodnih reSetaka, vodovodnih grla i oluka

Hitni popravci:

kvarovi na plinskim instalacijama

kvarovi na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu
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puknu¢a, oStec¢enja i zaleplijenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, radi
sprjeCavanja daljnjih Stetnih posljedica

kvarovi na elektri¢noj instalaciji

znatnija oStecCenja dimnjaka i dimovodnih kanala

prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg
oSteéenja krova

narusena stati¢ka stabilnost gradevine ili pojedinih dijelova gradevine

otpadanije dijelova procelja

Nuzni popravci:

Ostalo:

sanacija krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, medukatnih konstrukcija i
temelja

sanacija kosih krovova

210zamjena instalacija (vodovodne, kanalizacijske, elektriéne, instalacije centralnog
grijanjai sl.)

popravka proCelja gradevine, izolacija zidova, podova i temelja gradevine

- osiguranje gradevine

- zamjenu postojecih i ugradnju novih dijelova i uredaja
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2.7. Program kontrole i osiguranja kvalitete

OPCI UVJETI

Postupak izgradnje mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 129/19). Kod
svih gradevinskih i gradevinsko-obrtni¢kih radova uvjetuje se upotreba kvalitethog materijala
predvidenog vazeéim standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i upotreba struéne radne
snage. Prije pocCetka izvodenja radova, izvodac je duzan na gradiliStu kontrolirati sve mjere potrebne za
njegov rad, te pregledati sve izvrSene radove odnosno podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi na
gradevini. Posebnu paznju potrebno je posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.
Ukoliko se uoc€i odredena nepravilnost ili nelogi¢nost, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inzenjera i projektanta, te zatraziti adekvatno rjeSenje. Investitor je duzan tijekom gradenja
osigurati struéni nadzor izvedbe za gradevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima. Izvodac je duzan
prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uo€enim
nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera. Izvodac¢ je duzan putem dnevnika
registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.

OSIGURANJE KVALITETE

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima,
nalazima, atestima, potvrdama i ispravama ukljuCujuéi i zavrsni izvjestaj o pregledu dokazuje se
osiguranje kvalitete izvedene gradevine.

PRIPREMNI RADOVI

Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a odnose se
na rezanje stabala, grana, CiS¢enje i sjeCu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje travnatih
busenja te CiS¢enje gradiliSta od svih nedistoca.

TESARSKI RADOVI

Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da moze preuzeti optereéenja i utjecaje koji nastaju tijekom
izvodenja radova, a bez Stetnih slijeganja i deformacija, te da udovoljava zahtjevima propisa Zastite na
radu. Za radove na fasadama koriste se skele sa &eliénim cijevnim profilima. Celiéne cijevi moraju
odgovarati standardu HRN C B5.021. Povezivanje cijevi vrSi se pomoc¢u nastavaka i spojnica izradenih
iz vru¢e valjanih profila u skladu s HRN C B3.021. Oplata mora biti tako konstruirana da moze preuzeti
opterecéenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvodenja radova bez Stetnih slijeganja i deformacija, te da
osigura to¢nost predvidenu projektom konstrukcije. Premaz oplate ne smije biti Stetan za beton, te ne
smije djelovati na promjenu boje betona ili njegovih svojstava. Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu
s HRN U.C9.400. Okruglo drvo: HRN D.B1.024, HRN D.B1.025. Rezano crnogori¢no drvo: HRN
D.C1.030, HRN D.C1.041.

BETON | ARMIRANI BETON

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova potrebno je u svemu se pridrzavati postojecih
propisa i HRN (Hrvatskih normi odnosno standarda), Pravilnika za beton i armirani beton , te statickog

raCuna. Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati slijede¢im normama:
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HRN B.C1.010 - kvalifikacija i kvaliteta portland cementa
HRN B.C1.012 - cement i nadini pakiranja i isporuke
HRN B.C1.018 - pucolani, kvaliteta i ispitivanje

HRN B.C8.020 - cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
HRN B.C8.021 - aluminatni cement, uzorci i ispitivanja
HRN B.C8.022 - ispitivanje Cvrstoée

HRN B.C8.023 - ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina

HRN B.C8.024 - odredivanje specifiCne povrsine portland cementa

Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po odredenom sistemu od ovlastenog instituta. Za
izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti
dovoljno ¢vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa tetnih

za beton i armaturu. Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati slijede¢im normama:

HRN B.B0.001 - uzimanje uzoraka agregata

HRN B.B8.012 - ispitivanje ¢vrstoée na pritisak

HRN B.B8.013 - ispitivanje pod utjecajem atmosferskih prilika
HRN B.B8.034 - koli¢ine agregata koji prolazi kroz sito 0.09

HRN B.B8.037 - odredivanje troSnih zrna u agregatu

HRN B.B8.039 - ispitivanje pijeska u gradevne svrhe

HRN B.B8.044 - definicija oblika i izgled povrSine

HRN B.B8.002 - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona

HRN B.B8.030 - odredivanje otpornosti protiv drobljenog agregata za beton

Uzimanje uzoraka vrSi se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporuditelj je obvezan dostaviti ateste o
ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilistu. Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora
odgovarati HRN U.M1.014. Beton mora odgovarati: HRN U.M1.010 - ispitivanje na zatezanje, HRN
U.M1.011 - ispitivanje na savijanje, HRN U.M1.012 - ispitivanje na pritisak. Izvoditelj se mora strogo
pridrzavati marke betona odredene za pojedine konstrukcije, a oznaene u statiCkom racdunu.
Ugradnjom betona moze se zapoceti tek onda kada je oplata i armatura definitivno postavljena i
ucvrséena. Vibriranje betona vrsi se pervibratotima, a pri tome paziti kako ne bi doSlo do segregacije.

Zastita betonske konstrukcije vrsi se polijevanjem vode ili pokrivanjem vlaznom jutenim platnom.

ARMIRACKI RADOVI

Kod izvedbe armirackih radova treba se u svemu pridrZavati postojecih propisa i normi. Betonski ¢elik
u pogledu kvalitete mora odgovarati slijede¢im standardima: HRN C.B0.500, HRN C.B2.021, HRN
C.K6.020, HRN C.K6.021. Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati

nikakvih nedostataka, mjehura ili vanjskih oste¢enja. Na gradiliStu odgovorna osoba mora obratiti
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naroCitu paznju na eventualne pukotine, jaa vanjska oStecenja, slojeve rde, prljavstine i Evrstocu, te

dati nalog da se takav betonski Celik odstrani ili oCisti.

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI
Soboslikarski radovi izvode se prema opisu u troSkovniku, prema postoje¢im propisima i tehnickim
uvjetima za izvodenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013. Li¢ilacki radovi - bojenje stolarije i bravarije

izvoditi u skladu s tehnickim uvjetima za izvodenje liCilackih radova HRN. U.F2.012.

STOLARSKI RADOVI

Stolarski radovi izvode se po nacrtima i opisu u troSkovniku, HRN i propisima i pravilima zanata, te
uputama nadzornog inZenjera. Prije poCetka radova izvodac¢ je duzan kontrolirati mjere u naravi, na
izgradenoj gradevini. Drvo mora biti zdravo, suho i odgovarati HRN za drvo: zahtjevi za propustljivost
zraka i vode HRN D.E1.012, greSke drveta za vanjsku stolariju HRN D.E1.012, greSke drveta za
unutradnju stolariju HRN D.E1.011, Sper plo¢a HRN D.C5.030, iverica HRN D.C5.030, vlaknaste ploc¢e
HRN D.C5.022, vijci za ugradbu HRN M.B1.024 i M.B1.510.

STAKLARSKI RADOVI

Izvodac je duzan staklarske radove izvesti u skladu sa postoje¢im propisima, HRN i tehni¢kim uvjetima
za izvodenje staklorezackih radova HRN U.F2.025. Ostakljeni elementi moraju biti potpuno zabrtvljeni i
nepropusni za vodu (vanjski dijelovi konstrukcije). Ostakljivanje se vr§i prema uputama proizvodaca.
Materijali moraju udovoljiti slijede¢im standardima: tehn. uvjeti za izvodenje staklarskih radova HRN
U.F2.025, ravno vuceno staklo HRN B.E1.011, ravno armirano staklo HRN B.E1.080, ravno lijevano
staklo HRN B.E1.050, staklarski kitovi HRN U.C6.050.

PODOVI

Podloga za polaganje podova mora biti €ista, bez neravnina. Eventualnu neravnu podlogu potrebno je
izravnati. Finalne podne obloge moguce je izvesti od raznih materijala (linoleum, plastika, guma, drvo,
tekstil, keramika, kamen i sl.) koje je potrebno &vrsto pri¢vrstiti na sloj cementnog estriha. Dilatacione

reSke ne smiju se zatvarati podnim oblogama.

KERAMICARSKI RADOVI

Kod izvodenja primjenjivati postoje¢e propise, standarde i tehni¢ke uvjete za izvodenje kerami€arskih
radova u gradevinarstvu HRN U.F2.011. Materijali uvjetovani standardima: glazirane ravne zidne
plo¢ice HRN B.D1.301, neglazirane plo€ice HRN B.D1.310, neglazirane podne plo¢ice HRN B.D1.320,
glazirane podne plo€ice HRN B.D1.305. Sve keramicke plo€ice moraju biti kvalitetne izrade, a njihova
svojstva u skladu sa odredbama HRN B.D1.300.

BRAVARSKI RADOVI
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Bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troSkovniku, HRN i tehni¢kim uvjetima za
izvodenje bravarskih radova. Prije poCetka radova izvoda¢ je duzan uzeti mjere na gradevini, te nakon
toga pristupiti izradi bravarije. Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Ukoliko se nakon uzimanja
mjera na gradiliStu uoCe znacajne razlike u odnosu na mjere u nacrtima, potrebno je obavijestiti
nadzornog inZenjera. Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu gradevinske bravarije moraju
odgovarati slijede¢im normama: okruglo Zeljiezo HRN C.K6.020, kvadratno zeliezo HRN C.B3.024,
plosno Zeljezo HRN C.B3.025, profilno Zeljezo HRN C.B0.500, €eli¢ni limovi HRN C.B4.110, C.B4.111,
C.B4.112, rebrasti limovi od alumnija HRN C.C4.060, profili od aluminija HRN C.C3.020.

LIMARSKI RADOVI

Izvodac prije poCetka izvodenja radova mora provjeriti sve detalje sa projektantom, sve gradevinske
materijale i elemente na koje se pri¢vrS¢uje limarija. Eventualne nedostatke ukloniti. Materijali koji se
ugraduju moraju odgovarati HRN, a ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijal koji se ugraduje
obavezno pribaviti dokaz o kvaliteti (atest). Standardi koje je potrebno primijeniti: pocin¢ani lim HRN
C.B4.081, aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.030, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.120,
C.C4.150, bakreni lim HRN C.D4.020.

IZOLACIJE

Radovi se moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije kao i prema:

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodiéne vodozastitne krovove i terase, Sl.list br.
26/89, HRN U.F2.024

HIDROIZOLACIJE

Izradene od sirovog krovnog kartona ili iz tekstilnih vlakanaca, a sa obadvije strane impregnirane
bitumenom HRN U.M3.221, sirovi krovni karton HRN H.N3.200, Impregnirana jut. tkanina - uvjeti
kvalitete HRN U.M3.200, Natopljena jutena tkanina sa obostranom presvlakom HRN U.M3.210, Sirovi
krovni karton HRN U.M3.220, Ispitivanje bitumenom impregniranih papira HRN U.M3.225, Bitumenska
traka sa uloSkom od sirovog kartona HRN U.M3.226, Bitumenski stakleni vod - uvjeti kvalitete HRN
U.M3.227, Bitumenska traka sa uloSkom od staklenog voala HRN U.M3.231, Jednostrana obloZena
aluminijska folija, uvjeti kvaliteta HRN U.M3.224, Bitumenska traka sa uloS8kom aluminijske folije HRN
U.M3.223, Bitumenski krovni karton, uvjeti kvaliteta HRN U.M3.232, Bitumenska traka od staklene
tkanine, uvjeti kvaliteta HRN.U.M3.234, Hidroizolacioni materijali na osnovi organskih rastvaraa za
hladni postupak HRN U.M3.240. Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni
postupak HRN U.M3.242, Hidroizolacijski materijal za topli postupak HRN U.M3.244, Hidroizolacijski
materijal od mastika HRN U.M3.246, Opce odredbe za ispitivanje folija HRN G.C8.520, Sirova
aluminijska folija HRN C.C2.100, Sirovi stakleni voal HRN U.D3.101.

ZVUCNA | TOPLINSKA IZOLACIJA
Sva predlozena rjesenja i priprema materijala mora biti u skladu sa postoje¢im pravilnicima i propisima

u gradevinarstvu. Svi pravilnici i norme navedeni su u projektu gradevinske fizike.
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KROVOPOKRIVACKI RADOVI
Radovi se moraju izvesti prema: projektnoj dokumentaciji, Pravilniku o tehni¢kim normativima za
projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI. list br. 21/90), Pravilnik o tehnic¢kim

mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (Sl. list br. 26/69).

Program kontrole i osiguranja kvalitete uz instalaterske radove je dan u odgovarajué¢em projektu.

2.8. Posebni tehni€ki uvjeti gradnje i gospodarenje

otpadom

Tokom gradnje izvodaC se zaduzuje da gradiliste organizira i odrzava sukladno obvezama, a po
zavrSetku radova duzan je odistiti gradiliSte, te sav otpadni materijal sakupiti, utovariti i odvesti sa
gradilita na za to predvideno i propisano odlagaliste (deponij).

U pripremnim radovima i izvodenjem radova dolazi do stvaranja gradevnog otpada, pogotovo kod
ruSenja postojecih konstrukcija i njenih dijelova te raznih elemenata koji smetaju, s otkopom tla.
Dijelom se pojedini materijal moze Koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara
odredenim zahtjevima za primjenu u cilju smanjenja troSkova i racionalnije gradnje.

Gradevni otpad sortira se na gradiliStu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliSte otpada koje je
odredeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava $to ima svoju
ekonomsku cijenu.

ViSak otkopanog zdravog ili podatnog tla "C" kategorije moze se zbrinuti nezavisno ili zavisno od sustava
zbrinjavanja komunalnog i gradevnog otpada.

Nezavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i
uredenje terena, ali i u slojevima konstrukcije za koje je materijal odgovarajuci.

Zavisno od sustava zbrinjavanja, viSak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za
kompostiranje deponiranje i sli¢no.

Sve zemljane i druge povrSine terena koje su na bilo koji nacin degradirane gradevnim otpadnom kao
posljedicom izvodenja radova, izvodac¢ radova duzan je dovesti u uredno stanje.

Nastala oSte¢enja na uredenim povrSinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima, izvodac¢
radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu Stetu nov€ano namiriti.

Prije izlaska gradevnih vozila i strojeva izvan gradilita, obavezno je otklanjanje zemlje i blata, da se ne
onediste prometnice i ne narusi sigurnost prometa.

Sav otpad koji ostaje nakon gradnje treba odvesti na javnu gradsku deponiju, odredenu po nadleznom

podruénom uredu.
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ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
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ZOP: nZEB EIHP

TD: 1/2022

Gradevina:
Poslovna zgrada EIHP-a

Investitor:
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR
Savska cesta 163, Zagreb, OIB 43980170614

2.9. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje

Gradevinsko — obrtni¢ki radovi

310.000 EUR

Strojarske instalacije grijanja, hladenja ventilacije, klimatizacije i | 400.000 EUR

pripreme potrosne tople vode

Elektroinstalacije, automatizacija i upravljanje

340.000 EUR

Integrirana fotonaponska elektrana

50.000 EUR

Ukupno: | 1.100.000 EUR

Glavna projektantica i projektantica arhitektonskog projekta:

MARGARETA ZIDAR, dipl. ing. arh.

Zagreb, sije¢anj 2023
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Dobava, transport, skladistenje i montaza staklene stijene pozicije SS1 od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Stijena se ugraduje unutar postojece
potkonstrukcije ventilirane fasade na istoénom procelju. Potrebno je osigurati novu potkonstrukciju za postavu staklene stijene koa se oslanja na armiranobetonsku gredu i
stropnu plocu.

Stijena je ukupnih dimenzija 12260 x 2460 mm i sastoji se od tri segmenata.

Oba bo¢na segmenta su dimenzija 3760 x 2460 mm, svaki ima fiksno ostakljeno polje dimenzija 2860 x 2460 mm, i otklopno polje dimenzija 900 x 2460 mm. Srednji
segment je dimenzija 4760 x 2460 mm, ima sva fiksna aluminijska panela dimenzije 440 x 2460 mm s ispunom od mineralne vune minimalne debljine 6 cm, obostrano
obloZen plastificiranim aluminijskim limom i srediSnji segment je fiksno ostakljeno polje dimenzija 3860 x 2460 mm. Zadnji bo¢ni segment je dimenzija 3820 x 2460 mm,
ima dva ostakljena polja, jedno fiksno, drugo je zaokretno.

Ostakljenje je trostruko izolacijsko, aluminijski profili su s prekinutim toplinskim mostom. Max Uw= 0,9 W/m2K. Stupanj zastite od buke 31 dB.

U stavku ukljuciti vanjski opSav s donje strane staklene stijene prema ventiliranoj fasadi. OpSav izvesti u bojanom aluminijskom limu, u istoj boji kao aluminijski profili.
Razvijena Sirina opSava je 2600 mm.
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Dobava, transport, skladiStenje i montaza staklene stijene pozicije SS2 od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Stijena se ugraduje unutar postojeée potkonstrukcije ventilirane fasade na istoénom procelju na

1236
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SS2

razini prizemlja. Potrebno je osigurati novu potkonstrukciju za postavu staklene stijene koja se oslanja na armiranobetonsku gredu i armiranobetonski parapet. Stijena je ukupnih dimenzija 12360 x 2460 mm.

Oba bo¢na segmenta su dimenzija 4250 x 2460 mm, sastoje se o po dva ostakljena polja, jedno je fiksno i ima dimenzije 3810 x 2460 mm, drugo je otklopno i ima dimenzije 440 x 2460 mm. Sredisnjii segment je dimenzija

3860 x 2460 mm, izvodi se kao fiksni ostakljeni panel.

Ostakljenje je trostruko izolacijsko, aluminijski profili su s prekinutim toplinskim mostom. Max Uw= 0,9 W/m2K. Stupanj zastite od buke 31 dB.
U stavku ukljugiti vanjski opSav s donje strane staklene stijene prema ventiliranoj fasadi. Opsav izvesti u bojanom aluminijskom limu, u istoj boji kao aluminijski profili. Razvijena Sirina opSava je 2600 mm.
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Ulazna vrata s fiksnim i kliznim panelom i gornjim fiksnim aluminijskim panelom u gornjoj zoni. DuzZina fiksnog panela je 200 cm, duZina kliznog panela je 195 cm, visina 250 cm.

duzina fiksnog gornjeg panela je 395 cm. visina je 65 cm.

Ostakljenje svih stiijena je dvostruko izolacijsko, s dva stakla s niskoemisivnim premazom i punjenje argonom. Ug= 1,1 W/m2K, g ostakljenja=0,50. Stupanj zastite od buke 31 dB.

Aluminijski profili su s prekinutim toplinskim mostom, plastificirani. Max Uw= 1,4 W/m2K.

Aluminijski panel je s ispunom od mineralne vune debljine cca 6 cm. Obloga je aluminijski plastificirani lim u istoj boji kao i okviri staklenih stijena.

Vrata su pozarni izlaz i trebaju imati panik okov.
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Ulazna vrata s fiksnim i kliznim panelom i gornjim fiksnim aluminijskim panelom u
gornjoj zoni. Duzina fiksnog panela je 200 cm, duZzina kliznog panela je 191 cm,
visina 250 cm. duZzina fiksnog gornjeg panela je 376 cm. visina je 79 cm.

Ostakljenje svih stiijena je dvostruko izolacijsko, s dva stakla s niskoemisivnim
premazom i punjenje argonom. Ug= 1,1 W/m2K, g ostakljenja=0,50. Stupanj
zastite od buke 31 dB.

Aluminijski profili su s prekinutim toplinskim mostom, plastificirani. Max Uw= 1,4
W/m2K.

Aluminijski panel je s ispunom od mineralne vune debljine cca 6 cm. Obloga je
aluminijski plastificirani lim u istoj boji kao i okviri staklenih stijena.

Vrata su pozarni izlaz i trebaju imati panik okov.
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Dimenzije ulaznih vrata su 3860 x 2500 mm, klizno krilo je 1950 x 2500 mm. Puni
panel iznad vrata je dimenzija 650 x 2500 mm. Puni panel je ispunjen s minimalno 6
cm mineralne vune. Obloga panela je aluminijskim plastificiranim limom, boja panela

ista kao boja profila vratiju. Pogonska greda je dimenzija 100 x 190 cm. Sirina kliznog

krila je 1500 mm..
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