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RAZVOD 2C GRIJANJA/ HLADENJA
RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA
NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRADEN JE U PROJEKTU VIK
POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CLIMATHERM CIJEVI:
NO15 (@20x2,89) d=9mm- AC 9x22
NO20 (925x3,50) d=9mm- AC 9x28
NO25 (©232x2,90) d=13mm-AC 13x35
‘ NO32 (0940x3,70) d=13mm-AC 13x42
i NO40 (@50x4,60) d=19mm-AC 19x54
V3-FC-DN50| } NO50 (263x5,80) d=19mm-AC 19x64
V4-FC-DN32 ' i NOB5 (@75x6,80) d=25mm-AC 25x76
y / I | 1 [ 355 NO80 (290x8,20) d=32mm-AC 32x89
/ [} I D e Ky AP NO80 (9110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA
B NO100 (8125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA
- N M ~ ~ NO125 (8160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA
( 1 ( R - U TEHNICKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE
B
D Eg 60mm
| — DN50
TTe ' Z - U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE
(152 2 DODATNO EL. GRIJACIMA
o o NAPOMENE:
N BIN2S - U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELICNE BESAVNE
(}l/-“-— 1) T -U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE
=1 NNSO ~ VIDLJIVO POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL
== o
N l l : o LIMOM
) FI‘(AZ 3~ | Q- J ’ i 7 -DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30
163 £u3g I~ [ U 17 A DN4Q mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene Al limom
qm;p:']S EPa L = 9 -SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI
_ ne radi u sustavu hladenja \‘\\ . g:— —~DN15 - OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | CVRSTE TOCKE IZVESTI PREMA
\\\ l<’ o DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA
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/ V4 - C—DN32

RAZVOD 2C GRIJANJA/ HLADENJA

R SRR ———— RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA

= 12
p=193 u S0 NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRABEN JE U PROJEKTU VIK

DN25

POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CLIMATHERM CIJEVI:
NO15 (@20x2,89) d=9mm- AC 9x22
[4.1] NO20 (@25x3,50) d=9mm- AC 9x28
NO25 (@32x2,90) d=13mm-AC 13x35
NO32 (@40x3,70) d=13mm-AC 13x42
— = ‘ - FC 60(30Pa) NO40 (@50x4,60) d=19mm-AC 19x54
(
(
(

— BRZ345 FC 60(30Pa) NO50 (963x5,80) d=19mm-AC 19x64
| Qg=2390 W BRZ34E NOG65 (975x6,80) d=25mm-AC 25x76

Y Qh=2230 W Qg=2390{W > NOB80 (@90x8,20) d=32mm-AC 32x89
Qh=2230' W NO80 (110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA

I NO100 (@125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA
e DNZ0 —— DN2O NO125 (160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA
BRZ345 - U TEHNICKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE
Qg=2390 W 60mm
Qh=2230 W - U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE
DODATNO EL. GRIJACIMA
NAPOMENE:
- U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELIENE BESAVNE
-U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE
VIDLJIVO POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL
LIMOM
R R -DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30
L] 1 L] [ 2 \ : mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene Al limom
- @ -SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI

\ - OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | VRSTE TOCKE 1ZVESTI PREMA

DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA

>
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" b ~— p:36
V1-PG-DN25

: o RAZ 2
u /_10 krugova
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T P
i N L i I
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) ) BRZ 345 D BRZ/ L 5
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20/26 0g=2390{W
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BRZ/3 45 BRZ3L5 BRZ 3 4[5
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[ L DN25 I
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/ /
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RAZVOD 2C GRIJANJA/ HLADENJA
RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA
© @ @2 FC 50(10Pa) FC 50(10Pa) FC 50(10Pa) FC 50{10Pa) _
0 O ® BRZ 23 4 BRZ 23 4 BR7 23 4 BRZ 23 4 NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRADEN JE U PROJEKTU VIK
A Qg=2280 W Qg=2280 W Qg=2280 Qg=2280 W
Qh=2010 W Qh=2010 W Qh=2010 Qh=2010 W POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CLIMATHERM CIJEVI:
\ AV3-FC-DN%0737 ‘ g NO15 (220x2,89) d=9mm- AC 9x22
IR N NO20 (25x3,50) d=9mm- AC 9x28
- 7 0 - = A - = A K NO25 (232x2,90) d=13mm-AC 13x35
AN 7 DN201 % — onzs JTET1 DNgs % (R NO32 (940x3,70) d=13mm-AC 13x42
|11 [ i T | — ] —_— [ i NOA40 (250x4,60) d=19mm-AC 19x54
UJ ‘ ] NO50 (@63x5,80) d=19mm-AC 19x64
NOB5 (375x6,80) d=25mm-AC 25x76
NO80 (90x8,20) d=32mm-AC 32x89
NO80 (110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA
NO100 (2125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA
NO125 (@160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA
- U TEHNICKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE
60mm
- U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE
DODATNO EL. GRIJACIMA
B w NAPOMENE:
< | - U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELIENE BESAVNE
-U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE
VIDLJIVO POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL
LIMOM
-DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30
URED 106 104 104 mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene Al limom
_ : —_ \20/26 20/26 20726/ - -SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI
P =16,20 m2 parke URED URED URED - OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | VRSTE TOCKE 1ZVESTI PREMA
P =15,98 m2 parket P =17,49m2 parket P = 16,97 m2 parket DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA
| | N
-
w C 1[0 I i - I il - I - B+ 3
B : e | il N
| | RACUNALNA|
— | OPREMA
!
7 | o o [ o
2 E| ‘ E VZ-FC-DN25/79 S 9 2 =
x , HODNIK SJEVER
FC 50(10Pa) FC 50(10Pa) FC 50(10Pa) STUBISTE / P =26.69m2 kamen FC 30(10Pa)
BRZ 234 BRZ 234 BRZ 234 =[37,89 m2 kamen iR ’ BRZ 23 4
Qg=2280 W Qg=2280 W Qg=2280 W = Qg=1550 W N
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| L SE— N |
3. C T Y , 1
N— i
‘ 5\ a
't URED
I
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i
i || e} To]
; 5 =
i < <
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|
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¥ 3 :
LIiRE% 87 m2 161 > | aee
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7 7 A o
/ / ™
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o8 | 3 BRZ 234 j | ] |
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-~ I — — —— Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23
FC 50(10Pa) FC50(10Pa) \ [ ZM2 Hrvatska komora inZenjera strojarsta - hc ol
BRZ 23 4 BRZ 23 4 V9-FC-DN30/%0|
| | e Goran Tomek Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
1 agizzso W 2 ng228 3 agizzso w 4 4 5 5 //L,é, =22 —— i, Ing. stro}
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WL ﬂ; Z0 390 ’“ﬂ, 40 390 ﬂy 40 ] 390 Ay ﬁ, Z0 400 A Z0 390 40 390 40 390 0
L 420 L 430 L 420 L L 420 L27 420 L 430 420 RAZVOD 2C GRIJANJA/ HLADENJA
i
W W W FC 50110P3) i FC 50[10Pa) ’ € 30010Pa] C 30010Pa RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA
BRZ 234 BRZ 23 4 BR7 734 BRI 234 NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRADEN JE U PROJEKTU VIK
Qg=2280 W Qg=2280 W ZM1 - -
Qh=2010 W Qh=2010 W 0g=1550 W Qg=1550 W POTREBNA DEBLJINA [ZOLACIJE ZA CLIMATHERM CIJEVI:
. V3-FC-DN32/37 ‘ h=1490 W Qh=1430 W NO15 (@20x2,89) d=9mm- AC 9x22
* P UONZI/ 2 i NO20 (@25x3,50) d=9mm- AC 9x28
I 3 iz - T ] A X NO25 (@32x2,90) d=13mm-AC 13x35
- DN20! ,,77 — N ln————1|| DNZ0 J== DN20 % LR NO32 (@40x3,70) d=13mm-AC 13x42
[ [ — [ — (1] ' _— NO40 (@50x4,60) d=19mm-AC 19x54
| ‘ -] NO50 (@63x5,80) d=19mm-AC 19x64
NO65 (375x6,80) d=25mm-AC 25x76
204 NOB80 (@90x8,20) d=32mm-AC 32x89
] e NOB80 (@110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA
6 Ox o 20/26 NO100 (@125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA
;’ ' NO125 (@160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA
@/‘-6 - - U TEHNIGKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE
N A % R 60mm
20 y - U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE
~ DODATNO EL. GRIJAGIMA
URED § ”;’ NAPOMENE: o )
_ - U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELIGNE BESAVNE
P =14,48 m2 parket URED -U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE
P =17,05m2 parket tllnl\zcl_)Jl\I/lvo POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL
URED 10 -DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30
ZM2 T mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 obloZene Al limom
P =15,44m2 parket URED N ZM2c -SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI
P =16.89 ni2 péert - OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | GVRSTE TOCKE IZVESTI PREMA
/ ’ DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA
/ k 226
I ‘ ] I 1 1 - M. [ B o
| L RS ~ | on2o-— e
= t e i \ [ ] [l /[ ana \ —F1
| @ IR
e & : | o o &
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Legenda (ventilacija):
7] ———— ZRAK OTPADNI
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Legenda (ventilacija):
© @ 9 FC 50(10Pa) FC 50(10Pa) FC 50(10Pa) FC 50(10Pa)
© - < BRZ234 BRZ 234 BRZ 234 BRZ 234 ZRAK OTPADNI
- Qg=2280 W 0g=2280 W 0g=2280 Qg=2280 W
Qh=2010 W Qh=2010 W Qh=2010 Qh=2010 W
N | —F ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)
{ A 4 o ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,
N— T =1 j =l = =l HLADENJE | DJELOMIENO ODVLAZIVANJE)
— 1 — 1 — 1 ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,
| et —| et et ) HLADENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)
---—-—-- POZARNI OBZID EI60 (90)
<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.
NAPOMENA:
- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUGNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU
- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
0 Te} UGRADNJE
g ; - SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD
PREKO MOKROG SIFONA
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Legenda (ventilacija):
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<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.

NAPOMENA:

- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU

- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
UGRADNJE

- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD
PREKO MOKROG SIFONA

- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE
IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM
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PRESJEK A-A

PRESJEK B-B

PRESJEK C-C

RAZVOD 2C GRIJANJA/ HLADENJA
RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA

NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRABEN JE U PROJEKTU VIK

POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CLIMATHERM CIJEVI:

NO15 (@20x2,89) d=9mm- AC 9x22
NO20 (@25x3,50) d=9mm- AC 9x28

NO25 (@32x2,90) d=13mm-AC 13x35
NO32 (@40x3,70) d=13mm-AC 13x42
NO40 (@50x4,60) d=19mm-AC 19x54
NO50 (@63x5,80) d=19mm-AC 19x64
NOB5 (@75x6,80) d=25mm-AC 25x76
NOBS0 (@90x8,20) d=32mm-AC 32x89

NO80 (3110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA
NO100 (J125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA
NO125 (160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA

- U TEHNICKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE

60mm

- U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE

DODATNO EL. GRIJACIMA
NAPOMENE:

- U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELICNE BESAVNE
-U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE
VIDLJIVO POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL

LIMOM

-DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30

mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 oblozene Al limom

-SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI

- OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | CVRSTE TOCKE IZVESTI PREMA
DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA

Legenda (ventilacija):

ZRAK OTPADNI

ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE | DJELOMICNO ODVLAZIVANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)
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<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.

NAPOMENA:

- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU

- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
UGRADNJE

- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD
PREKO MOKROG SIFONA

- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE
IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM
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POZBR OPIS KOL. TOPLINSKI IZMJENJIVACI
1.0 POSTOJECA TOPLINSKA STANICA KOMPAKT 250 PTV, Q=250 TIO1 Rastawijivi protustrujni izmjenjiva¢ topline s plo¢ama od
kW. 1 nehrdajuéeg celika AlSI316, KAO Danfoss Sondex S19A-DG16-
(I POSTOJECI RASHLADNIK VODE ZRAK/VODA 118-TMTL82
CIAT - toplinski u€in: 160kW
ILK 400A PRIMARNA STRANA
Qh=99,6 kW, N=32,6 kW - medij: mjesavina etilen- glikol voda 30%/70%
(7112) - protok g= 31,25m3/h
400V, 3ph 1 - temp. 5/10°C,
1.3 Spremnik ogrjevne vode V=800 I, @800mm x 2174 mm, AccuTemp - pad tlaka 14,04kPa
08-0080-217/100, V=800 I, priklju¢ci DN100 1 SEKUNDARNA STRANA
1.4 Spremnik rashladne vode V=800 I, @800mm x 2174 mm, - medij: voda
AccuTemp 08-0080-217/100, V=800 I, priklju€ci DN100 d - protok g= 27,5m3/h
1.5 RAZDJELNIK/ SABIRNIK GRIJANJA C DN 200 2 - temp. (voda) 7/12°C,
1.6 RAZDJELNIK/ SABIRNIK AKTIVNOG HLABDENJA C DN 200 2 - pad tlaka 11,5kPa
1.7 TA zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrzavanje tlaka, - naziwni tlak: 10 bar
1.9 otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja Priklju€ci: prirubnice DN 65
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama. Sastoji 1
se od elektroni¢ki regulirane jedinice sa pumpom. Automatski wrsi MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE
volumetrijsku kontrolu i automatsko dopunjavanje tijekom ciklusa ME1.1 |DANFOSS SONO40 DN80 qp40 300 R fl HE 3.6V MBus 1
grijanja ili hladenja. Integrirano turbo otplinjavanje omogucuje wrlo ME1.2 |DANFOSS SONO40 DN80 qp40 300 R fl HE 3.6V MBus 1
brzo otplinjavanje. Funkcija otplinjavanja omogué¢ava kontinuirano ME1.3 |DANFOSS SONO40 DN80 qp40 300 R fl HE 3.6V MBus 1
otplinjavanje po Zelji. Korisni¢ka upravijacka jedinica na razumljivi ME1.4 |SONO40 DN15 gp1.5 110 R HC 3.6V Mbus 1
prakti¢an nacin prikazuje sve faze rada i pogreske u radu na ME1.5 |SONO40 DN25 gp3.5 260 R HC 3.6V Mbus 1
Hrvatskom jeziku. Napredna tehnologija osigurava nisku potro$nju PUMPE
energije, dug radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska P.1 GRUNDFOS TPE3 D 80-150, q=26 m3/h; H=12m
kontrola, algoritam za samoucenje, s grafickim prikazom Pel=1700 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA 1
suceljem. Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva P.2 GRUNDFOS MAGNA3 D 32-100, qv=1,4m3/h; H=7,5m
PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007 Pel=180 W, 230V, 1ph 1
Proizvod: IMI PNEUMATEX - TV 6.1 E (Degassing/Pump); PN 10, P.3 GRUNDFOS MAGNA3 25-60, qv=2,0m3/h; H=5,5m
NAPAJANJE 230V, 750 W 1 Pel=100 W, 230V, 1ph 1
1.8 Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrzaja vode, posuda P.4 GRUNDFOS UPS 25-60 N 180; qv=0,8m3/h; H=1,5m
izradena od ¢elika, nepropusni mjeh iz butila s moguénoséu Pel=70W; 230V; 50Hz; 1ph- ZA SANITARNU VODU 1
izmjene, spremnik se odzra¢uje s vrha, a na dnu je odvod za P.5 GRUNDFOS MAGNA3 D 65-120 F, q~=28,2 m3/h; H=4,0m
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED Pel=800 W, 230V, 1ph 1
2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC P.6 GRUNDFOS MAGNA3 D 65-120 F, qv=17,0 m3/h; H=7,0m
Proizvod: IMI PNEUMATEX TU 200 (Primary vessel); Standard i Pel=780W, 230V, 1ph (MEDIJ ETILEN GLIKOL/VODA 30/70!)
1.10 Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima
grijanja i hladenja prema VDI2035 za veée sustave.
* sadriaj kisika (02) <0,1 mg/l PUMPE KLIMA KOMORE
“elskhnenaarasl s 0o P-K1 |ALPHAT L 25-60 180, qv=0,7m3/h; H=6,0m
“ viijednost Ph 8,2-8,5 Pel=50W; 230V; 50Hz; 1ph 1
*twdoca vode +/- 3° dH P-K2 |MAGNA 3 25-80, qv=3,2m3/h; H=5,0m, Pel=150W; 230V; 50Hz;
* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH 1ph 1
Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektri¢nu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski vodomjer i REGULACIJSKI VENTILI | MOTORNE LEPTIRASTE ZAKLOPKE
kuglasti ventil. (SVA ARMATURA PN16, MEDUPRIRUBNICKA)
Proizvodac: DM MB-pH30 max. 12001/h 1 RV1 [TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL NAVOJNI DN15, kvs=
1.11  [TA zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrzavanje tlaka, 2,5m3/h+ MOTOR 0-10V 1
1.13  |otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja RK1-RK4 [MOTORNA PROLAZNA ZAKLOPKA DN100 MOTOR 230V,
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama. Sastoji dpmax=160 kPa, ON-OFF KAO DANFOSS VFY-WA PN16 DN100
se od elektronicki regulirane jedinice sa pumpom. Automatski wrsi CI/SS/EPDM 230V 4
volumetrijsku kontrolu i automatsko dopunjavanje tijekom ciklusa RK5-RK8 [MOTORNI PROLAZNI VENTIL DN25 MOTOR 230V, dpmax=160
grijanja ili hladenja. Integrirano turbo otplinjavanje omogucuje vrlo kPa, ON-OFF 4
brzo otplinjavanje. Funkcija otplinjavanja omoguc¢ava kontinuirano
otplinjavanje po zelji. Korisnicka upravijacka jedinica na razumljivi
prakti¢an nacin prikazuje sve faze rada i pogreSke u radu na
Hrvatskom jeziku. Napredna tehnologija osigurava nisku potro$nju
energije, dug radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska
kontrola, algoritam za samoucenje, s grafickim prikazom
suceljem. Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva
PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007
Proizvod: IMI PNEUMATEX- TV 6.1 EC (Degassing/Pump); PN 10
NAPAJANJE 230V, 750 W
1
1.12 Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrzaja vode, posuda
izradena od ¢elika, nepropusni mjeh iz butila s moguénoséu
izmjene, spremnik se odzra€uje s vrha, a na dnu je odvod za
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED
2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC
Proizvod: IMI PNEUMATEX TU 200 (Primary vessel); Standard 1
1.14 Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima
grijanja i hladenja prema VDI2035 za veée sustave.
* sadrzaj kisika (02) = 0,1 mg/I
* elektricna provodljivost = 100 uS/cm
* vrijednost Ph 8,2-8,5
*twdo¢a vode +/- 3° dH
* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH
Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektri¢nu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski vodomjer i
kuglasti ventil.
Proizvoda¢: DM MB-pH30 max. 1200I/h i
1.15 Spremnik PTV-a sa cijevnim izmjenjivacem sa velikom ogrjevnom
powrsinom prikladan za spoj sa dizalicama topline. Zapremnina 150
I, ugraden elektro grija¢ 3 kW, 230 V kao zastita od legionele i
dogrijavanje. Dimenzije promjer 560mmx h1210mm. Priklju¢ak
hladne i ogrjevne vode R1", priklju¢ak recirkulacije 3/4". Radni tlak
10 bar, ispitni 15 bar. Proizvod Triteh SWP N 150. Ogrjevni u¢in
vode iz sustava 11,5 kW 45/400C.
1
1.16 ODMULJIVAC- SEPARATOR NECISTOCA CIKLONSKI, ZG 100,
DN 100+ IZOLACIJA 2
1.17 EKSPANZIJSKA POSUDA PNEUMATEX STATICO SD 35.3
VN=35 |, priklju¢ak 3/4" 1
1.18 Sigurnosni ventil hladenje 3/4", izlaz 3/4", psv= 4,0bar. 2
1.19 Sigurnosni ventil grijanje 3/4", izlaz 5/4", psv= 4,0bar. 2
1.20 EKSPANZIJSKA POSUDA ZA SANITARNU VODU PNEUMATEX
AQUAPRESSO VN=12 | Po=3,5 bar, pmax=10bar 3/4"
1
1.21 Sigurnosni ventil za sanitarnu vodu 1/2", psv= 6.0bar. 1
\s\
®
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LEGENDA

1.0 Toplinska stanica KOMPAKT 250 PTV
1.11ZMENIVAC TOPLINE Q=0,2 MW

1.3 KALORIMETAR LANDIS GYR

1.6 ELEKTRO ORMARI]

1.2 REGULACIUSKI SKLOP ZA GRIJANJE LANDIS GYR

1.4 REGULATOR DIFERENCIJNOG PRITISKA DANFOSS
1.5 CIRKULACIUSKA PUMPA GRIJANJA GRUNDFOS UPC

30kPa

RASHLADNIK VODE
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SUSTAV KK2
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Tl. neovisni
balans sa
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AB-QM 32

NP1SDN4O
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BROJ PPZ 230V: 9 kom
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eI

LQJ -é @ DN 25

-Fi

ME-Qp1.5
maks-3,0m3/h
DN15

DP
VENTIL

ME-Qp1.5
maks-3,0m3/h
DN15

TOPLINSKO RASHLADNA

STANICA-VENTILOSTROJARNICA

+45°C

+40°C

PREMA |POTROSACIMA

y

ON6S 1
DN6S

min. 500 mm

X—E—ﬁ

K

Transfero TV 6.1 E

TU 200 primary vessel
SD 50.10 buffer vessel
DLV 20 lock shield valve
P BA4 R (make-up water)

NADOPUNAVANJE SUSTAVA
ODRZAVANJE TLAKA
1 OTPLINJAVANJE

DEMINER. VODA

230V
IN2! 12! 750W

POSTOJECA STANICA KOMPAKT 250

A
HEP TOPLINARSTVO

@r

z. ¥
%g\/}mo DN80
M - —||h|Sl >8: Yt I'I_

ME1.2

10°C

%

etilen glikol/ voda
voda 30/70%

DN100

AR5

DM MB-pH30

)

DN25

v

BLINIDIRATI

2951, gy © ool o

il Wl D S [

DN100 15kPa

>8<_::|::

+12°C

7°C +7°C DN100

-

15kPa

V=10 m3

DN100

VODA 1Z VODOVODA

+45°C

DN100

PODRUM

dp izI=20-25 kPa

BALANS VENTIL

dp izI=15 kPa

REKUPERATORI, VENTILOKONVEKTORI |
RADIJATORI

PRINCIP SPAJANJA ORMARICA PODNOG GRIOJANJA/ HLADENJA

L DN 25

RADIJATORSKOG GRIJANJA

TERMO ELEK.
GLAVE DN 15

DN 15-20

kr.1 kr2 kr3 krd4 kr5 kr6 kr7 kr8

TERMO ELEK.

GLAVE DN 15

BALANS VENTIL
DN 15-20

FC G-H/ KK/REKUPERATORI/RAD

grijanje-DN

100-208kW*faktor 0,7=145.8kW

hladenje-DN100-197kW*faktor 0,73=145 kW

1

26000I/h

_!40/12°C

i1

DN100

D
&
S
I
It

26m3/h
dp=110 kPa

MSV-F2 80
26m3/h

> [mE13
26m3/h
DN8O0

DN100 DN100

PODNO GRIJANJE/HLADENJE
grijanje-DN32-14kW
hladenje-DN32-10,5kW

DN32
1,4m3/h

dp=80kPa

593 I/h

DN25

RK6

@

MSV-B 25
1,4m3/h

ME1.4
0,8m3/h
DN15

22,4°C

DN25

(511 1m

RAZDJELNICI PODNO GRIJANJE

R.BR.

NAZIV

Udin grijanje

Udin

Protok

Odabrani ventili

w

W

I/h

TIP I DN

1.

7569

5004

763

ASV-PV 20 (0,2-0,6)
+ASV-BD 20

2.

6332

4158

ASV-PV 20 (0,2-0,6)
+ASV-BD 20

3.

RAZDJELNI

ICI RADIJATORSKO GRIJANJE

824/-

163|

ASV-PV 15 (0,2-
0,6)+ASV-BD 15

R.BR.

NAZIV

Utin grijanje

Protok

dpw

Odabrani ventili

w

I/h

kPa

TIP I DN

RO-R-0

2207

385

15

ASV-PV 15 (0,05-
0,0,25)+ASV-BD 15

RO-R-1

1185

206

15

ASV-PV 15 (0,05-
0,0,25)+ASV-BD 15

RO-R-2

1185

206

15

ASV-PV 15 (0,05-
0,0,25)+ASV-BD 15

RO-R-3

1185

206

15

ASV-PV 15 (0,05-
0,0,25)+ASV-BD 15

PRINCIP SPAJANJA VENTILOKONVEKTORA | REKUPERATORA

DIN. BALANS VENTIL
SA NOVOCON S
POGONOM

DN 15-25
ON-OFF, 230V

|

[ o]

DVOD KONDEZATA

VENILOKONVEKTORI | REKUPERATORI

R.BR.

NAZIV Uéin grijanje |Ugin je |Protok  |dpw Odabrani ventil

Pogon

RO-R-4

1185

206

15

ASV-PV 15 (0,05-
0,0,25)+ASV-BD 15

I/h kPa TIP1DN

230V-on/off

FC30(10Pa) 1550 1490 257, 13|AB-QMDN 154.0

NovoCon S 24V ACiili DC

RO-R-5

1185

206

15

ASV-PV 15 (0,05~
0,0,25)+ASV-BD 15

FC50 (10 Pa) 2280 2010 345 11/AB-QMDN 154.0

NovoCon S 24V ACiili DC

FC70 (10 Pa) 3000 2840 487, 6/AB-QM DN 15 4.0

NovoCon S 24V ACiili DC

7:

ZASEBNI
KUPAONI

DIREKTORA

RAD. U 646

111

RA-DV DN15+POGON

TWA-A/NC (24V)

FC 60 (30 Pa) 2390 2230 383, 6/AB-QM DN 154.0

NovoCon S 24V ACiili DC

FC70(30Pa) 2980 2840 488 6/AB-QM DN 15 4.0

NovoCon S 24V ACiili DC

UTC 50 8070 6840 1173 10/AB-QM 25

NovoCon S 24V ACiili DC

Sl il El o e

PTV

G4-DN32-11,5kW-2000i/h

45°C

®_

DN32
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o

40°C

Y 2m3/h
P dp=55kPa

[
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45°C

X

MSV-B 25

2m3/h

> [mE15

2m3/h
DN25

+40°C

DN100

ENERGIJE
45/40°C

ENERGIJE
7/12°C

ODMULJIVANJE
G-FORCE DN100

ODMULJIVANJE
G-FORCE DN100

E@l

30°C

X s0°c

B I I ———— A ———

45°C

400V, 50Hz
Pel=3kW
(ANTI LEGIO)

DN32

DN32

B9

DN100

120 DN100
|ﬂ@1 B

NADOPUNAVANJE SUSTAVA
ODRZAVANJE TLAKA
1 OTPLINJAVANJE

DEMINER. VODA

DN2§ IN2!

230V
750w

L Lo
@X @X DN100
Lt

min. 500 mm
N

Transfero TV 6.1 E -COOLING
TU 200 primary vessel

SD 50.10 buffer vessel

DLV 20 lock shield valve

P BA4 R (make-up water)

VODA IZ VODOVODA

DN100
7°C

I—::DN100
12°C

@} DN25 @X N5

X DN25

7°C

DN25
X 22,4°C

B
B9

REK1 | REK2 2300 2300 400 15|AB-QMDN 154.0

NovoCon S 24V ACiili DC

OPIS

KOL.

POSTOJECA TOPLINSKA STANICA KOMPAKT 250 PTV, Q=250
KW.

POSTOJECI RASHLADNIK VODE ZRAK/VODA
CIAT

ILK 400A

Qh=99,6 kW, N=32,6 kW

(712)

400V, 3ph

Spremnik ogrjevne vode V=800 I, @800mm x 2174 mm, AccuTemp
08-0080-217/100, V=800 I, prikljuéci DN100

Spremnik rashladne vode V=800 |, @800mm x 2174 mm,
AccuTemp 08-0080-217/100, V=800 I, prikljué¢ci DN100

1.5

RAZDJELNIK/ SABIRNIK GRIJANJA C DN 200

1.6

RAZDJELNIK/ SABIRNIK AKTIVNOG HLADENJA C DN 200

10
1.9

TA zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrzavanje tlaka,
otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama. Sastoji
se od elektroni¢ki regulirane jedinice sa pumpom. Automatski w8i
volumetrijsku kontrolu i automatsko dopunjavanje tijekom ciklusa
grijanja ili hladenja. Integrirano turbo otplinjavanje omoguéuje wvrlo
brzo otplinjavanje. Funkcija otplinjavanja omoguéava kontinuirano
otplinjavanje po Zelji. Korisni¢ka upravijatka jedinica na razumljiv i
prakti¢an naéin prikazuje sve faze rada i pogre$ke u radu na
Hrvatskom jeziku. Napredna tehnologija osigurava nisku potro$nju
energije, dug radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska
kontrola, algoritam za samouéenje, s grafickim prikazom
suceljem. Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva
PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007

Proizvod: IMI PNEUMATEX - TV 6.1 E (Degassing/Pump); PN 10,
NAPAJANJE 230V, 750 W

Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrzaja vode, posuda
izradena od &elika, nepropusni mjeh iz butila s moguéno$éu
izmjene, spremnik se odzraéuje s wrha, a na dnu je odvod za
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED
2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC

Proizvod: IMI PNEUMATEX TU 200 (Primary vessel); Standard

DN25

DN25 ulaz tvrde vodovodne vode u sustav, 10°C

150/

DN25

DN25

(sva armatura za pitku vodu)

1 - ventil za vodu DN25 NP16

2 - filter za sanitarnu vodu DN25 ; NP16

3 - redukcijski ventil 6bar-3bar, DN25; NP16

8 RECIRKULACIJA PTV DN20

=}
=z

aquapresso AD 12.10, V=12, po=3,5bar
6 - SIGURNOSNI VENTIL 1/2", psv=6bar

6 uskladiti s projektom
vodovoda 1 kanalizacije

4 3i110°c_

NO75

b — — —

ULAZ TVRDE VODE - DN25

LEGENDA:

4 - nepovratni ventil za sanitarnu vodu DN25 ; NP16
5 - ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu PNEUMATEX

ZW O +Seo—y wg-mR

Osjetnik protoka
Pretvornik tlaka

Pretvornik temperature

Ventil

Redukcijski ventil
Termometar

Manometar

Sigurnosi ventil

Ispust

Pumpa

Odvajac necistoce, filter, jednom tjedno Cistiti
Gumeni kompenzator vibracija

Termicki mjesajuci ventil bez pogona

Tla¢no neovisan balans i regulacijski ventil
Prolazni regulacijski ILI ON-OFF ventil
Troputni regulacijski ventil

Balans ventil

dP regulator

Odzraéni lonci¢

Krug potro$aca grijanja

Redukcija

Gumeni kompenzator
Potrosaci PTV

Prestrujni ventil

Nepovratna leptirasta zaklopka, max. 0,5 m pad tlaka
ili nepovratni ventil

Prirubnicka leptirasta zaklopka

Smjer strujanja fluida

2, =zt 3-Ossnaygd

Ventil sa zastithom kapom (seRKisni ventil za eksp. posude)

OGRJEVNA VODA (polaz)
OGRJEVNA VODA (povrat)
POLAZ PTV

RECIRKULACIJA PTV
DEMINERALIZIRANA VODA
SIROVA VODA 1Z VODOVODA
POLAZ BUNARSKE VODE
POVRAT BUNARSKE VODE
POLAZ HLADENJE

POVRAT HLADENJE

AUTOMATIKA

juf

b KALORIMETAR

VODOMJER

g Separator plina

1.10

Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima
grijanja i hladenja prema VDI2035 za weée sustave.

* sadrzaj kisika (02) < 0,1 mg/l

* elektri¢na provodljivost < 100 uS/cm

* vrijednost Ph 8,2-8,5

*twdoéa vode +/- 3° dH

* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH

Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektriénu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski vodomjer i
kuglasti ventil.

Proizvodaé: DM MB-pH30 max. 1200I/h

1:11
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TA zatvoreni ekspanzijski sustav za precizno odrzavanje tlaka,
otplinjavanje i dopunjavanje u zatvorenim instalacijama grijanja
(prema EN12828 i VDI 2035/2) i rashladnim instalacijama. Sastoji
se od elektroni¢ki regulirane jedinice sa pumpom. Automatski wsi
volumetrijsku kontrolu i automatsko dopunjavanje tijekom ciklusa
grijanja ili hladenja. Integrirano turbo otplinjavanje omoguéuje vrlo
brzo otplinjavanje. Funkcija otplinjavanja omoguéava kontinuirano
otplinjavanje po Zelji. Korisni¢ka upravijacka jedinica na razumljiv i
prakti¢an naéin prikazuje sve faze rada i pogre$ke u radu na
Hrvatskom jeziku. Napredna tehnologija osigurava nisku potro$nju
energije, dug radni vijek i lako odrzavanje. Mikroprocesorska
kontrola, algoritam za samouéenje, s grafickim prikazom
suéeljem. Atestirano prema zahtjevima Europskih direktiva
PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007

Proizvod: IMI PNEUMATEX - TV 6.1 EC (Degassing/Pump); PN 10
NAPAJANJE 230V, 750 W

Primarna posuda, podnoZje za mjerenje sadrzaja vode, posuda
izradena od &elika, nepropusni mjeh iz butila s moguéno$éu
izmjene, spremnik se odzraéuje s wha, a na dnu je odwod za
kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED
2014/68/EU | Machinery Directive 2006/42/EC

Proizvod: IMI PNEUMATEX TU 200 (Primary vessel); Standard

Uredaj za nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima
grijanja i hladenja prema VDI2035 za veée sustave.

* sadrzaj kisika (02) < 0,1 mg/l

* elektri¢na provodljivost < 100 pS/cm

* vrijednost Ph 8,2-8,5

*twdoéa vode +/- 3° dH

* stanje vode za automatsku dopunu < 15 ° dH

Uredaj ima automatsko nadopunjavanje, LED signalizaciju za
elektriénu provodljivost, ugradeni manometar, turbinski vodomjer i
kuglasti ventil.

Proizvoda¢: DM MB-pH30 max. 1200I/h

1.15

Spremnik PTV-a sa cijewim izmjenjivaéem sa velikom ogrjevnom
powrSinom prikladan za spoj sa dizalicama topline. Zapremnina 150
I, ugraden elektro grija¢ 3 kW, 230 V kao zastita od legionele i
dogrijavanje. Dimenzije promjer 560mmx h1210mm. Priklju¢ak
hladne i ogrjevne vode R1", prikljué¢ak recirkulacije 3/4". Radni tlak
10 bar, ispitni 15 bar. Proizvod Triteh SWP N 150. Ogrjewni ué¢in
vode iz sustava 11,5 kW 45/400C.

ODMULJIVAC- SEPARATOR NECISTOCA CIKLONSKI, ZG 100,
DN 100+ IZOLACIJA

EKSPANZIJSKA POSUDA PNEUMATEX STATICO SD 35.3
VN=35 |, prikljuak 3/4"

1.18

Sigumosni ventil hladenje 3/4", izlaz 3/4", psv= 4,0bar.

1.19

Sigumosni ventil grijanje 3/4", izlaz 5/4", psv= 4,0bar.

1.20

EKSPANZIJSKA POSUDA ZA SANITARNU VODU PNEUMATEX
AQUAPRESSO VN=12 | Po=3,5 bar, pmax=10bar 3/4"

121

Sigumosni ventil za sanitamu vodu 1/2", psv= 6.0bar.

1.22

TOPLINSKI IZMJENJIVACI

TIO1

Rastawjivi protustrujni izmjenjivaé topline s plo¢éama od
nehrdajuéeg &elika AlISI316, KAO Danfoss Sondex S19A-DG16-
118-TMTL82 ,

- toplinski uéin: 160kW

PRIMARNA STRANA

- medij: mjeSavina etilen- glikol voda 30%/70%

- protok g= 31,25m3/h

-temp. 5/10°C,

- pad tlaka 14,04kPa

SEKUNDARNA STRANA

- medij: voda

- protok g= 27,5m3/h

-temp. (woda) 7/12°C,

- pad tlaka 11,5kPa

- naziwi tlak: 10 bar

Prikljuéci: prirubnice DN 65

MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

ME1.1

DANFOSS SONO40 DN80 gp40 300 R fl HE 3.6V MBus

ME1.2

DANFOSS SONO40 DN80 gp40 300 R fl HE 3.6V MBus

ME1.3

DANFOSS SONO40 DN80 gp40 300 R fl HE 3.6V MBus

ME1.4

SONO40 DN15 gp1.5 110 R HC 3.6V Mbus

ME1.5

SONO40 DN25 gp3.5 260 R HC 3.6V Mbus

alalalala

PUMPE

P4

GRUNDFOS TPE3 D 80-150, qv=26 m3/h; H=12m
Pel=1700 W, 230V, 1ph, MEDIJ VODA

P2

GRUNDFOS MAGNA3 D 32-100, qv=1,4m3/h; H=7,5m
Pel=180 W, 230V, 1ph

P.3

GRUNDFOS MAGNA3 2560, qv=2,0m3/h; H=5,5m
Pel=100 W, 230V, 1ph

P.4

GRUNDFOS UPS 25-60 N 180; qv=0,8m3/h; H=1,5m
Pel=70W; 230V, 50Hz; 1ph- ZA SANITARNU VODU

P.5

GRUNDFOS MAGNA3 D 65-120 F, qv=28,2 m3/h; H=4,0m
Pel=800 W, 230V, 1ph

P.6

GRUNDFOS MAGNA3 D 65-120 F, qv=17,0 m3/h; H=7,0m
Pel=780W, 230V, 1ph (MEDIJ ETILEN GLIKOL/VODA 30/70!)

PUMPE KLIVA KOMORE

P-K1

ALPHA1 L 25-60 180, qv=0,7m3/h; H=6,0m
Pel=50W; 230V; 50Hz; 1ph

P-K2

MAGNA 3 25-80, qv=3,2m3/h; H=5,0m, Pel=150W; 230V; 50Hz;
1ph

REGULACIJSKI VENTILI | MOTORNE LEPTIRASTE ZAKLOPKE
(SVA ARMATURA PN16, MEDUPRIRUBNICKA)

RV1

TROPUTNI REGULACIJSKI VENTIL NAVOJNI DN15, kvs=
2,5m3/h+ MOTOR 0-10V

RK1-RK4

MOTORNA PROLAZNA ZAKLOPKA DN100 MOTOR 230V,
dpmax=160 kPa, ON-OFF KAO DANFOSS VFY-WA PN16 DN100
CI/SS/EPDM 230V

RK5-RK8

MOTORNI PROLAZNI VENTIL DN25 MOTOR 230V, dpmax=160
kPa, ON-OFF

S |
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Legenda (ventilacija):

ZRAK OTPADNI

ZRAK RECIRKULACIJA

ZRAK SVJEZI

ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE | DJELOMICNO ODVLAZIVANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)
---——-—-- POZARNI OBZID EI60 (90)

<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.

NAPOMENA:

- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU

- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
UGRADNJE

- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD
PREKO MOKROG SIFONA

- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE
IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM

REVIZIJA BR. DATUM

OPIS REVIZIJE PROJEKTANT

Investitor:

" Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,
Im‘mm p 10000 Zagreb , OIB: 43980170614
0.0.

za projektiranje i gradenje
K.S.Gjalskog4,49210ZAB OK, Tel.049 50
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 468237

Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a
3106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
3043

Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inZenjera

2 Goran Tomek
/‘/'—///’//”/ dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZenjer strojar

.

MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23

strojarst¥a
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

tva P | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 | VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE

Suradnici: | Drazen Boc¢kaj, dipl.ing.stroj.

Naziv crteZa: SHEMA SUSTAVA VENTILACIJE |

DJELOMICNE KLIMATIZACIJE KK1

Datum: 05/23 Crtez br.: 3.21. Mijerilo: 1:50
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Legenda (ventilacija):

ZRAK OTPADNI

ZRAK RECIRKULACIJA

ZRAK SVJEZI

ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE | DJELOMICNO ODVLAZIVANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)
---——-—-- POZARNI OBZID EI60 (90)

<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.

NAPOMENA:

- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU

- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
UGRADNJE

- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD
PREKO MOKROG SIFONA

- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE
IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM

REVIZIJA BR. DATUM

OPIS REVIZIJE PROJEKTANT

ttinzenjering ..

za projektiranje i gradenje

Investitor: .. . . =
Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,

10000 Zagreb , OIB: 43980170614

o Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a
K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. e " MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23
Hrvatska komora inZenjera fstrojarst¥a
T Goran Tomek Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
//"4’ 5//’//“"" dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva 58P | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 | VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE

Suradnici: | Drazen Boc¢kaj, dipl.ing.stroj.

Naziv crteZa: SHEMA SUSTAVA VENTILACIJE |

DJELOMICNE KLIMATIZACIJE KK2

Datum: 05/23 Crtez br.: 3.22. Mijerilo: 1:50
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Legenda (ventilacija):

ZRAK OTPADNI

ZRAK RECIRKULACIJA

ZRAK SVJEZI

ZRAK TLAK (VENTILACIJA+GRIJANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE | DJELOMICNO ODVLAZIVANJE)

ZRAK TLAK (VENTILACIJA, GRIJANJE,

HLADENJE, OVLAZIVANJE | ODVLAZIVANJE)
---——-—-- POZARNI OBZID EI60 (90)

<-H— - Prestrujna reSetka ugradena pri dnu vrata.

NAPOMENA:

- PRIJE ISPORUKE PROVJERITI | OSIGURATI MOGUCNOST UNOSENJA SVE OPREME ZA
GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJU

- SVE MJERE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU PRIJE NARUDZBE, ISPORUKE |
UGRADNJE

- SVE ODVODE KONDENZATA SA STROJARSKIH UREDAJA ODVESTI U NAJBLIZI ODVOD
PREKO MOKROG SIFONA

- VERTIKALE VENTILACIJE KOJE SE VODE U HLADNIM PODRUCJIMA POTREBNO JE
IZOLIRATI PARONEPROPUSNOM IZOLACIJOM

"<_m"— X ¢ D

4

N \m

5,
eppﬁa : i <
(¥4
-~
REVIZIJA BR. DATUM OPIS REVIZIJE PROJEKTANT
[ | Investitor: . . . .
Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,
Im‘ 10000 Zagreb , OIB: 43980170614
d.o.o.

za Prqekt\rame i gradenje Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a

K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 508 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje

www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. B " MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23

Hrvatska komora inZenjera|strojarst¥a
(” o Goran Tomek Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
/7"4’ Z_ZZ—dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva 5895 | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 | VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE
Suradniciz | Drazen Bockaj, dipl.ing.stroj. Naziv erteza: SHEMA SUSTAVA KLIMATIZACIJE
HODNIKA | ODSISNIH VENTILACIJA
Datum: 05/23 Crtez br.: 3.23. Mjerilo: 1:50
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Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a

Ovlasteni inZenjer strojarstva
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Suradnici

REVIZIJA BR.

grade e

K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043

Za projektiranje | graaenje
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RAZVOD 2C GRIJANJA/ HLADENJA

RAZVOD RADIJATORSKOG GRIJANJA

NAPOMENA: ODVOD KONDENZATA OBRABEN JE U PROJEKTU VIK
POTREBNA DEBLJINA IZOLACIJE ZA CLIMATHERM CIJEVI:

NO15 (020x2,89) d=9mm- AC 9x22
NO20 (925x3,50) d=9mm- AC 9x28

q."o,,,. NO25 (832x2,90) d=13mm-AC 13x35
ey Ty P NO32 (@40x3,70) d=13mm-AC 13x42
""4/::6‘4:0/4?99 \%

2% ° NO50 (863x5,80) d=19mm-AC 19x64

NOB65 (75x6,80) d=25mm-AC 25x76

NOB80 (90x8,20) d=32mm-AC 32x89

NOB80 (110x10,0) d=32mm-rola AC 32-99/EA

NO100 (d125x11,4) d=32mm-rola AC 32-99/EA

NO125 (8160x14,6) d=32mm-rola AC 32-99/EA

- U TEHNICKIM | VANJSKIM PROSTORIMA MINIMALNA DEBLJINA IZOLACIJEJE
60mm

- U VANJSKOM PROSTORU CIJEVI KROZ KOJE PROLAZI VODA STITE SE
DODATNO EL. GRIJACIMA

NAPOMENE:

- U STROJARNICI SU SVE CIJEVI CELICNE BESAVNE

-U STROJARNICI, VENTILOSTROJARNICI | TAMO GDJE SE CIJEVI VODE
VIDLJIVO POTREBNO JE CIJEVI SA IZOLACIJOM OBLOZITI ZASTITNIM AL
LIMOM

-DODATNA IZOLACIJA U EVAKUACIONIM PUTEVIMA CJEVOVODA KANALA 30
mm mineralne vune klase A1 prema HRN EN 13501-1 oblozene Al limom

-SVE MJERE PRIJE MONTAZE PROVJERITI U NARAVI

H - OVJES CJEVOVODA | KANALA, KLIZNE | CVRSTE TOCKE IZVESTI PREMA

)
)
)
NO40 (@50x4,60) d=19mm-AC 19x54
)
)

DETALJIMA DOBAVLJACA OVJESA | CJEVOVODA

REVIZIJA BR.

ttnzenjenring .. |

za projektiranje i gradenje

DATUM OPIS REVIZIJE PROJEKTANT

Investitor: ‘. . . s
Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,

10000 Zagreb , OIB: 43980170614

o Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a
K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23

Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a

Goran Tomek

& ,
//@"Z" ZZZ—digl. ing. stroj.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Ovlasteni inzenjer strojarstva 585" | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 | VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE
Suradnici: | Drazen Bockaj, dipl.ing.stroj. Naziv crteza: SHEMA SPAJANJA PODNOG
GRIJANJA | HLADENJA
Datum: 05/23 crtezbr: 3.25. | Mijerilo: 1:50
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V1
ACT40RXADNG/EU
13.33kW|  14.21kW

V2
AC140RXADNG/EU
13.33kW| 14.21kW

9.52|15.88(mm)

\
N

ET#
LIRS 2%

I

1%

[INZ=E

=

== 13.33kW
15.00m|OEA @

9.52|15.88(mm)

-

\
N

IIN=a

O

M4

|

15.00m|OEA @

(o) AC140RNCDKG/EU | UJ1

19.35kW  [14.21kW

() ACT40RNCDKG/EU | UJ2
==—==1333kW [9.35kW [14.21kW

REVIZIJA BR. DATUM

OPIS REVIZIJE PROJEKTANT

ttll .ml .'el Im do.o. |
za projektiranje i gradenje

Investitor: ‘. . . s
Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,

10000 Zagreb , OIB: 43980170614

Goran Tomek

ra )
//L.“,,, :—'/—f:/,/ dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZenjer strojarstva

Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a

o Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a
K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

555" | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 | VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE

Suradnici: | Drazen Bockaj, dipl.ing.stroj.

NaziverteZa: SHEMA SPAJANJA SUSTAVA ZA

CJELOGODISNJE HLADENJE SERVERA

Datum: 05/23

Crtez br.: 3.26. Mjerilo: -
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thinzenjering ...

za projektiranje i gradenie

. Gradna 78E
dPRO KLIMA 104k?f‘0 Sahmobor
Side view .0.0. proklima.hr
Unit in 2 Supply in parts
g Part | Consisting of pos.no.: Weight
S M1 'K e 400 ig
R i N m [ S B |2 ca. 86kg
N I~ ] X Separable by the customer to allow
= insertion on site
o .
~ Supply air: 1500 m| /h ext. 400 Pa
AN .
= > o Exhaust air: 1500 m| /h ext. 400 Pa
s B haust air oo
8
2
o
Y X '\ H N\ ~ B =1
S X y x %
b =3 SN
§ ) N /\"IT — R
2 7% > O
e
e —
| .
Fresh ar Su
=3 \/\ (== 2 = N
S : :
b4
o = ©)
2 N \Q; ™\ -
~ f'; > 2 i ﬁc =~
AT *AT
Plan view k£ 2238 x
K 1628 * 610 o
8By k120 ¥ k120
RN il i T
A U M\
>
= 1 ] 2 [f2) 2 Cooler section ca. 86kg
o© o 1 Compact ventilation unit CRL - iH/ RHE ca. 400kg
Total weight ca. 486kg
- Client:
ij Project: EIHP
@ N @ Position:
~ ] 7 — 7 ——l T [N\ J 060522 | 0870 [230743.1 [ TE
° ° [ FAN N Date | Name ] Konfigurator | Information
\\L, / ‘7 L L Quotation number: |
R1 = Inspection door @'ﬁ CRL 2500
M1 = Control system. activation of electric re-heating battery, Attention: Allow 400mm clear mounting distance from top of unit I——
REVIZIJA BR. DATUM OPIS REVIZIJE PROJEKTANT
Investitor:

Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,
10000 Zagreb , OIB: 43980170614

o Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a
K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23

Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a

Goran Tomek
—="""dipl. Ing.istre}

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Ovlasteni inzenjer strojarstva 585" | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 | VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE
Suradnici: | Drazen Bockaj, dipl.ing.stroj. Naziv crteza: DETALJ KK1
Datum: 05/23 Crtezbr: 3.27. | Mijerilo: 1:20
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i |
f f Energieeffizienzklasse . Gradna 78E
Slde view PROKLIVA 10430 Samobor
Atﬂ: d0.. prokima.hr
< Unit in 2 Supply in parts
o @ Part | Consisting of ' Weigh
N o | g of pos.no.: eight
S NS N ;:_ A 123 ca. 510kg
ey L AVEEE B[4 @ kg
Separable by the customer to allow
insertion on site
o o [ . .
= \/\ e \/\ = Supply air: 3500 m| /h ext. 400 Pa
Exhaust air: 3500 m| /h ext. 400 Pa
NS Y &g
5: Ac'? ey S I %
‘_S»" . S /\_‘H — WL
= =] @)
N
V4
ot > Fresh air ot ~
=) o 4 =S =
é 8
2
o = @) L]
AV * /_\_, J \O/'—l ’_\/ AT
T J \gg/ \ZJ \zz/ \g R
(=]
x A
Plan view K 2238 &
¥ 509 #* 610 #* 509 ¥ 610 +
gi,{’ ¥ 120 rokmm
j'g ~ LA ] = ()] [ ] . ~J I~
il %
&
%
%
& 1 >
o -
| 4 Cooler section ca. 110kg
= 1 % 3 4 2 3 Compact ventiation unit CRL - H ca. 140kg
A X T 2 Compact ventiation unit CRL - RHE ca. 200kg
@ - 1 Compact ventiation unit CRL - H ca. 170kg
».4 Total weight ca. 620kg
g | [FS
5 Client:
i »"4 Project: EIHP
@ [~ ﬁ N N | @ Position: 2000
N X
< "] Oy — iy —l T N\ J 100522 | 0870 [2307431 [TE
° o | AN < Date Name | Konfigurator | Information
\\L, / ‘7 i Quotation number: |
Rl =gt o Demeramaa CRL 3500
M1_= Control system, activation of electric re-heafing battery, Attention: Allow 400mm clear mounting distance from top of unit ——
REVIZIJA BR. DATUM OPIS REVIZIJE PROJEKTANT
[ | Investitor: . ) . .
Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,
Inmmm J 10000 Zagreb , OIB: 43980170614
d.o.o.
za projektiranje i gradenje Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP
. : -a
K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. B , MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23
Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a
Goran Tomek Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
" dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva 585" | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
S 1483 VENTILACIJE, KLIMATIZACIJE | PRIPREME POTROSNE TOPLE VODE
Suradnici: | Drazen Bockaj, dipl.ing.stroj. Naziv crteza: DETALJ KK2
Datum: 05/23 Crtez br: 3.28. Mijerilo: 1:20
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REVIZIJA BR. DATUM OPIS REVIZIJE PROJEKTANT
[ | Investitor: . ) . .
Energetski institut Hrvoje Pozar, Savska cesta 163,
Inmmm 10000 Zagreb , OIB: 43980170614
d.o.o.
za ;p*oxvi?k; ranje i gradenje Gradevina: POSLOVNA ZGRADA EIHP-a
K.S.Gjalskog4,49210 ZAB OK, Tel.049 503 106 Savska cesta 163, 10000 Zagreb k.&.br. 4814/3, k.o. Trnje
www.tt-ing.hr e-mail: tt-ing@tt-ing.hr, OIB: 46823703043
Projektant: Goran Tomek, dipl.ing.stroj. W . MAPA: 4/8 ZOP: nZEB EIHP Projekt br.: TD 057/23
Hrvatska komora inZenjera strojarst¥a
=—— Goran Tomek Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

&
//L""' TE = dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva 5P | Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA,
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vatrozastitni akrilni silikon,
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mineralna vuna
80kg/m3 taliste 1000°C

masa

OZIAEE AL AL ION

prodor negorivih cijevi kroz betonsku PP granicu zone

vatrozastitni akrilni silikon,

vatrozastitni premaz , kamena vuna

izolacija cijevi

negoriva cijev

47T XR T RRIT RRIT R
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izolacija cijevi

negoriva cijev

mineralna vuna

80kg/m3 taliste 1000°C masa

FTRRITTRR TR TR T Y.

PR 2R PR DY 2R

izolacija cijevi

negoriva cijev laki pregradni zid

(gips-kartonski)
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prodor gorive izolirane cijevi (do @160mm) kroz betonsku PP granicu

zone :
Tvatrozaétitna pjena,

vatrozastitna obujmica,

prodor gorive cijevi (do @250mm) kroz betonsku PP granicu mineralna vuna

80kg/m3 taliste 1000°

mineralna vuna
80kg/m3 taliste 1000°C

elasti¢na vatrozastitna brtvena
masa

vatrozastitna obujmica,

ssssssssssaqfosssans.
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vatrozastitna obujmica,

maks. 20mm Siroki raspor

prodor gorive cijevi (do @160mm) kroz gips-kartonsku PP granicu

mineralna vuna
80kg/m3 taliste 1000°C

elasticna vatrozastitna brtvena
masa

vatrozastitna obujmica,

goriva cijev

laki pregradni zid
(gips-kartonski)

beton

Attt
i
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elasti¢na vatrozastitna brtvena

Zone

masa ,

goriva cijev

elasti¢na vatrozastitna brtvena
masa

vatrozastitna obujmica, mineralna vuna

80kg/m3 taliste 1000°C

easeassaassssssssasy
[cccsscesssassasssasad

<

goriva cijev

Ao

ZID OKNA

goriv

vatrozastitna obujmica, laki pregradni zid

(gips-kartonski)

a cijev
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